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1. SISTEMA ELECTRICO EN BALEARES

1.1. RED DE TRANSPORTE
En Baleares se emplean los niveles de tension de: 66 kV/ 132kV/ 220 kV.

La red de transporte estd interconectada entre si con estructura de forma mallada, de
manera que puedan transportar electricidad entre puntos muy alejados, en cualquier
sentido y con las menores pérdidas posibles.

En el caso de Baleares, al tratarse de un sistema donde la demanda supera la capacidad
de generacién, ademas de disponer de un sistema propio de transporte y generacion,
se ha realizado una interconexién con la peninsula mediante conductores submarinos
que permiten la estabilidad del sistema eléctrico y no lo hace tan vulnerable a posibles
incidentes.
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Las subestaciones son estaciones transformadoras que se encuentran junto a las
centrales generadoras y en la periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas
entre ellas por la Red de Transporte.

Subestaciones de Alta tensién a Alta Tensién:

- Seencargan de elevar o reducir la tensién de la electricidad dentro de la Red de
Transporte.

- 66/132kV; 66/220 kV; 132/220 kV.

- Estas son gestionadas integramente por Red Eléctrica Espafiola.

Subestaciones de Alta tensidn a Media Tension

- Seencargan de reducir la tension de la electricidad de la tensién de transporte a la

de distribucién mediante transformadores.

V' Tension primaria 66 kV/ 132kV/ 220 kV (Alta Tensién)

v Tensidn secundaria 15.000 V (Media Tensidn)

Subestacion eléctrica de Son Orlandis

En las Islas Baleares, las subestaciones siguen una morfologia radial, donde las lineas de
media tensién se distribuyen desde la subestacion hasta los lugares de consumo de la
energia.
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Figura 1. Ejemplo de sistema radial de la red de distribucion eléctrica.
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2.ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DIRECTO E INDUCIDO SOBRE EL
CONSUMO ENERGETICO, PUNTA DE DEMANDA Y EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO. VULNERABILIDAD ANTE EL
CAMBIO CLIMATICO.

2.1. JUSTIFICACION

El Decreto legislativo 1/2020, de 28 de agosto por el cual se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluaciéon Ambiental de las llles Balears, determina en el apartado 2 del
articulo 21 que:

“Los estudios de impacto ambiental deben incluir, ademas del contenido minimo que
establece la normativa bdsica estatal de evaluacion ambiental, un anexo de incidencia
paisajistica que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su
desarrollo y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias, asi
como un anexo consistente en un estudio sobre el impacto directo e inducido sobre el
consumo energético, la punta de demanda y las emisiones de gases de efecto
invernadero, asicomo la vulnerabilidad ante el cambio climatico”.

Asi pues, sirva el presente anexo para dar cumplimiento a esta nueva exigencia
establecida por la entrada en vigor del Decreto legislativo 1/2020.

El Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobaciéon definitiva de la modificacidn del Plan
Director Sectorial Energético de las llles Balears (PDSE), establece que el actual modelo
energético, basado en combustibles fésiles, es la principal causa del fendmeno
conocido como cambio climéatico. Ello repercute negativamente sobre el planeta, siendo

asociados segun la comunidad cientifica los siguientes efectos:

V' Aumento de las temperaturas

V' Disminucién de las precipitaciones

V' Incremento de las sequias

V' Aumento del riesgo de incendios

V' Pérdida de potencial agricola y forestal

Es por ello, que el Estado espafol estd comprometido con la lucha contra el cambio
climatico mediante la ratificacién del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
cambio climético y del Protocolo de Kyoto. En este sentido, la Estrategia Espafola de
Cambio Climéatico y Energia Limpia, Horizonte 2007-2012-2020, aprobada en 2007,
determina que las comunidades auténomas son clave para poner en marcha medidas
para la reduccion de las emisiones a través de estrategias autonémicas, puesto que
muchas de las medidas que se deben llevar a cabo corresponden al ambito
competencial autonémico.
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Se propone, a través del Decreto 33/2015, fomentar e incrementar la produccion de
energia eléctrica procedente de fuentes renovables en las Illes Balears para cumplir las
previsiones autondmicas, estatales y europeas en cuanto a energias renovables y de
reduccién de emisiones de CO,.

El camino para alcanzar los objetivos de reduccién de emisiones que son fijados por las
administraciones es el desarrollo de un modelo mas sostenible, marcado

principalmente por la participacidn creciente de las energias renovables y el desarrollo
progresivo de un modelo de generacion de energia eléctrica distribuida.

Sin embargo, si bien en los Gltimos afios la implantacion de energias renovables en
Espafia ha seguido una tendencia creciente, incrementdndose el porcentaje de
cobertura de la demanda eléctrica a través de las energias renovables; la comunidad
auténoma de las Islas Balears se encuentra en la cola en cuanto a produccién y
penetracién de energia renovable.

Es por ello por lo que con la finalidad de que el desarrollo de las energias renovables
en las llles Balears se lleve a cabo de forma respetuosa con el medio ambiente y no
afecte negativamente sobre el paisaje de la isla, ni sobre el territorio (activos
fundamentales del modelo econdmico insular), se establece la siguiente clasificacion de
aptitud ambiental y territorial:

vV Zona de aptitud alta: estd formada por aquellos suelos de mayor aptitud
ambiental y territorial para acoger las instalaciones y, por lo tanto, que se
consideran prioritarios para implantarlas.

V' Zona de aptitud media: esta formada por suelos con menos aptitud que los de la
zona anterior, dado que se identifican caracteristicas ambientales o territoriales

que suponen alguna limitacion, no critica, para implantar estas instalaciones.

vV Zona de aptitud baja: estd formada por suelos de menor aptitud que las dos zonas

anteriores, dado que confluyen un mayor nimero de caracteristicas ambientales o
territoriales que suponen alguna limitacién, no critica, para implantar estas
instalaciones. También queda incluida en esta zona la franja de 500 metros en

torno a los espacios de relevancia ambiental.

vV Zona de exclusion: Esta formada por:

- Los espacios naturales protegidos: parque nacional, parques
naturales, reservas, monumentos naturales y zona de exclusion y zona
de uso limitado del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana.

- Lasareasdealto nivel de proteccidn establecidas por los PTI (excepto
la zona de uso compatible y uso general del Paraje Natural de la Serra
de Tramuntana).

- Elndcleo de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

- Los lugares de la Red Natura 2000 (LIC/ZEC y ZEPA).
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- Las zonas hiumedas y las zonas Ramsar.
- Los encinares protegidos.

En el caso de la aptitud para instalaciones fotovoltaicas también quedan incluidas en
esta zona las areas naturales de especial interés (ANEI) y las areas rurales de interés
paisajistico (ARIP) definidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales
y de régimen urbanistico de las dreas de especial proteccién de las llles Balears, y
recogidas en el planeamiento territorial y urbanistico vigente.

En el caso que nos ocupa, en laisla de Mallorca la distribucion espacial de las diversas
zonas teniendo en cuenta la aptitud ambiental y territorial es la siguiente:

Levenda
[ Potancial limite de actuacién
Zona de exclusitn
B Zona de aptitud baja
Zona de aptitud media
B Zona de aptitud alta

Figura 2. Aptitud fotovoltaica de la isla de Mallorca. Fuente: PODARCIS, SL a través del IDEIB
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Si bien el objetivo remarcado en el PDSE es priorizar las zonas de mayor aptitud
fotovoltaica, Unicamente se imposibilita el desarrollo de los parques solares
fotovoltaicos que sean proyectados en zona de exclusiéon a causa de la proteccién
existente en el territorio (riesgos ambientales, espacios naturales protegidos, habitats,
fauna, conectividad ecoldgica, paisaje, cubiertas del suelo, ruido, planeamiento
territorial vigente, entre otros) a excepcion de lo contemplado en el articulo 36.4:

vV El desarrollo de instalaciones fotovoltaicas de tipo Ay B en las zonas de exclusién,
siempre que no lo impidan los instrumentos de ordenacion vigentes en estos
espacios y de acuerdo con la normativa sectorial de aplicacion, queda restringido
exclusivamente a la posible implantacion en espacios degradados (espacios
denudados, canteras abandonadas, vertederos para restaurar y espacios no
agricolas ya transformados por actividades antrépicas en desuso) o en terrenos de
baja productividad agricola, asi como en otros lugares cuando se trate de
instalaciones para autoconsumo promovidas por las diferentes administraciones
publicas en desarrollo o ejercicio de actuaciones ligadas al uso o servicio publico.

V' Eldesarrollo de instalaciones queda condicionado a la obtencién de la declaracién
de interés general o de utilidad publica de acuerdo con los procedimientos
establecidos para cada caso. Las instalaciones de tipo Cy D no se admiten en zonas
de exclusidn, excepto que estas instalaciones formen parte de un proyecto de
rehabilitacion medioambiental y, en cualquier caso, se tramitardn por via de la
declaracion de interés general. A estas instalaciones les serd de aplicacién lo que
establece la legislacién agraria vigente en relacién con su localizacion y/o con la
integracion efectiva con la actividad agraria cuando proceda.
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Sin embargo, las posibilidades existentes en las diferentes islas para cumplir con los
objetivos de penetracion de energias renovables son muy diferentes en cada una de las
islas que conforman la comunidad auténoma.

En el caso que nos ocupa, si bien las zonas de exclusion son las predominantes en
términos porcentuales en todas las islas, la isla de Mallorca es la que menor porcentaje
de zona de exclusidn presenta, estando imposibilitado por lo general el desarrollo de
un parque fotovoltaico en el 38,09% de su superficie a condicién de lo dispuesto
anteriormente. Asimismo, también es la isla que presenta en cifras relativas una
superficie mayor en cuanto a la zona de aptitud alta y en zonas de aptitud fotovoltaica
media.

En concreto, en la isla de Mallorca predominan las zonas de exclusién (38,09%),
seguidas de las zonas de aptitud media (32,65%), areas de aptitud alta (16,41%)y areas
donde la aptitud fotovoltaica es baja (12,85%). Pese a que las diferencias en las
dimensiones de las diversas islas son evidentes, la isla de Ibiza sigue el mismo orden en
cuanto a la predominancia de zonas de aptitud, si bien las zonas de exclusion
representan una mayor superficie respecto el total y las restantes son ligeramente
inferiores a la de la isla de Mallorca.

Se convierte, por tanto, Mallorca en el territorio insular balear en el que la mayor parte
de superficie en la que puede serimplantado un parque fotovoltaico es clasificado como
zona de aptitud fotovoltaica media (32,65%), conformando este tipo de aptitud el
52,74% del territorio en el que es factible la instalacion de un parque fotovoltaico, en
relacion con el 57,91% de Ibiza, el 39,53% de Formentera y el 23,22 % de Menorca.

A través de la disposicién 5579 del BOE ndm. 89 de 2019, por la que se aprueba la Ley
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicion energética, se pretende
perseguir las siguientes finalidades de interés publico:

a. La estabilizacion y el decrecimiento de la demanda energética, priorizando, en
este orden, el ahorro energético, la eficiencia energética y la generacién con
energias renovables.

b. La reduccién de la dependencia energética exterior y el avance hacia un
escenario con la maxima autosuficiencia y garantia de suministros energéticos.

c. La progresiva descarbonizacion de la economia, asi como la implantacién
progresiva de las energias renovables y la reduccion de las emisiones de gases
de efecto invernadero, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el

Estado espafiol y la Unién Europeay con especial atencién al hecho insular.

d. Elfomento de la democratizacién de la energia.
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El fomento de la gestidn inteligente de la demanda de energia con el objetivo
de optimizar la utilizacion de los sistemas energéticos de acuerdo con los
objetivos de esta ley.

La planificaciéon y la promocién de la resiliencia y la adaptacién de la ciudadania,
de los sectores productivos y de los ecosistemas a los efectos del cambio
climatico.

El avance hacia el nuevo modelo medioambiental y energético siguiendo los
principios de la transiciéon justa, teniendo en cuenta los intereses de la
ciudadania y de los sectores afectados por esta transicion.

Promover el incremento de la iniciativa publica en la comercializacion de la
energia.

El fomento de la ocupacion y la capacitaciéon en los nuevos sectores econémicos
que se generen y promuevan.

Asimismo, dicha ley modifica el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears,
aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, y modificado por el Decreto

33/2015, de 15 de mayo, quedando la siguiente clasificacion como:

v

v

Instalaciones de tipo A: aquellas con una ocupacidn territorial inferior a 0,3 ha'y
potencia no superior a 100 kW. En el caso de Ibiza y Formentera forman parte de
esta categoria las instalaciones con una ocupacién territorial inferior a 0,15 ha y
potencia no superior a 100 kW.

Instalaciones de tipo B: aquellas con una ocupacién territorial inferior a 1 ha y
potencia no superior a 500 kW, y que no son del tipo A.

Instalaciones de tipo C: aquellas con una ocupacién territorial inferior o igual a 10
ha, y aquellas que independientemente de su ocupacion se ubiquen en espacios
degradados, y que no son ni de tipo A ni de tipo B.

Instalaciones de tipo D: aquellas con una ocupacion territorial superior a 10 ha.

Ademas, se incorpora al articulo 36 del PDSE un nuevo apartado asociado a las

instalaciones fotovoltaicas sobre el terreno. Se afiade el apartado 36.5 dedicado a las

zonas de desarrollo prioritario y se determina que:

“El desarrollo de instalaciones quedara condicionado a la obtencion de la declaracion

de interés general o de utilidad publica de acuerdo con los procedimientos establecidos

para cada caso. Las instalaciones de tjpo C y D no se admitiran en zonas de exclusion,

excepto si dichas instalaciones forman parte de un proyecto de rehabilitacion. A estas

instalaciones les sera de aplicacion lo que establece la legislacion agraria vigente en

relacion con su localizacion y/o con la integracion efectiva con la actividad agraria

cuando proceda.”
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2.2. IMPACTO SOBRE EL CONSUMO ENERGETICO

El proyecto no supone un impacto negativo sobre el consumo energético puesto que
debe entenderse como un proyecto generador de energia con factor de emision 0, es
decir, con emisién cero de CO..

En este sentido el proyecto se alinea con los objetivos de reduccién de emisiones
contemplados en el articulo 12 de la Ley 10/2019 (40% para el ano 2030 y 90% para el
afio 2050), asi como con los objetivos de penetracion de las energias renovables
definidos en el articulo 15 de la misma normativa en el que se establece que:

1. El Plan de Transicion Energética y Cambio Climatico debera prever las medidas
necesarias para avanzar hacia la mayor autosuficiencia energética, de manera
que en el ano 2050 haya la capacidad para generar en el territorio de las llles
Balears, mediante energias renovables, al menos el 70% de la energia final que

se consuma en este territorio.

2. El Plan debera prever cuotas quinquenales de penetracion de energias
renovables, por tecnologias, con el fin de alcanzar progresivamente /los
siguientes objetivos, definidos como proporcion de la energia final consumida
en el territorio balear:

vV El 35% para el afio 2030.
v ElI 100% para el afio 2050.

La Estrategia Balear del Cambio Climatico (EBCC) 2013-2020 fue aprobada por la
Comision Interdepartamental sobre el Cambio Climatico el 8 de abril de 2013. La
estrategia se redacté con la finalidad de plasmar los objetivos y las actuaciones
necesarias para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
adaptarse a los efectos provocados por el cambio climatico, siguiendo el siguiente
esquema:
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ESTRAT‘EG]A BALEAR DE LINIES GENERALS D’ACCIO
CANVI CLIMATIC 2013 - 2020

I. Elaboracié d’un pla d’Accié

FITES de Mitigaci6 2013-2020
'MITlGAR,EL CANVI CLIMATIC Il. Elaboracié d’un mecanisme
Tancament del Pla d’Accié -ADAPTACIO AL CANVI CLIMATIC de col-laboracié i
de Lluita contra el Canvi I
L PRINCIPIS BASICS d'energia.
Climatic
-TRANSVERSALITAT . Elabolralché d’u_n, r_necanisme
N e col-laboraci6 i
Pla Nacional d’Adaptacio al EXEMPLARlTAT cooperacio en mateéria de
P -CAPACITACIO bilitat
Canvi Climatic mobilitat.
.. OBJECTIUS GENERALS [\ E!aboracié_ Fi'un Pla d’Accié
Estratégia Espanyola de [> d’Adaptacié 2013-2020
i Climatic i i 1. Establir un objectiu concret de
Canvi Climatic i Energia duccio d’ I V. Elaboracié de mecanismes
Neta 2007-2012-2020 Feduccio demissions. de col-laboracié i
2. Continuar i optimitzar els esforcos en cooperacié en matéria
.. lareduccié d’emissions. d’adaptacié.
Estrategia Europea 3. Incloure el factor de sostenibilitat. o
d’Adaptacio al Canvi 4. Integrar I'adaptacié com una de les VI Elz-llboras.tl).td‘tlnfor:le.s Ide
Climatic fites de la politica balear. A CLIE RS2 LIS
5. Realitzar una aposta per la VII. Integraci6 de 'adaptacié en
Protocol de Kyoto i la seva investigacioi la innovacio. les politiques publiques.
a2 6. Involucrar el sector privat.
extensio TGy S . iy Viil.Elaboracié d’indicadors.
8. Manteniri augment.ar ells e.n"nbornals. IX. Modificacié del Decret
9. Augmentar la conscienciacio, la 60/2005.
sensibilitzacidi I'educacio
10. Adaptar els organs de coordinacié i X. Signatura d’un conveni de
assessorament. col-laboracié amb la UIB i/o

IMEDEA.

Después de la EBCC, la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicion
energética prevé la redaccién de un Plan de Transicién Energética y Cambio Climatico.
El Plan de Transicion Energética constituye el marco integrado y transversal de
ordenacion y planificacidon de objetivos, politicas y acciones que permiten cumplir con
las finalidades de la Ley.

En cualquier caso, el Govern Balear apuesta por convertir las Islas Baleares en una
comunidad pionera en transicion energética y acelerar la descarbonizacion al 2040. En
la comunidad balear implantar un sistema energético totalmente descarbonizado
permitiria reducir hasta un 72% el gasto energético a los hogares 'y generar hasta 45.000
lugares de trabajo segun un informe elaborado por Endesa y Monitor Deloitte. Para
poder hacer posible la descarbonizacién habria que actuar en diferentes dmbitos, desde
el incremento de la actual capacidad de generaciéon de electricidad renovable,
concretamente en Baleares 4,5-5GW y hasta 14 GWh de capacidad de almacenamiento,
hasta promover la movilidad limpia, con el uso de vehiculos eléctricos y transporte
publico ecoldgico, asi como medidas para promover el almacenamiento y la gestion de
la demanda. El sistema de descarbonizacidén que se propone para Baleares supondria la
reduccién del 60% en el coste de la generacién eléctrico segun dicho estudio.

En definitiva, la incorporacion del parque en la isla de Mallorca posibilita la generacion
de una energia no contaminante que daria posibilidad de cumplir con los objetivos
energéticos marcados por la Comunidad Auténoma de las llles Balears. Por otro lado, y
no menos importante, es indispensable considerar la autosuficiencia energética de las
islas, es decir, que cada isla sea capaz de producir con renovables el consumo generado.
Atendiendo a la escasa produccién de energia total por parte de los parques
fotovoltaicos en Mallorca en relaciéon con los objetivos, se considera una accion acertada
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la implantacion del parque que se evalla puesto que la energia total producida seréd de
102 GWh el primer afio.

Teniendo en cuenta que la vida util de la planta se proyecta a 30 anos y a las
caracteristicas técnicas de los paneles, se estima la producciéon de 2.853GWh.

En este sentido se considera que la propuesta del parque solar Puntiré Hive Il es
compatible y muy recomendable para el consumo energético de las islas, ya que si bien
la implantacion de la instalacion conlleva un importante consumo de territorio
configura una de las plantas solares existentes en la isla de Mallorca con menor relaciéon
de ocupacion respecto a la potencia instalada (0,85Ha/MWp), cumpliendo con las
especificaciones detalladas en el borrador del decreto de modificacién del PDSEIB.

2.3. PRODUCCION Y CONSUMO ENERGETICO A NIVEL BALEAR

Red Eléctrica de Espafia (REE) desarrolla sus actividades en las islas desde su sede
ubicada en Palma de Mallorca. Se centra en la planificacion de la red de transporte y la
gestién de las solicitudes de acceso a la red de transporte efectuadas por los
generadores y distribuidores. El centro de control es el encargado de efectuar la
supervision del sistema eléctrico de forma coordinada con los centros de control de las
empresas de generacion y distribucidon de Baleares. Realiza la supervision del sistema
eléctrico en tiempo real, las actividades de programacién de la cobertura de la
demanda, la gestién de los desvios generacion-demanda en tiempo real y el
seguimiento de la red de transporte insular.

A través de un anélisis de los datos publicados por la REE, se ha podido extraer
informacion de especial relevancia referente a la demanda energética balear y a la
produccion de energia.

A escala autondémica la Ley 10/2019 promueve el concepto de autosuficiencia y
establece unos determinados objetivos de reduccién de emisiones, de ahorro y
eficiencia energética y de penetracién de energias renovables para los escenarios del
2030y 2050.

Enelafio 2019, la energia renovable producida en la comunidad balear proveniente de
la suma de la energia solar, edlica, residuos renovables y otra renovables fue
significativamente baja en comparacion a la demanda de energia eléctrica del territorio
(4,48%). Ello, se puede observar, en la figura siguiente, donde se contempla que,
aunque la demanda eléctrica balear siguié una clara tendencia creciente desde el afio
2011 hasta el 2019, no lo hizo de la misma forma la generacién de energia renovable,
que se encuentra estancada, de acuerdo con la energia producida (MWh) en la Gltima
década.
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Figura 3. Evolucion de la energia renovable generada respecto la demanda balear de energia eléctrica.
Fuente: PODARCIS. SL a través de REE.

En la tabla anterior, se observa la evolucién que tiene el peso de la produccion de la

energia renovable sobre el total de la energia eléctrica generada en las Islas Baleares y
sobre el total de la electricidad demandada. Los resultados de la relacién determinan
un ligero incremento con relacién a la total generada debido al progresivo descenso de
la electricidad total generada. Esto se encuentra asociado a la importacion de energia
eléctrica a través del cable eléctrico submarino que enlaza la peninsula ibérica con el
archipiélago balear.

Asi, el progresivo descenso de la produccion balear de energia eléctrica (renovables+
no renovables) ha supuesto una falsa tendencia creciente de las energias renovables en
la isla, ya que tan solo se trata de un valor puramente estadistico, siendo la demanda la
variable a la que le son asociados los valores de autosuficiencia energética con relacién
a la produccién de este tipo de energia.
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Figura 4. Evolucion del porcentaje de energia renovable generada respecto el total de energia

eléctrica generada en las Islas Baleares. Fuente: PODARCIS SL a través de REE.

Es decir, no es posible alcanzar la autosuficiencia energética al mismo tiempo que se
incrementa sustancialmente la importacién de energia peninsular. Este hecho, radica en
una contradiccion, ya que realmente las politicas establecidas en la normativa ambiental
que tedricamente apuestan por la transicidn energética no son llevadas a cabo. La
demanda de las Islas Baleares no se encuentra cubierta por la produccion realizada en
el territorio balear, ni mucho menos en un alto grado por la generacién de energias
renovables.

Cabe destacar, sin embargo, que la importacidén de energia peninsular e interconexion
interinsular supone también un incremento de la energia renovable consumida en las
Islas Baleares (no contabilizado en la REE), pasando del 6,19% Unicamente generada al
15%, teniendo en cuenta la importada.
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Figura 5. Relacion de la energia balear generada e importada respecto a la demanda energética.
Fuente: PODARCIS,SL a través de REE.
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En cuanto a la relacién entre la energia eléctrica producida sobre la demanda, en la
ultima década se demuestra un progresivo aumento de la electricidad importada. En el
ano 2011, el 99,99% de la electricidad demandada en la comunidad balear fue suplida
por la generacion auténoma (95,96% renovables+4,03% no renovables). En el afio 2019
tan solo el 72,28% de la demanda fue cubierta por la produccién balear (67,81% no
renovable+4,48% renovable), mientras que el 27, 72% restante es asociado al enlace
con la peninsula.

Segun ""Avance del informe del sistema eléctrico espafiol 2021” de REE, de marzo de
2022, el enlace eléctrico que une la Peninsula con el archipiélago ha permitido cubrir el
16,1% de la demanda energética de las Islas. La interconexién hace llegar a las islas
electricidad proveniente de un mix energético diversificado que aporta més renovables,
permitiendo que el 13,9% de la energia consumida en las llles Balears sea verde.

Con respecto a la demanda de energia eléctrica, en 2021 se ha producido una
recuperacion. En concreto, fue un 11,8% superior a la de 2020, cuando se produjo un
importante retroceso en el consumo de energia motivada por el impacto de la
pandemia. El incremento de la demanda en llles Balears esta por encima del conjunto
del pais, donde el consumo ha aumentado un 2,5% respecto al 2020.

Se evidencia, por tanto, la negativa a la apuesta por las instalaciones de energia
renovable en Baleares, ya que de toda la energia demandada en la comunidad en el afio
2019 tan solo el 13,9% fue suplida con energias renovables.

En definitiva, los ahorros en emisiones de CO; en territorio balear no se asocian al
importante desarrollo de energias renovables en la comunidad, sino a la importacion,
cada vez mayor, de energia (renovables y no renovables) que consecuentemente
provocan una reduccion de los gases de efecto invernadero (GEl) y por tanto de la huella
de carbono en territorio balear. En la figura siguiente se muestra de forma desglosada
la evolucién de la representatividad de las energias renovables sobre la demanda

balear.
3,0
2.5 7
Edlica
2,0
- -Fotovoltaica
® 15
Otras renovables
1,0
0.5 —Residuos Renovables
0,0 ' ' ' —
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Figura 6. Relacion del % de energia renovable generada respecto la demanda energética balear.
Fuente: PODARCIS, SL a través de REE.
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De las energias renovables las que obtienen una menor representacion son por un lado
la clasificada como “Otras renovables” (0,02%) que incluye biogas y biomasa y la energia
edlica (0,10%); que proviene del Unico parque edlico existente en Baleares, el parque
de es Mila, construido entre los afos 2003 y 2004 y formado por cuatro
aerogeneradores.

Seguidamente, la energia fotovoltaica simboliza el 1,98% de la demanda eléctrica
balear. A dia 12 de julio de 2022 se contabilizan 24 parques fotovoltaicos en servicio con
una potencia superior a 100 kW y 7 en estado de tramitacién de acuerdo con la
Infraestructura de Datos Estadisticos de las Islas Baleares (IDEIB).

Por ultimo, los residuos renovables representan el mayor porcentaje de las energias
renovables (2,38%). Se incluyen en esta categoria los desechos que no son reciclables y
que a su incineracion son utilizados para generar electricidad que es inyectada en la red
eléctrica o vapor para las industrias que necesiten este recurso. La quema debe cumplir
la normativa vigente, filtrar los gases de particulas contaminantes y utilizar, en el caso
que sea necesario, el sistema de lavado para eliminar los gases nocivos que puedan ser
generados en la combustion.

A continuacion, se adjunta una comparativa de la energia generada por tipologia entre
el ano 2011y 2021 y la demandada.

18731



PFV Puntiré Hive |l 1445/2022
SUN HIVE 94 SL Version 1.0

ANO 2011

($) Generacion 5,739,324

= Residuos 2= Carban 2.764.985

renovables 123712 Heess—

” . - E ™\ Enlace

é Eaalarﬁ:-tnvaltalca 1D1.811I E@E Ciclo combinado 1.323.1IZIBI Peninsula- 553

Baleares
A Edlica 5.786 & Motores diésel 932184
L 1] 1] s
@ Otras renovables a8 @ Turbina de gas 350.604
= [ 1 d’ [ |
_ Demanda (b.c.)
Residuos no

] renovables 123.712
[ |

[t Cogeneracion 13.334: 5 L] 73 9 n 9 8 7

GCeneracion renovable Generacion no renovable
4% 231.397 96% 5.507.927
ANO 2021
2 ceneraci 4.625.

#  Solar fotovoltaica 188.247 E Ciclo combinado 3.482.221 (f,) eneracion 321
F==—, 1 L —
= Residuos 5| Motores diésel 398.880
120.928 [ Mo -880
5} renovables . A Saldode 890.22
| Edlica 2.336 | Turbina de gas 224.260 £ intercambios 9
@ Otras renovables 1.573 Residuos no
= | 1 FT renovables 120.928

&= Carbon 44.603

= 1

Fhasy Cogeneracion 41.345

fhes .

.. Generacidn no renovable

GCeneracion renovable 4.312.2
6,8% 313.084 93,2% = e
| ] 37

I

Demanda (b.c.)

5.527.576

19731



PFV Puntird Hive Il 1445/2022
SUN HIVE 94 SL Version 1.0

Si bien es cierto que los diferentes equipamientos de energias renovables han
aumentado los MWh generados en los Ultimos afos y que la energia asociada a centrales
de carbdn o de motores diésel ha disminuido (mientras que los de ciclo combinado han
aumentado). Esto es explicado como consecuencia del cierre de la central térmica de
carbdn lleva asociada el incremento de MWh con origen de ciclo combinado.

A través del anterior analisis se evidencia nuevamente que no se promueven los
objetivos asociados a la autosuficiencia, sino que mas bien se encaminan hacia la
dependencia energética mediante el enlace Peninsula-Baleares. En cualquier caso, la
generacion de renovables no se incrementa en paralelo a la demanda balear. El
aumento del 2,2% en una franja temporal de 9 afios (6,2%), de los cuales en 7 ya se
encontraba aprobada la EBCC, se debe al aumento en la importacién de energia
mediante el enlace submarino y, en ningin caso, se corresponde al total de la energia
consumida en la comunidad balear, sino Gnicamente a la generada.

Por ello, mediante la siguiente tabla se detalla de manera disgregada la energia
generada respecto a la demanda energética balear.

Balance eléctrico de la energia generada sobre la demanda balear. Fuente: PODARCIS, SL a
través de REE.

Respecto a la relacién entre la generacion de energia y la demanda energética balear,
se hanincrementado levemente las energias renovables, siendo el ritmo de crecimiento
en términos relativos muy bajo, alejado en todo caso de los objetivos que promueve la
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicién energética.

20/ 31



PFV Puntiré Hive |l 1445/2022
SUN HIVE 94 SL Version 1.0

2.4. PRODUCCION Y CONSUMO ENERGETICO EN MALLORCA

En la isla de Mallorca, predominantemente se produce energia eléctrica no renovable
(carbdn y ciclo combinado), aunque se identifican dos tipos de energias renovables:
biogas y la fotovoltaica.
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Figura 7. Evolucidn del porcentaje de energia generada respecto el total de energia producida en
Mallorca por tipologias. Fuente: PODARCIS, SL a través de IBESTAT

La evolucién del carbdn y del ciclo combinado como recursos no renovables ha variado
sustancialmente. En el aflo 2010 el carbdn era la fuente principal que predominaba
sobre la demanda energética, seguido del ciclo combinado. Paulatinamente, la energia
eléctrica importada ha ido aumentando, provocando la disminucién de la produccion
de este tipo de centrales en territorio mallorquin, hecho que se traduce en que no se ha
producido una disminucién de las energias no renovables, sino que se ha aumentado
progresivamente la dependencia energética y por lo tanto la relacién sobre el total se
reduce. En la figura anterior se contempla la escasa representatividad de las fuentes de
energia renovables en la isla.

Es por ello, que se adjunta la siguiente figura en la que la escala de estudio permite
observar su evolucién en los tltimos afios.
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Figura 8. Evolucion del porcentaje de energia renovable generada por tipologia respecto el total de
energia producida en Mallorca. Fuente: PODARCIS, SL a través de IBESTAT

En el afo 2021 la producciéon de energia fotovoltaica un 4,1% sobre la energia eléctrica
generada en territorio balear que se traducen en 188.247 MWh sobre 4.625.321 MWh.

Como ha sido comentado anteriormente, en la actualidad, la IDEIB informa que son 24
los parques fotovoltaicos de mas de 100 KW que se encuentran en servicio y 7 en
tramitacién, por lo que dichas instalaciones no se encuentran aseguradas hasta que sea
determinado por el 6rgano ambiental competente. No obstante, se considera que dicha
informacion no se encuentra actualizada con los parques solares identificados mediante
ortofoto aérea.

Figura 9. Parques solares en servicio. Fuente: PODARCIS, SL a través de IDEIB
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Con relacién a la demanda energética en la isla de Mallorca, esta sigue una tendencia
creciente desde principios de siglo XXI. No obstante, entre 2009 y 2014 se logré
disminuir la demanda. Sin embargo, en el dltimo lustro ha vuelvo a revertirse la situacion,
siguiendo una tendencia ligeramente creciente pese a reducirse considerablemente el
ritmo de crecimiento.
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Figura 10. Evolucién de la demanda energética de la isla de Mallorca. Fuente: PODARCIS, SL a través
de IBESTAT

Por tanto, tal y como lo establece el diagndstico sobre el sistema de energético de
Mallorca, en la actualidad (2021) dnicamente el 4,47% de toda la energia eléctrica que
es generada proviene de fuentes renovables y la generacién eléctrica de los parques
fotovoltaicos en la isla tan solo suponen el 3,60% de la demanda eléctrica mallorquina.

No hay duda de que no realizar una transformacién del sistema energético actual radica
en importantes impactos negativos de caracter ambiental, econémico y social, tanto a
corto como a largo plazo. Estos se traducen principalmente en el drenaje de capital
hacia el exterior, un incremento de la contaminacién atmosférica, dafios en la salud
humanay la potenciacién del cambio climatico. Es por ello, que la autosuficiencia y las
energias renovables resultan indispensables para revertir la actual situacion.
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2.5. PUNTA DE DEMANDA

La punta de demanda anual se obtiene en el 100% de los casos, desde que se tienen
registros en el periodo estival entre los meses de julio y agosto. Ello se debe al principal
modelo econdémico en el que se basa la isla (turismo), y a la estacionalidad que esto
conlleva, ya que tal y como lo determina el Instituto de Estadistica de las Islas Baleares,
el flujo de turistas en Mallorca es sustancialmente superior en los meses de verano
(1.807.113 -Agosto, 2019) respecto a los de invierno (226.136-Enero, 2019).
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Figura 11. Comparacion de la punta de la demanda anual mallorquina del 1999 y 2079. Fuente:
PODARCIS, SL a través de IBESTAT

La apuesta por la implantaciéon de energias renovables fotovoltaicas en busca de la
autosuficiencia energética y la penetracion de las renovables se ajusta perfectamente a
la transformacién del modelo energético actual tal y como es contemplado en la
normativa europea, estatal, autonémicay local.

La produccion solar fotovoltaica es mayor en los meses estivales y en horarios
especificos. Esto es debido a las condiciones climaticas que por latitud y disposicion
orogréfica influyen en la isla.

Es por ello, que la implantacién del PSFV Puntiré Hive Il supondria un incremento en la
generacién de energia renovable en Mallorca y, en consecuencia, la reduccién de
emisiones de GEl, al suplir un porcentaje mayor de la energia consumida en la isla.
Asimismo, supondria el aprovechamiento del recurso solar, limitado en cierta manera
por factores geogréficos en el resto de Europa.
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A escala més detallada (escala horaria), la punta de la demanda difiere sustancialmente
segun el periodo anual. Ello se puede constatar a través del seguimiento de la demanda
de energia eléctrica en Mallorca en dos dias diferenciados segun la época del afo. Es
por tanto por lo que han sido seleccionados los dias 13 de agosto del 2022 y 13 de
diciembre de 2021.

La punta de la demanda supera los 800 MW en varias ocasiones a lo largo del dia
durante el 13 de agosto de 2022 entre las 10:00 h -23:00h. El maximo diario es de 951
MW registrado a las 20:54 horas mientras que el minimo se registré a las 04:53 de la
madrugada (552 MW). El 13 de diciembre de 2021 la punta de la demanda no alcanzé
los 800 MW en ninguna franja horaria. El maximo diario se produjo a las 20:24 horas
(623 MW)y el minimo a las 04:47 horas (294 MW).
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Figura 12. Demanda energia eléctrica de Mallorca. Dia 13 de agosto de 2022. Fuente: REE.
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Figura 13. Demanda energia eléctrica de Mallorca. Dia 13 de diciembre de 2021. Fuente: REE.
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Como se puede observar, existe una gran diferencia en la escala de demanda, ya que
enverano la demanda dobla los valores obtenidos en diciembre. Asimismo, la secuencia
muestra como la demanda energética es mas constante en los meses estivales que los
invernales, quedando la punta de la demanda estival méas camuflada en relacién con los
valores diarios y diurnos restantes. Sin embargo, en la evolutiva del dia 13 de diciembre
se destacan dos grandes puntas. La primera se identifica de 10:00h a 14:00h mientras
que la principal (valor méximo) se produce entre las 19:00h y las 22:00h de la noche.

En lo relativo a la energia fotovoltaica fue registrada la siguiente evolucién temporal en
ambos dias. El dibujo responde al horario de verano e invierno. En verano se genera un
valor superior de potencia (MW) durante un periodo horario mayor debido al horario de
verano. Por el contrario, en invierno la producciéon se encuentra mas acotada en la franja
horaria. En cualquier caso, se superan los 100 MW el 13 de agosto de 2022 y los 75 MW
el 13 de diciembre del 2021.
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2.6. GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE POR CCAA

Si bien existe el propdsito de fomentar la produccién de energia renovable vy
autosuficiencia energética, de destacable relevancia a nivel insular, cabe remarcar que
en el ano 2011 las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla fueron las comunidades
y ciudades autdbnomas que menos energia renovable generaron respecto al total de
energia generada. Para dicho afio el promedio de energia renovable generada en el
territorio espafol fue del 26,13% (4,03% en Balares).
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Figura 14. Energia renovable generada en el ario 2011 respecto al total generado. Fuente:
PODARCIS SL a través de datos publicados por la REE.

Durante el periodo temporal 2011-2019 dicho porcentaje se incrementd, siendo el
promedio de energia renovable en el ano 2019 de aproximadamente un tercio (31,01%).
Casi una década después, Baleares sigue a la cola, sélo por delante de Ceuta y Melilla
(méxima limitacién territorial). Este hecho se evidencia a continuacién, donde se
representa un mapa del porcentaje de energia renovable generada sobre el total de
energia eléctrica generada por cada una de las comunidades auténomas en el afio 2021.
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Figura 15. Energia renovable generada en el ario 2021 en relacion con el total generado. Fuente:

PODARCIS SL a través de datos publicados por la REE.

Del anélisis de los valores sobre el sistema eléctrico balear aportados por REE se deduce
a que la situacion actual no se alinea con los objetivos de decrecer la demanda
energética, priorizar el ahorro energético, la eficiencia energética y la generacién con
energias renovables. Tampoco se observan indicios de reducir la dependencia
energética exterior ni el avance hacia escenarios donde predomine la autosuficiencia.

28/ 31



PFV Puntiré Hive |l 1445/2022
SUN HIVE 94 SL Version 1.0

2.7. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Tal y como se ha considerado en el estudio de impacto ambiental, exactamente, en la
ficha descriptiva del impacto sobre la calidad del aire, se ha realizado una estimacién de
la disminucién de quema de combustibles, de la energia primaria y de las emisiones de
CO,. Ademas, se considera, atendiendo a los factores de emisién publicados por el
Govern de les llles Balears (2020), la reduccién de SO,, NOx y particulas totales en
suspensién. Los Kwh eléctricos que serian generados con la planta fotovoltaica,
ahorrarian la quema de gran cantidad de combustibles, supondrian un ahorro de
consumo de energia primaria y provocarian un importante ahorro en las emisiones de
CO..

X Tn/afo Tn en 30 Afios

Ahorro emisiones CO5 (Tn) 50.287 1.406.522

Ademads, a esto se ha de anadir el gasto energético derivado de la extraccion y
transporte de este combustible, juntamente con la reduccion del impacto ambiental
derivado del ahorro de emisiones de SO,, CO,, NOx, etc.

Ahorro de emisiones contaminantes

Contaminante (Tn/afo) (Tn en 30 Afos)
SO, 33,79 945,19
NOx 91,55 2.560,56
PST 3,50 97,86

Teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas de rendimiento de los paneles solares se realiza
la siguiente simulacion de produccién en base a la vida util del parque solar. Se estima una
pérdida del rendimiento del 0,4% cada afno.

SIMULACION PRODUCCION ENERGIA

Afo Rendimiento Kwh Ao Rendimiento Kwh
1 99,00% 102.001.669 16 93,00% 94.861.552
2 98,60% 100.573.646 17 92,60% 94.453.545
3 98,20% 100.165.639 18 92,20% 94.045.539
4 97,80% 99.757.632 19 91,80% 93.637.532
5 97,40% 99.349.626 20 91,40% 93.229.525
6 97,00% 98.941.619 21 91,00% 92.821.519
7 96,60% 98.533.612 22 90,60% 92.413.512
8 96,20% 98.125.606 23 90,20% 92.005.505
9 95,80% 97.717.599 24 89,80% 91.597.499
10 95,40% 97.309.592 25 89,40% 91.189.492
11 95,00% 96.901.586 26 89,00% 90.781.485
12 94,60% 96.493.579 27 88,60% 90.373.479
13 94,20% 96.085.572 28 88,20% 89.965.472
14 93,80% 95.677.566 29 87,80% 89.557.465
15 93,40% 95.269.559 30 87,40% 89.149.459
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2.8. VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO

En enero de 2016, el Govern de les llles Balears presenté el documento con titulo ” Ful/
de ruta par a l'adaptacic al canvi climatic a les llles Balears”. E|l apartado 6 analiza el
riesgo de impacto climatico en el sector de la energia y establece que el sector
energético es un sector transversal del que dependen sectores como el turismo y la
industria, entre otros, ademas de que contribuye a la calidad de vida de la sociedad
contemplada en su conjunto.

Hasta la revision del afio 2015, el PDSE no incluia ninguna directriz en relacién con la
planificacién territorial de las instalaciones destinadas a la produccion de energia
renovable.

Se constata que el sector energético estd afectado, principalmente por situaciones
climéaticas extremas como pueden ser los vendavales (que pueden afectar de manera
negativa al sistema aéreo de distribucién y transporte de la electricidad o directamente
a los mdédulos solares) y las olas de calor (que implican una mayor demanda energética
para refrigeracion/climatizacion). En cualquier caso, este riesgo es bajo actualmente,
significativo a medio plazo y alto a largo plazo.

Es previsible también que el incremento del nivel del mar afecte a algunas instalaciones
de generacion eléctrica y estaciones de conversion que estan ubicadas a cotas proximas
al nivel del mar. La retroalimentacidn positiva que genera la fusion de hielos provoca a
largo término una subida de las temperaturas. Ello es debido a la liberacion de CO, y
metano presente en el permafrost, provocando un incremento del CO, atmosférico y
posterior disminucion del albedo planetario. El progresivo incremento de las
temperaturas globalesy la fusién del hielo se manifiesta a través de la subida continua y
paulatina del nivel del mar.

Sin embargo, el PFV no se veria afectado por este riesgo ambiental debido su
localizacién geografica, a la orografia del entorno y a la manifestacion del impacto a
medio-largo plazo en comparacion con la vida util del parque.

Asimismo, el PFV, permite una diversificacion energética que, debido también a sus
caracteristicas y ubicacion, no es previsible que presente una vulnerabilidad significativa
a medio plazo, sino que sea baja o moderada en todo caso, debido a los vendavales
que no afectarian tanto a los tendidos eléctricos (porque la instalacién cableada es
subterréanea) sino a la superficie de las placas que podria sufrir algin tipo de rotura o
afeccién.

30731



PFV Puntiré Hive |l 1445/2022
SUN HIVE 94 SL Version 1.0

3. CONCLUSIONES

El parque solar Puntiré Hive Il generaré energia con factor de emisién cero CO; y permitird dar
servicio principalmente durante las horas punta del dia (debido a que serdn maés eficientes
durante entre las 11:00 y las 16:00 horas).

Mallorca puede recepcionar la potencia que generara el parque solar evaluado y ello sin que
se produzcan emisiones de GEls (gases de efecto invernadero).

No es previsible que el parque solar manifieste durante su vida util una vulnerabilidad
significativa, alta o extrema, siendo totalmente adecuada su instalacion en la zona analizada.

De esta forma se intentar paliar la ineficiencia del sistema energético de Mallorca y su
participacion actual al cambio climatico con la emision de numerosas toneladas de CO; anuales.

En conclusion, el anélisis de los valores sobre el sistema eléctrico balear aportados por la REE
se traducen a que la situacion actual no se alinea con los objetivos de decrecer la demanda
energética, priorizar el ahorro energético, la eficiencia energética y la generacion con energias
renovables. Tampoco se observan indicios de reducir la dependencia energética exterior ni el
avance hacia escenarios donde predomine la autosuficiencia.

En contraposicidn, el proyecto de implantacién del parque solar Puntiré Hive Il contribuye a
cumplir los objetivos de reduccién de emisiones y de penetracion de energias renovables
establecidos por la Ley 10/2019 de 22 de febrero, de cambio climético y transicién energética
de las llles Balears al contribuir a la produccién de 2.853 GWh de energia renovable.
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