5. EVACUACION DE ENERGIA DESDE EL CMM HASTA EL
PUNTO DE CONEXION EN MEDIA TENSION

5.1, Descripcion general de las instalaciones

Tal y como se comentaba habra un circuito privado en MT de 15kV dentro de las parcelas donde
se ubica la instalacion hasta al Centro de Maniobra y Medida Fotovoltaico (en adelante CMM).
Dicho CMM se ubica en la misma parcela situada en la calle Textil n°6, Solar 42 del poligono de
Can Valero; T.M. Palma; Illes Balears, mas concretamente en las coordenadas X: 468.844; Y:
4.382.495 (HUSO 31), junto a vial de acceso publico.

Para ello, el punto de conexién a 15.000 V, sera unico para el total de las instalaciones sobre la
celda de Media Tension de la Subestacion de Rafal. El punto de conexion serd a
aproximadamente 550 metros de distancia desde el CMM, en las coordenadas aproximadas
UTM, X: 468.499 Y: 4.382.552 (HUSO 31); para ello se realizaré:

o Centro de Maniobra y Medida situado en el interior de la finca donde se ubica el
seccionamiento de la linea, interruptor frontera, equipo de protecciones, contaje, etc. Se
instalara una acera de 1 metro perimetral al prefabricado y sera de acceso publico.

o Tramo de 550 m de Linea de Media Tension privada enterrada desde el nuevo CMM,
hasta el punto de conexion en la Subestacion Eléctrica de Rafal.

La linea de MT se realizara enterrada, mediante conductor de doble circuito de aluminio RHZ1
12/20kV de 240 mm?; siguiendo los preceptos de RAT y de Endesa Distribucion. Se puede
apreciar_en detalle su trazado y caracteristicas en la _documentacion grafica anexa a_este
documento. No obstante, sequira el mismo esquema que se describe en la normativa de Endesa
DY Z10000.
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6. CONCLUSIONES

Con todo lo anteriormente expuesto y con los anexos y planos que se adjuntan, se considera
suficientemente descrita la instalacion a realizar, solicitando la autorizacion administrativa previa
y la declaracién del proyecto siendo parte de la agrupacion del sistema de almacenamiento
mediante baterias (BESS) “Agrupacion Almacenamiento Es Rafal de Can Valero” ¢
infraestructuras de Interés Autonémico Energético.

Arta, agosto 2024

Ingeniero técnico industrial: Jaume Sureda Bonnin
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COL: 26827 C.E.T.1.B.
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AGRUPACIO ES RAFAL DE CAN VALERO

CARACTERISTICAS ALMACENAMIENTO

TIPO DE INVERSOR: MV SKID SC5500UD-MV DE SUNGROW
POTENCIA NOMINAL DEL SKID: 5,5 MW

NUMERO DE SKID: L4

TIPO DE BATERIA: BESS CONTAINER

ALMACENAMIENTO POR CONTAINER: 5 MWH
POTENCIA AC INSTALADA: 22 MW

POTENCIA AC CONEXION: 10 MW EN I5 KV
ENERGIA DE ALMACENAMIENTO: 80 MWH
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