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ERG Y ADDENDA REDUCCION PSF PUNTIRO HIVE I

1 Introduccion

11

1.2

Antecedentes.

Que, el 15 de diciembre de 2022 se recibe la admision a tramite de la solicitud de declaracion
de proyecto industrial estratégico, autorizacién administrativa previa y evaluacién de impacto
ambiental ordinaria del proyecto parque fotovoltaico Puntiré Hive I, de 40.000 kw ubicado en
el poligono 37, parcela 211 de Palma (RE040/22).

Que, el 12 de febrero 2.024 la Direccion General de Economia Circular, Transicidon Energética
y Cambio Climatico remite comunicacion oficial del informe de els serveis tecnics d’urbanisme
del Consell de Mallorca firmado por PATRICIA PASCUAL PAULES (Arquitecta del Servei d"Or-
denacio del Territori) Y CONCEPCIO BAUCA CEREZO (Arquitecta dels Serveis Técnis d"Ur-
banisme) con fecha 4 de octubre de 2.023 concluyendo de manera FAVORABLE con condicio-
nes al proyecto de implantacién del parque solar con una serie de condiciones.

Que, el 5 de marzo de 2.024 se procede a la contestacién del informe anteriormente citado
donde se justifica que la zona Noroeste ocupada por el parque solar, aunque es clasificada
como AIN-FO_ZB, es decir como zona forestal en realidad es una zona Agricola, como se
demuestra en la Memoria Agrondmica. Desde cualquier visor cartografico se puede observar
gue la zona es claramente una zona agricola plantada con almendros en secano y ho una zona
boscosa.

Objeto del Anexo.

La evolucion tecnolégica es constante entre los fabricantes de paneles fotovoltaicos, debido a esto,
se ha producido un significativo aumento en la eficiencia de generacién de los paneles (mayor potencia
en la misma superficie), por ello procedemos a modificar el panel proyectado por uno nuevo con mayor
eficiencia.

El objeto del presente documento es detallar esta reduccién de la ocupacién del proyecto del PSF
MALLORCA HIVE Il sin modificacion de la potencia firmado por el Ingeniero Industrial MANUEL MAR-
TINEZ GUMBAU y visado con fecha 27/03/23 debido al cambio del panel fotovoltaico seleccionado.

13

Normativa a aplicar.

Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abiril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de ges-
tion de pagos en el exterior en el marco de la aplicacion de las medidas restrictivas aprobadas
por la Unidn Europea en respuesta a la invasion de Ucrania.

Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisién Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de la conexién a las redes
de transporte y distribucion de las instalaciones de produccién de energia eléctrica.

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte
y distribucién de energia eléctrica.

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de ener-
giay en otros &mbitos para la reactivacion econémica.

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y economicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con autoconsumo
y de produccién con autoconsumo.
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e Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccion de energia
eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracion y residuos.

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instruc-
ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector eléctrico.

e Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucidn, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de ins-
talaciones de energia eléctrica.

e Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

o Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes
para la correccién del déficit tarifario del sector eléctrico.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension.

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instruccion
Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales”.

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.

NORMATIVA AUTONOMICA.

e Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climatico y transicion energética.

e Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobacion definitiva de la modificacién del Plan Director
Sectorial Energético de las llles Balears

o Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos
de las llles Balears.

e Plan Territorial Insular Mallorca.

e LEY 5/1990, de 24 de mayo, de CARRETERAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES

o Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidroldgico de la Demar-
cacion Hidrogréfica de las llles Balears
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1.4 Justificacion Reduccion ocupacion de parque solar.

La propuesta inicial presentada incluia un mdédulo fotovoltaico marca JINKO SOLAR modelo Tiger Neo
N-type 72HL4-BDV de potencia pico 599 wp.y eficiencia 22%. La nueva propuesta incluye un médulo
fotovoltaico marca CANADIAN SOLAR modelo CS7N-715TB-AG 715Wp de doble vidrio modelo N-type
Bifacial TOPCon Technology de 715 wp de potencia, con una eficiencia que puede llegar al 27 % (En

funcion de las condiciones de ganancia Bi-facial).

En la tabla inferior se determina el total de paneles a reducir:

NUEVO PANEL

PANEL ANTERIOR Canadian Solar
Jinko Solar CS7N-715TB-AG
715Wp

N2 PANELES (uds) 85.800 71.329
POTENCIA PANEL (Wp) 599 715
POTENCIA TOTAL (Wp) (DC) 51.394.200 51.000.235
POTENCIA NOMINAL AC (Wn) 40.000.000 40.000.000
RATIO DC/AC 1,28 1,28

TOTAL, REDUC-

CION

14.471 (17%)

La nueva propuesta que reduce en 14.471 uds los paneles a instalar supone una reduccion de un 17%

sobre la propuesta original.

ELECTRICAL DATA | STC*

Nominal  Opt. opt.
Max. Operating Operating

Open  Short
Circuit Circuit Module

Power Voltage Current Voltage Current Efficiency

(Pmax)  (Vmp) (Imp)
CS7N-685TB-AG 685W 39.4V  17.39A
5% 719W 394V  18.26A
%';?,ﬁli' 10% 754W 394V 19.13A
20% 822W  39.4V 2087 A
CS7N-690TB-AG 690W 39.6V  17.43A
5% 725W 39.6V  1830A
10% 759 W  39.6V  19.17A
20% 828W 396V  20.92A
CSTN-695TB-AG 695W 39.8V  17.47 A
5% 730W  39.8V  18.34A
10% 765W 39.8V  19.22 A
20% 834W 39.8V  20.96 A
CS7N-700TB-AG 700 W  40.0V  17.51A
5% 735W 400V  18.39A
%‘;"i“rfli' 10% 770W 400V  19.26 A
20% 840W  40.0V  21.01A
CS7N-705TB-AG 705W  40.2V  17.55A
5% 740W 402V 18.43A
Bifacial 4500 776 W 402V 1931A
20% 846 W 402V 21.06A
CS7TN-710TB-AG 710W  40.4V  17.59 A
5% 746W 404V 18.47 A
10% 781W 404V 19.35A
20% 852W 404V 21.11A

Bifacial
Gain**

(Voc) (Isc)

473V 1834A 221%
473V 19.26 A 23.1%
473V 2017A 243%
473V 22.01A  26.5%
475V 18.39A 22.2%
475V 1931A 233%
475V 2023 A 24.4%
475V 22.07A 26.7%
477V 18.44A 22.4%
477V 1936 A  23.5%
477V 20.28A 24.6%
477V 2213 A 26.8%
479V 1849A 22.5%
479V 1941 A 23.7%
479V 2034A 248%
479V 2219A 27.0%
481V 18.54A 22.7%
481V 1947A 23.8%
481V 20.39A 25.0%
481V 22.25A  27.2%
483V 18.59A 229%
483V 19.52A 24.0%
483V 20.45A 25.1%
483V 2231A 27.4%

CSTN-715TB-AG 715W  40.6V  17.63 A
. 5% 751W 406V  18.51A
%‘;?;Li' 10% 787 W  40.6V  19.39A

20% 858 W 406V 21.16 A

temperature of 25°C.

IO Stanaary Tost COTTOTIONG (S 10] 01 TTauTanite Of 1000 01T, SPCC U AN 1.5 aneer

485V 18.64A |23.0%
485V 19.57A |24.2%
485V 20.50A |253%
485V 22.37A |27.6%

** Bifacial Gain: The additional gain from the back side compared to the power of the front side at

the standard test condition. It depends on mounting (structure,

the ground.

height. tilt angle etc.) and albedo of

Imagen 1. Caracteristicas eléctricas nuevo panel seleccionado.
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1.5 Seleccién de lazona del Parque solar areducir.

La zona seleccionada para reducir el parque solar se ha elegido para dar cumplimiento al informe del

Consell Insular que en su apartado de conclusiones dice:

Il nclusi

Per tot 'exposat en aguest informe dels serveis juridics i técnics d'urbanisme i territori, sinforma
favorablement el Projecte del parc fotovoltaic Puntird Hive 1l, sempre i quan es tinguin en
compte les condicions seglents:

1. Calindicar sobre els plargls I'AIN-FO_ZB fue defineix la norma 7.3.5 del PG (Full 12
dels planols d'ordenacis del PG de Palma) i mantenir aquesta area lliure de plaques.
P—

2. Cal indicar sobre els planclf FAIN-XT fue defineix la norma 735 del PG (25m
d'ample des dels marges) i mantenir aquesta area lliure de plaques.
Amés, tal com es determina a la Norm riberes estan
subjectes, en tota la seva extensid longitudinal:
a. Auna Zona de Servitud de cinc (5) metres damplaria per a I'is piblic; pas
public per als vianants, vigilancia, conservacio, proteccié del Domini Pablic
Hidraulic i de l'ecosistermna fluvial.

b. A una Zona de Policia de cent (100) metres d'amplaria en la qual es
condicionara I'as del sal i les activitats gue es desenvolupin.

Imagen 2. Pagina 12 de 20 Informe Consell insular de Mallorca.

APR-ES Zones de Prevencio de Riscos de
Uiscament
APR-IF Arecs de Prevencié de Riscos d'Incendis

Forestal

PG 0.03.2 Sol rustic. Riscos

Imagen 3. Pagina 17 de 20 Informe Consell insular de Mallorca.
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ENERGY ADDENDA REDUCCION PSF PUNTIRO HIVE I

1.6 Justificacion Validez Evaluacion Impacto Ambiental.

El proyecto propone una reduccién de la superficie a ocupar lo que supone claramente una mejora
ambiental con respecto a la solucién inicial contemplada en la EIA presentada y por tanto no es nece-
sario modificar el documento de Evaluacion de Impacto Ambiental.

La zona elegida donde se eliminan los paneles solares ha sido seleccionada para dar cumplimiento al
informe de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca segun se detalla en el punto anterior.

Por ello, tanto el analisis como las conclusiones de la EIA se consideran vigentes y validas puesto que
el analisis se ha hecho partiendo de una situacién que finalmente ha sido mejorada.

/

FIRMADO

MANUEL MARTINEZ GUMBAU
INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL (N° COLEGIADO 3.722)
COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES COMUNIDAD VALENCIANA.

PLANQOS:

PLANO 1. NUEVA IMPLANTACION GENERAL.
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LEYENDA

PANELES SOLARES CANNADIAN 715 W

CARRETERA MA-3011

RETRANQUEO DE PARCELAS COLINDANTES (10/20m)
AFECCION HIDROGRAFICA (10m)

AFECCION LINEA DE TORRES ELECTRICAS (10m)
AFECCION APR INCENDIOS

CAMINO EXISTENTE

VALLADO PERIMETRAL TIPO ARBOLADO
PERIMETRO PARCELA

EDIFICACIONES

EDIFICIO DE INVERSOR + TRANSFORMADOR
SUBESTACION

. EXTINTOR CO2

POLIGONO 37 — PARCELA 211 M
PROYECTO.
PLANTA SOLAR PSF MALLORCA PUNTIRO HIVE Il 2,024




