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1. DOCUMENTACIÓN GENERAL 

 

1.1. PROMOTOR 

El promotor del presente proyecto es la entidad ATLANTICA ENERGIA SOSTENIBLE ESPAÑA, SL.U., con domicilio social  

en C/ Albert Einstein, s/n 41092 Sevilla y con C.I.F. número B90424060. 

Actúa en su representación D. Germán Pacheco Vázquez, provisto de DNI 28.493.622A.  

 

1.2. AUTOR DEL PROYECTO 

El técnico Autor del Proyecto, es D. José Enrique Gamero Blanco, colegiado núm. 399, del Colegio Oficial de Ingenieros 

Industriales de Extremadura. 

 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Técnico Administrativo se redacta con objeto de describir y justificar las instalaciones 

correspondientes al sistema de almacenamiento de 10 MW de potencia, siendo la energía acumulada 40 MWh y su 

infraestructura de evacuación asociada,  

Todo ello realizado de acuerdo a la legislación vigente, con el objeto de obtener la Autorización Administrativa Previa 

y de Construcción de la, Planta de Almacenamiento “JILGUERO ST1” y su infraestructura de evacuación asociada. 

 

1.4. LOCALIZACIÓN 

La planta de almacenamiento “JILGUERO ST1” se encuentra ubicada en el Término Municipal de POLLENÇA. Las 

características de la ampliación objeto serán las siguientes: 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

Término Municipal Pollença (ISLAS BALEARES) 

Región Islas Baleares 

País España 

Latitud 39° 53' 7.35416" 

Longitud 3° 3' 23.61778" 

Altitud 31 m s.n.m. 

 

Relación de parcelas afectadas por la planta de almacenamiento y la línea de alta tensión, serán las siguientes:  

 

Datos de las parcelas afectadas por la Planta de Almacenamiento "JILGUERO ST1" y línea de Alta Tensión 

Termino Municipal Polígono  Parcela Ref. Catastral Ocupación 

POLLENÇA 3 184 07042A00300184 Parcial 

 

Las coordenadas características del proyecto se muestran en la siguiente tabla:  

PLANTA DE ALMACENAMIENTO “JILGUERO ST1” 10 MW 

COORDENADAS X Y Huso 

UTM ETRS89 504836.05        4415036.75 31 
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El acceso a la planta de almacenamiento se realizará a través del punto de coordenadas en la carretera MA-2220: 

 

ACCESO COORDENADAS X Y Huso 

Acceso 1 UTM ETRS89 506274.00 4415582.05 31 

 

 

1.5. ORGANISMOS AFECTADOS 

Los organismos afectados por las instalaciones que se definen en el presente documento son: 

 

- Consejería del Mar y Ciclo del Agua. Dirección General de Recursos Hídricos. 

-

 

Servicio de Transporte y Distribución de Energía y Generación Térmica. Dirección General de Economía 

Circular, Transición Energética y Cambio Climático. Consejería de Empresa, Empleo y Energía. Gobierno de 

las Islas Baleares.

 

-

 

Dirección General de Cultura. Secretaría Autonómica de Cultura y Deportes. Consejería de Turismo, Cultura 

y Deportes. Gobierno de las Islas Baleares.

 

-

 

Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental. Consejería de Vivienda, Territorio 

y Movilidad. Gobierno de las Islas Baleares.

 

-

 

EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.

 

-

 

TELEFÓNICA, S.A.

 

-

 

Ayuntamiento de Pollença.

 

 

1.6.

 

NORMATIVA APLICABLE

 

De acuerdo con el artículo 1º A/Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la 

redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación, en la ejecución de las obras deberán observarse las 

normas vigentes aplicables sobre construcción.

 

Serán por tanto de aplicación cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales 

que guarden relación con las obras objeto de este Pliego, con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos 

necesarios para realizarlas.

 

Además, se contemplarán todas aquellas normas que, por la pertenencia de España a la Unión Europea, sean de 

obligado cumplimiento en el momento la presentación del Proyecto Constructivo.

 

Será de aplicación asimismo la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

 

Con tal fin, se incluye a continuación una relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

 

 

ELECTRICIDAD

 

•

 

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución 

de energía eléctrica.

 

•

 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23.

 

-      Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares



 

1137-0223d-01-161-01-231024-201   ii 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 

a 09. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 

estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas disposiciones en el sector 

eléctrico. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares 

• Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la 

retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

• Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 

instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica 

para 2016 y se aprueban determinadas instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Norma UNE 157701:2006, especialmente su Anexo A, sobre Criterios generales para la elaboración de 

proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

• Real decreto 1110/2007 de 24 de agosto Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Orden TEC/128/2019 de 19 de diciembre, instrucciones técnicas complementarias al Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Especificaciones técnicas específicas de la compañía eléctrica distribuidora. 

• Reglamento 2016/631 de requisitos de conexión de generadores a la red, publicado en el Diario Oficial de 

la Unión Europea (DOUE) el pasado 27 de abril de 2016 y la posterior corrección de errores del Reglamento (UE) 

2016/631, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 16 de diciembre de 2016 y el resto de 

documentación asociada en España. 

• Norma Técnica de Supervisión (NTS) de Red Eléctrica que permite evaluar la conformidad de los módulos 

de generación de electricidad a los que es de aplicación el Reglamento (UE) 2016/631 conforme a los requisitos 

técnicos que se establecen en la propuesta de Orden Ministerial para la Implementación de los Códigos de Red de 

Conexión (CRC). 
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• Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la 

red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión. 

• Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de 

los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

• Circular 1/2021, de 20 de enero, por la que se establecen la metodología y condiciones del acceso de la 

conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 

• Normas UNE y CEI aplicables. Entre otras, las normas relativas a celdas y baterías secundarias siguientes: 

- IEC 61427-1 Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and 

methods of test - Part 1: Photovoltaic Off-grid application. 

- IEC 61427-2 Secondary cells and batteries for renewable energy storage - Part 2: On-grid application. 

- IEC 62619; Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety 

requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications. 

- IEC 62620; Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary 

lithium cells and batteries for use in industrial applications. 

 

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción 

de Carreteras. 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", 

de la Instrucción de Carreteras 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: "Rehabilitación de 

firmes", de la Instrucción de carreteras. 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 – IC drenaje superficial de la 

Instrucción de Carreteras. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado (Instrucción 8.3- IC Señalización de obra). 

• Recomendaciones para el diseño de intersecciones. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75), según Orden del 

Ministerio de Obras Públicas, de 2 de julio de 1976. 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

• Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
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• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud de las obras de construcción, y sus posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 

puesta en servicio de las máquinas. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en 

materia de calidad y seguridad industrial.  

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados a la exposición al ruido. 

• Reglamento de aparatos elevadores, Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre, derogado parcialmente 

por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. 

• Convenio Colectivo de la Construcción. 

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

• Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Demás disposiciones oficiales relativas a la prevención de riesgos laborales que pueda afectar a los 

trabajadores que realicen la obra. 

• Normas de Administración Local. 

• Disposiciones posteriores que modifiquen, anulen o complementen a las citadas. 
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NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 

• Decreto 297/1995 Reglamento de Calificación Ambiental. 

• Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de protección de la avifauna para las 

instalaciones eléctricas de alta tensión. 

• Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorización ambiental Integrada y se modifica el Decreto 356/2010 

por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada. 

• Decreto 114/2012, de 22 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas 

a Entidades Locales para la instalación de Puntos Limpios para la recogida selectiva de residuos domésticos. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas. 

• Decreto 1/2016 donde se regula la Calificación Ambiental por declaración responsable. 

• Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

• Condicionantes   que   puedan   ser   emitidos   por   Organismos   afectados   por   las instalaciones. 

OTRAS 

• Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red establecidas por el IDAE en su apartado 

destinado a Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica (PCT-C.-Julio 2011). 

• Normas autonómicas para este tipo de instalaciones. 

• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pollença. 

• RD23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para 

la reactivación económica. 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección 

de los consumidores. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

 

2.1. POTENCIAS DEFINIDAS EN LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

2.1.1. Potencia Instalada 

La Planta de Almacenamiento “JILGUERO ST1” en el T.M. de POLLENÇA (ISLAS BALEARES) y su infraestructura de 

Evacuación dispondrá de los siguientes valores de potencia totales: 

 

• Potencia limitada en salida inversores: 10 MW. 

• Capacidad de Almacenamiento en 4 horas: 40 MWh. 

 

2.1.2. Punto de acceso y conexión 

De acuerdo con la aceptabilidad de Acceso y Conexión solicitada a la compañía de distribución E-Distribución Redes 

Digitales, S.L.U., los datos son: 

 

• Compañía: E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U. 

• Nudo de conexión: S.E.   POLLENÇA 15 kV 

• Tensión: 15 kV. 

• Tipo de generación: Almacenamiento 

• Capacidad de Acceso: 10.500 kW. 

 

2.1.3. Potencia de suministro solicitada 

La potencia de suministro solicitada para la planta de almacenamiento “JILGUERO ST1” es de 10,47 MW, dicha 

potencia corresponde con la suma de la potencia de generación más la potencia demandada por los servicios 

auxiliares de la planta (471 kW). 

 

2.1.4. Descripción general de la planta 

Las características principales de los componentes de la Planta de Almacenamiento se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

Tipo de celda. LFP 

Capacidad unitaria BESS. 3,44 MWh 

Capacidad total del conjunto/planta almacenamiento (16 unidades BESS). 55,04 MWh 

Rango de tensión (DC) 1.075,2 V a 1.382,4 V 

Tensión nominal  1228,8 V 

Rendimiento máximo  93 %  
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TWIN SKID COMPACT 

  

Potencia salida AC (@40ºC) 2865 kVA 

Tensión de operación 600 V +/- 10% 

Frecuencia (Hz) 50 Hz 

Rango tensión DC 849 – 1500 V 

Eficiencia máxima / Eficiencia CE 98.78%  

Grado de protección IP55 

Rango de temperatura de operación -25 ºC hasta + 60ºC (> 50ºC derating) 

Normas 
UL 1741 / CSA 22.2 No.107.1-16 / IEC 62109-1 / IEC 62109-2 

IEEE 1547:2018 / UL 1741 SB/ IEC 62116:2014 

Ancho x Profundo x Alto (mm) 3000 x 2000 x 2200 

Protección contra fallos a tierra Dispositivo de control del aislamiento 

Control de la humedad Calefacción activa 

Protección y desconexión general de AC Interruptor automático 

Protección y desconexión general de DC Interruptores-seccionadores de DC 

Protección contra sobretensiones Protección tipo 2 para AC y DC (opcionalmente, tipo 1+2) 

TRANSFORMADOR 

Potencia (@40ºC) 5730 kVA 

Tensión LV/MV 0,60 kV/15 kV 

Vector group Dy11y11 

Refrigeración ONAN 

Aceite Mineral (sin PCB) 

Configuración celdas salida Doble alimentación (2L) 

Intensidad de cortocircuito celda salida 16 kA 1 s 

Pérdidas de transformación IEC standard o IEC Tier-2 

Grado de protección  IP54 

 

2.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

La solución completa consta de dieciséis (16) unidades del modelo EVE_ESS-3440-2H-L o similar y dos (2) estaciones 

de potencia TWIN SKID COMPACT que contienen dos (2) inversores modelo FREEMAQ MULTI PCSK GEN3 FP2865K o 

similar y un (1) transformador de 5730 kVA cada una, con un total de 11,46 MW y 55,04 MWh (limitado a 10 MW- 40 

MWh), 

Siguiendo las distancias de seguridad recomendadas por el fabricante y las peticiones del cliente, los ocho (8) 

contenedores de cada estación de potencia, se instalarán con una separación entre ambos de 3 m como mínimo. 

La separación mínima entre el contenedor de almacenamiento más cercano y las Power Station (PS) será de 4 m. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

 

3.1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

La solución adoptada para el almacenamiento de la energía en la planta de almacenamiento “JILGUERO ST1” es el 

conjunto formado por el sistema de almacenamiento modelo EVE_ESS-3440-2H-L del fabricante EVE o similar con 

una capacidad total de 40 MWh que estará compuesto por 16 unidades de contendedores. 

La planta se compondrá de la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías para su inyección 

en la red de distribución. La instalación de almacenamiento, tendrá unos valores estimados de 10 MW de potencia y 

de 40 MWh de capacidad de almacenamiento de energía al inicio de su vida útil.  

Las capacidades pueden variar a lo largo de los años debido a la degradación de las baterías por su uso. El 

dimensionamiento preliminar considera la totalidad de la instalación desde el primer día, no obstante, se podría 

utilizar una estrategia de “aumentación” (del inglés augmentation) donde solamente se instale la energía necesaria y 

se agreguen baterías durante los años posteriores. 

Como se ha venido mencionando, el sistema BESS estará compuesto por dieciséis (16) contenedores, donde se 

albergarán las baterías, y dos (2) “Power Station” (PS) con un (1) transformador, dos (2) inversores y celdas de AT, 

agrupados para inyectar/evacuar la energía de las baterías. 

En los apartados siguientes se incluye una descripción de los sistemas de baterías, detallando las diferentes 

tecnologías existentes, componentes del sistema y especificaciones técnicas requeridas. Asimismo, se incluye una 

sección específica sobre seguridad contra incendios, elemento muy importante a tener en cuenta en este tipo de 

sistemas. 

Finalmente, indicar que, aunque el promotor ha decidido la instalación de tecnología de ion de litio para el sistema 

de almacenamiento a instalar, se encuentra aún en fase de selección del tipo específico de química y del suministrador 

del sistema BESS. 

La ficha técnica con todas las especificaciones técnicas del contenedor se encuentra en el Anexo 1. 
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3.1.1. Tecnología Baterías 

 

Baterías De Ion De Litio 

Las baterías de ion de litio tienen la densidad de energía más alta y se utilizan para una amplia variedad de 

aplicaciones, desde aplicaciones portátiles hasta sistemas conectados a la red a gran escala, que van desde sistemas 

de pocos Wh a GWh. 

 

Es con diferencia la tecnología de almacenamiento de energía de baterías más implementada en el mundo y, por lo 

tanto, se considera una tecnología más madura. La reciente expansión de los dispositivos de tecnología de la 

información móvil y los vehículos eléctricos ha aumentado la producción de baterías de litio, su coste se ha reducido 

impulsando la tecnología de almacenamiento en baterías. 

 

Actualmente, hay dos tipos predominantes de baterías de iones de litio: óxido de níquel, manganeso y cobalto (NMC) 

y fosfato de hierro y litio (LFP). NMC ha sido la opción común hasta la fecha en los sistemas de almacenamiento de 

energía estacionarios, sin embargo, el uso de LFP aumentará en los próximos años debido a su menor degradación y 

mejores características de seguridad. 

 

Debido a su extensivo uso y su actual desarrollo técnico y sofisticación, está tecnología ha sido la seleccionada por el 

promotor del presente proyecto para su instalación junto a la planta de almacenamiento. No obstante, y como se ha 

indicado, existen varias modalidades o químicas para esta tecnología. También dependerá del suministrador final del 

sistema BESS. 
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3.1.2. Principales Características Del Sistema De Almacenamiento En Baterías 

Un sistema de almacenamiento de energía en baterías BESS viene definido por una serie de parámetros que deben 

ser especificados en función del modo de operación y la función que se espera que desempeñen en la instalación. 

Dichos parámetros determinan las características del sistema y lo hacen ser más o menos apropiados para una u otra 

función. La energía puede ser inyectada durante horas en las que las que se producen picos de demanda en la red y 

además el almacenamiento se usa con el fin de compensar desfases en frecuencias o voltajes. 

 

Los principales parámetros de definición de un sistema de baterías son: 

 

• Dimensionamiento: se define como la capacidad de potencia nominal en MW y la capacidad de energía 

nominal en MWh en el punto de interconexión. Dichos parámetros determinan asimismo la duración de la 

batería por una simple división de ambos números. 

• Eficiencia de ida y vuelta (RTE por las siglas en ingles Rountrip Efficency): es la relación entre la energía neta 

que se descarga a la red y la energía neta utilizada para cargar la batería, generalmente RTE debe medirse 

en el punto de interconexión del sistema BESS, con el fin de que contabilice el consumo de cargas auxiliares 

del sistema. La RTE determina las pérdidas de energía ocasionadas por el sistema BESS. Debe tratarse pues 

de maximizar esta eficiencia. 

• Tiempo de respuesta: es el tiempo que tarda el sistema de batería en cargar o descargar a potencia nominal 

desde una situación de reposo, incluida la latencia de comunicación si responde a un comando. 

• Vida útil: la duración de un sistema de almacenamiento de energía de la batería depende de muchos 

factores, incluidos los ciclos de carga y descarga, la profundidad de descarga y las condiciones ambientales. 

Por lo general, se define por el número de ciclos en un periodo de tiempo (al día, al año, etc.). 

• Ciclo: es el proceso de cargar y descargar una batería. Se considera un ciclo cuando la batería carga y 

descarga al menos un 80% de su energía. En términos prácticos el número de ciclos de una batería se calcula 

dividiendo la cantidad de energía que descarga la batería en un tiempo determinado (en inglés throughput) 

por su capacidad de energía nominal. 

• Mínimo estado de carga: está definido por la capacidad mínima que debe retener una batería por debajo 

de la cual no puede ser descargada. Este valor depende de la tecnología y el fabricante. Aunque muchos lo 

fijan en un porcentaje (5-10%), comienza a ser común las baterías que pueden ser descargadas 

completamente, es decir, su mínimo estado de carga es 0%. 

• Degradación: Es la capacidad en energía que va perdiéndose por el uso de la batería. Dicha disminución 

viene normalmente motivada por el deterioro de los metales del cátodo de la batería y depende de la 

energía que pasa a través de él, es decir, del número de ciclos. La degradación del sistema de batería da 

como resultado una pérdida de energía, que generalmente se mide anualmente como un porcentaje en 

comparación con el primer año de funcionamiento. 
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3.1.3. Seguridad 

Los principales peligros de los sistemas de almacenamiento con baterías pueden clasificarse en eléctricos, mecánicos 

y otros de diferentes tipos: 

• Los peligros eléctricos ocurren cuando hay un contacto entre una persona y el sistema que expone la 

persona a descargas eléctricas severas.  

• Los peligros mecánicos ocurren cuando hay una colisión física (imprevista) entre una persona y un sistema 

de almacenamiento en baterías.  

 

En cuanto a los otros posibles peligros están ligados principalmente con electricidad y electroquímica e incluyen: 

• Los peligros de explosión, causado por una rápida expansión de gases. 

• Los riesgos de incendio, derivados de materiales combustibles utilizados en el sistema de almacenamiento. 

• Los peligros térmicos, debido a las propiedades térmicas de un sistema o sus componentes. 

• Los peligros de fuga térmica, que provoca la propagación de temperaturas, presiones y fuego crecientes 

hacia módulos contiguos. 

 

En la evaluación de riesgos de los sistemas de baterías se debe considerar que los problemas de seguridad pueden se 

originados en la propia batería (celda o módulo), pero también pueden surgir a nivel de sistema o pueden surgir del 

entorno. Además, los problemas de seguridad a nivel de la celda pueden propagarse y amplificarse hacia el nivel del 

sistema. 

La mayoría de los estándares que se utilizan a nivel internacional son estándares americanos como UL 1973, IEC 62619 

y UL9540A y NFPA855. Estas normas abordan tanto los componentes como a nivel del sistema completo, además 

abordan temas como extinción de incendios, ventilación, acceso al espacio de trabajo, etc. 

 

3.1.4. Especificaciones del BESS a instalar en el proyecto 

El contenedor de almacenamiento, también llamado sistema BESS, se encarga de recibir energía de una fuente y la 

guarda en baterías recargables para un uso futuro.  

EVE_ESS-3440-2H-L es un Sistema de almacenamiento de energía refrigerado por líquido, que se caracteriza por: 

 

- Arquitectura del sistema 

Este sistema de almacenamiento de energía adopta el diseño de un contenedor de 20 ft, incluido un sistema de 10 

grupos de baterías, 1 gabinete combinado de CC, 1 juego de unidad de refrigeración líquida, y un juego de sistema de 

extintor de incendios e iluminación.  

El contenedor tiene una buena adaptabilidad ambiental, con funciones anticorrosión, a prueba de fuego, resistente 

al agua, a prueba de polvo, a prueba de golpes, ultravioleta, antirrobo y otras funciones. 

 

-  Sistema de refrigeración líquida 

El sistema de gestión térmica de este producto aplica el método de refrigeración líquida para controlar la temperatura 

del sistema de baterías. La unidad de refrigeración líquida integrada en el contenedor y el diseño de las tuberías se 

utilizan para el control efectivo de la temperatura de las celdas internas del sistema de baterías. El entorno del sistema 

se controla dentro del mejor rango haciendo que aumente la vida útil del sistema y consiguiendo una operación más 

segura y fiable. 
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-  Sistema de extinción de incendios 

El sistema de extinción de incendios del contenedor incluye un dispositivo de extinción de incendios, inflamable, 

sensor de CO, sensor de humo, interruptor manual, alarma de sonido y luz, gas supresor de incendio Novec…. dichos 

sensores se aplicarán para el fuego temprano. Una vez que se haya iniciado un incendio, los sensores 

correspondientes alarmarán y suprimirán el fuego 

 

A continuación, se muestra una imagen del diagrama eléctrico: 
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3.2. POWER STATION 

La Power Station estará formada por el armario de control, el armario de conexiones, el transformador, los inversores 

y la celda RMU Alta Tensión de 15 kV. La elegida para esta instalación es la MV Twin Skid Compact 5,73 MVA, llave en 

mano, de Power Electronics. 

 

 

 

La ficha técnica con todas las especificaciones de la Power Station se encuentra en el Anexo 3. 

 

3.2.1. Centro de transformación 

El centro de transformación estará dotado de un transformador de potencia y sus correspondientes celdas de 

protección y conexión de la línea de alta tensión, además del cuadro de baja tensión, dentro de una solución compacta 

de Power Electronics, modelo MV Twin Skid Compact 5,73 MVA. Todo el conjunto se pasará a denominar Power 

Station (PS) o estación de potencia. 

 

3.2.1.1. Transformador 

En lo referente al transformador instalado, será del tipo exterior, con relación de transformación 0,6/15 kV. 

Dispondrá de las siguientes características principales: 

TRANSFORMADOR  

Potencia Máxima Transformador 5.730 kVA (50 ºC) 

Relación de transformación 600 / 15.000 V 

Frecuencia 50 Hz 

Tipo ON/AN 

Grupo de Conexión Dy11y11 

Impedancia 8%, tolerancia ± 10% 

Instalación Exterior 

Protección Transformador IP68/ otros elementos IP54 
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Ensayos de los Transformadores 

 

Los transformadores serán suministrados habiendo sido realizados sobre ellos los siguientes ensayos de rutina: 

- Medida de la resistencia de los arrollamientos. 

- Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento. 

- Medida de la tensión y de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas en carga. 

- Ensayo de tensión aplicada. 

- Ensayo de tensión inducida. 

- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de protección. 

 

3.2.1.2. Celdas del centro de transformación 

En la siguiente tabla podemos observar el tipo de celdas en el centro de transformación: 

Nº PS Tipos Celdas Descripción 

1 2L1A 
Celda de protección de transformador con interruptor automático + Celda de 

línea de salida, quedando otra libre. 

 

CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL PARA EL TRANSFORMADOR con: 

- Un (1) interruptor automático  

- Un (1) seccionador de puesta a tierra 

- Tres (3) transformadores de intensidad 

- Tres (3) transformadores de tensión 

CELDA DE LÍNEA con: 

- Un (1) interruptor manual o automático, según corresponda 

- Un (1) seccionador de puesta a tierra 

 

Las características básicas de estas celdas de 24 kV serán: 

 Clase 24 kV 

Tensión Asignada (Ur) 15 kV 

Nivel de aislamiento asignado 24 kV 

Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (Up) 75 kV 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Corriente asignada en servicio continuo (Ir) y calentamiento 400 A 

Corriente admisible asignada de corta duración (Ip) 16/20 kA 

Duración de cortocircuito asignada (tk) 20 kA/3 seg 

Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y 
apertura y de los circuitos auxiliares y de mando (Ua) 

230 V a 50 Hz 

 

Otras características: 

- Terminables enchufables tipo C DIN EN 50181. 

- Manipulación intrínsecamente segura por medio de enclavamientos. 
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- Interruptor automático con función 50 / 51-50 / 51N y relé de protección autoalimentado. 

- IP65 para las partes aisladas en gas. 

- Rango de temperatura estándar: -25 ºC +40 ºC. 

- Indicadores de presencia de tensión y visualizador de la presión del gas. 

 

3.2.1.3. Interconexión del lado de BT del transformador 

La conexión en baja tensión del cuadro de control del inversor al transformador se realizará con blindobarras de 

sección adecuada a la intensidad del inversor. 

 

3.2.1.4. Instalación de puesta a tierra 

El centro de transformación estará dotado de instalación de puesta a tierra adecuada a la normativa en vigor, 

determinada por el fabricante, y dispondrá de las siguientes características:  

- Geometría: Anillo rectangular  

- Material Cobre desnudo 

- Sección 50 mm2  

 

3.2.1.5. Elementos de seguridad y protección  

El centro de transformador contará con los siguientes elementos de maniobra: 

- Banqueta aislante 24 kV 

- Guantes 24 kV 

- Pértiga 24 kV 

- Cartel de primeros auxilios 

- Insuflador 

- Esquema unifilar del centro 

- Esquema de tierras 

- Instrucciones de servicio 

- Extintor polvo polivalente 113B – 21A 

 

3.3. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES 

Debido al elevado consumo que presentan los equipos auxiliares que compondrán la propia planta de 

almacenamiento, será necesario la instalación de dos Centro de Transformación (CT) independiente, no cubriéndose 

esta potencia con los transformadores de servicios auxiliares (SSAA) que, de fábrica, suelen traer las Power Station. 

Estos centros de transformación estarán dotados de un transformador de potencia y sus correspondientes celdas de 

protección y conexión de la línea de alta tensión, además del cuadro de baja tensión, dentro de una solución compacta 

de Ormazabal o similar, modelo PFU-.7  

En la planta de almacenamiento “JILGUERO ST1” se instalarán dos (2) transformadores de SSAA independientes de 

400 kVA cada uno en un edificio diferente. 

3.3.1. Componentes del centro de transformación de SSAA 

El Centro de transformación (CT) que se dispondrá para los consumos auxiliares de la planta de almacenamiento será 

un prefabricado de instalación en superficie, de maniobra interior, con una solución compacta que se integrará en el 
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entorno con el menor impacto visual, medioambiental y acústico, y dispondrá de una larga vida útil frente a 

condiciones ambientales agresivas.  

Estará dotado de los siguientes elementos: 

 

1.- Estructura prefabricada de maniobra interior de hormigón armado monobloque que confiere protección contra 

fuertes impactos externos y frente a la entrada de agua. 

2.- Transformador para los SSAA, de 400 kVA. 

3.- Aparamenta de Alta Tensión. Celdas de AT 24 kV.  

4.- Cuadros de Baja Tensión. Hasta  salidas de BT por cuadro, siendo estos extensibles y automatizados.  

 

Además, contendrá todo lo necesario para la gestión del propio CT, es decir, unidades de protección, control y medida 

(telemando, telemedia, control integrado, telegestión, etc), interconexiones directas por cable AT y BT, circuito 

interior de puesta a tierra, circuito de alumbrado y servicios auxiliares, rejillas de ventilación, pasos de cables, etc, 

todo ello bajo la norma IEC 62271-202, normas particulares de la compañía eléctrica (si fuese necesario) y 

reglamentaciones locales vigentes. 

Para la colocación del prefabricado será necesaria una excavación de entre 560 y 600 mm, en función de la resistencia 

del terreno. 

Atendiendo a los datos proporcionados por el fabricante, las dimensiones exteriores y peso de este CT serán las 

siguientes: 

 

 

 



 

1137-0223d-01-161-01-231024-201   ii 

3.3.1.1. Estructura Prefabricada 

La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la construcción como el montaje y 

equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y 

reduciendo considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. Incluye todas las 

instalaciones eléctricas del interior del centro. 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de dos partes: una que aglutina el fondo 

y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una 

armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante 

latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y 

rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kΩ respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de paso para los cables de AT y BT. Estos 

orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De 

igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido refrigerante de un eventual derrame, 

dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del 

transformador. 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta en una serie de apoyos sobre 

la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el paso de cables de AT y BT a los que se accede a través de 

unas troneras cubiertas con losetas. 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del transformador (ambas con apertura 

de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 

Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para 

evitar aperturas intempestivas de las mismas del Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de 

diseño ORMAZABAL o según fabricante, que anclan las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la 

parte inferior. 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un 

laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación y se complementa cada rejilla 

interiormente con una malla mosquitera. 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón 

en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 

- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 9001. 
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- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de BT, el cual dispone de un interruptor 

para realizar dicho cometido. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.  

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es necesaria una excavación, cuyas dimensiones 

variarán en función de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 

 

3.3.1.2. Transformador de SSAA 

En lo referente al transformador instalado por cada centro de transformación, será trifásico reductor de tensión, 

construido según las normas citadas anteriormente, de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, 

de potencia 400 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 15 kV y tensión secundaria 420 

V en vacío (B2). 

Dispondrá de las siguientes características principales: 

TRANSFORMADOR SSAA 

Potencia Máxima Transformador 400 kVA (50 ºC) 

Relación de transformación 420 / 15.000 V 

Frecuencia 50 Hz 

Tipo ONAN 

Grupo de Conexión Dyn11 

Instalación Interior 

Regulación en el primario +2,5%,+5%,+7,5%, +10% 

Tensión de Cortocircuito (Ecc) 4% 

Protección IP54 

 

Ensayos de los Transformadores 

Los transformadores serán suministrados habiendo sido realizados sobre ellos los siguientes ensayos de rutina: 

- Medida de la resistencia de los arrollamientos. 

- Medida de la relación de transformación y verificación del acoplamiento. 

- Medida de la tensión y de la impedancia de cortocircuito y de las pérdidas en carga. 

- Ensayo de tensión aplicada. 

- Ensayo de tensión inducida. 

- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de protección. 

 

 

 

 

 

 



 

1137-0223d-01-161-01-231024-201   ii 

3.3.1.3. Celdas Del Centro De Transformación de SSAA 

En la siguiente tabla podemos observar el tipo de celdas en el centro de transformación: 

Configuración Celdas de SSAA 

CT-SSAA2----2L1A 
Una entrada con una celda de  línea + una posición de transformador con ruptofusible+ 

salida de línea con una celda de línea 

CT-SSAA1----2L1A1M 
Una entrada con una celda de  línea + una posición de transformador con ruptofusible+ 

celda de medida + salida de línea con una celda de línea 

CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL PARA EL TRANSFORMADOR con: 

- Un (1) interruptor-seccionador rotativo 

- Un (1) seccionador de puesta a tierra 

CELDA DE LÍNEA con: 

- Un (1) interruptor-seccionador rotativo 

- Un (1) seccionador de puesta a tierra 

CELDA DE MEDIDA con: 

- Transformadores de corriente 3TI 

- Transformadores de tensión 3TT 

 

Las características básicas de estas celdas de 24 kV serán: 

 Clase 24 kV 

Tensión Asignada (Ur) 15 kV 

Nivel de aislamiento asignado 24 kV 

Tensión soportada asignada de impulso tipo rayo (Up) 75 kV 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Corriente asignada en servicio continuo (Ir) y calentamiento 400 A 

Corriente admisible asignada de corta duración (Ip) 16/20 kA 

Duración de cortocircuito asignada (tk) 3 seg 

Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares y de mando (Ua) 230 V a 50 Hz 

 

Las celdas del sistema cgm-3 forman un sistema de equipos modulares de reducidas dimensiones para AT, con 

aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan utilizando unos elementos de unión patentados por 

ORMAZABAL, denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente apantallada, e insensible a las 

condiciones externas (polución, salinidad, inundación, etc.). 

 

Las partes que componen estas celdas son: 

 

- Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la chapa y su galvanizado garantizan 

la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de esta base. 
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La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el 

esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos del mecanismo de maniobra, así como el dispositivo 

de señalización de presencia de tensión y la alarma sonora de prevención de puesta a tierra. En la parte inferior se 

encuentra el panel de acceso a la acometida de cables de Media Tensión y fusibles. En su interior hay una pletina de 

cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del circuito de tierras y de las pantallas de los 

cables. 

 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el embarrado y los portafusibles, 

y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,3 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la 

cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin necesidad de 

reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, evita, con ayuda de la altura 

de las celdas, su incidencia sobre las personas o la aparamenta del Centro de Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puesta a tierra, 

tubos portafusible). 

 

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de Puesta a Tierra 

El interruptor disponible en el sistema cgm.3 tiene 3 posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra (salvo para 

el interruptor de la celda S). 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el 

interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor seccionado); y otro para el 

seccionador de puesta a tierra de los cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto 

a tierra). 

 

- Mecanismo de Maniobra 

Los mecanismos de maniobra son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados de forma manual o 

motorizada. 

 

- Fusibles (Celda cgm.3-p) 

En las celdas cgm.3-p, los fusibles se montan sobre unos carros que se introducen en los tubos portafusible de resina 

aislante, que son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se produce por fusión de uno de 

los fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusible se eleva debido a un fallo en los fusibles o al 

calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables 

de acometida. 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar. 

 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas CGM es que: 
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o No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y 

recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 

conectado. 

o No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, 

no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

Otras características: 

- Terminables enchufables tipo C DIN EN 50181. 

- Manipulación intrínsecamente segura por medio de enclavamientos. 

- Interruptor automático con función 50 / 51-50 / 51N y relé de protección autoalimentado. 

- IP65 para las partes aisladas en gas. 

- Rango de temperatura estándar: -25 ºC +40 ºC. 

- Indicadores de presencia de tensión y visualizador de la presión del gas. 

 

3.3.1.4. Cuadros de BT 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT), es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de 

BT procedente del transformador AT/BT y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 

Se cree conveniente instalar cuadros de hasta 9 salidas, una salida por cada línea de BT de SSAA que alimente a cada 

contenedor de almacenamiento más otra para servicios auxiliares de la planta. 

 

El cuadro tiene las siguientes características: 

- Interruptor manual de corte en carga de 1000 A. 

- Salidas formadas por bases portafusibles.    

- Interruptor diferencial bipolar de 63 A, 30 mA. 

- Magnetotérmico de 63 A curva C 

- Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 

- Bornas (alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     

Dispondrá de las siguientes características eléctricas: 

- Tensión asignada: 400 V 

- Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) 

§ a tierra y entre fases:   10 kV 

§ entre fases:    2,5 kV 

o Impulso tipo rayo: 

§ a tierra y entre fases:      20 kV 

- Dimensiones: 1.820 mm altura x 580 mm anchura x 300 mm fondo 

 

3.3.1.5. Instalación de puesta a tierra 

El centro de transformación estará dotado de instalación de puesta a tierra adecuada a la normativa en vigor, 

determinada por el fabricante, y dispondrá de las siguientes características:  

- Geometría: Anillo rectangular  
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- Material Cobre desnudo 

- Sección 50 mm2  

 

3.3.1.6. Elementos de seguridad y protección  

El centro de transformador contará con los siguientes elementos de maniobra: 

- Banqueta aislante 24 kV 

- Guantes 24 kV 

- Pértiga 24 kV 

- Cartel de primeros auxilios 

- Insuflador 

- Esquema unifilar del centro 

- Esquema de tierras 

- Instrucciones de servicio 

- Extintor polvo polivalente 113B – 21A 

  



 

1137-0223d-01-161-01-231024-201   ii 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La instalación eléctrica en baja tensión, contará con un sistema en corriente continua desde el almacenamiento (BESS) 

hasta los inversores que se encuentra en la Power Station, y desde los inversores hasta el transformador (incluido en 

la misma Power Station) en corriente alterna que servirán de alimentación a los equipos y servicios auxiliares. Habrá 

que incorporar en este último tipo, la instalación de BT desde los equipos auxiliares de las baterías (BESS) hasta la 

parte de BT de los Centros de  Transformación (CT) de SSAA. 

 

4.2. CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA 

Los conductores serán de cobre o aluminio y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamiento. Todo el cableado de corriente continua estará adecuado para su uso en exterior, al aire o enterrado, 

de acuerdo con la norma UNE 21123. 

La energía almacenada, en forma de corriente continua de baja tensión, se evacua a través de una canalización que 

unirá los sistemas de baterías con los inversores situados en la Power Station (PS).  

Cada Power Station, albergará un cuadro de protección en baja tensión correspondiente al grupo de almacenamiento. 

El Centro de Transformación de los SSAA también dispondrá de cuadros de protección en baja tensión 

correspondiente al grupo del almacenamiento. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES DE LOS CONDUCTORES 

La instalación eléctrica de corriente continua y de corriente alterna del interior del contenedor viene instalada por el 

fabricante en el contenedor de almacenamiento cumpliendo normativa. Las características y secciones de los 

conductores serán las proporcionadas por el fabricante. Para el resto de instalaciones se usarán conductores con las 

siguientes características. 
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4.3.1. Corriente Continua 

Los conductores serán de aluminio y tendrán la sección adecuada para cumplir con los requerimientos de caída de 

tensión y sobrecalentamiento. Todo el cableado de corriente continua estará adecuado para su uso al exterior, al aire 

o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. La intensidad máxima admisible será calculada conforme a la 

norma UNE-HD 60364-5-52 2 y deberá soportar un 125 % la intensidad máxima esperada en el conductor para el lado 

de generación 

Los cables empleados para conexionar módulos entre sí serán unipolares de las siguientes características: 

• Será cable de aluminio con aislamiento de 1.800 Vcc especial para intemperie y válidos para instalación 

enterrada.  

• Cumpliendo con las normas: IEC 60228 (Conductores de cables aislados) IEC 60332-1-2, IEC 60754, IEC 

60332-3-24, IEC 61034-2, IEC 60216 (temperatura extrema e impactos), IEC 60811-1-4 (temperatura 

máxima), IEC 60811-2-1 (resistencia ozono), IEC 60811-1-3 (resistencia absorción de agua), UL 1581, UL 

4703 (Conexión de caja string a estación de inversión).  

En la parte de baja tensión en corriente continua se han definido el siguiente sistema de conductores: 

TIPO AL XZ1 (S) 

TENSIÓN ASIGNADA EN CC 1,5 kV dc 

CONDUCTOR Aluminio 

SECCIONES 4x(2x400) mm2 

 

Los cálculos de dichos conductores pueden consultarse en el anexo de cálculos eléctricos. 

 

4.3.2. Corriente Alterna 

Los conductores que unan los inversores con la parte de baja tensión del transformador de cada Power Station (PS), 

vendrán calculados y establecidos por el fabricante del mismo, asegurando que cumplan con la normativa vigente ya 

que todo el conjunto, vendrá montado de fábrica con el cableado y el conexionado. 

 

Serán también los conductores de corriente alterna los que unan los equipos auxiliares de cada contenedor de 
almacenamiento, con la parte baja de tensión de los transformadores de los centros de transformación de SSAA. Estos 
conductores tendrán las siguientes características: 

TIPO Cu RZ1 (AS) 

TENSIÓN ASIGNADA EN CA 06/1 kV  

CONDUCTOR Cobre 

SECCIONES 3x25 mm2 

 

Los cálculos de dichos conductores pueden consultarse en el anexo de cálculos eléctricos. 
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4.4. PUESTA A TIERRA 

Las partes metálicas de la instalación eléctrica en baja tensión se encontrarán puesta a tierra para evitar accidentes. 

La puesta a tierra de la planta de almacenamiento vendrá establecida por el fabricante cumpliendo con la normativa 

existente. 

El conjunto instalado vendrá con el tipo de puesta a tierra necesaria ya establecido, por lo tanto, será necesario su 

correcta instalación asegurando las indicaciones establecidas por el fabricante. 

 

4.4.1. Materiales 

Todos los materiales a utilizar en la red de tierra serán de cobre o aleación de cobre: 

- Cables: solamente de cobre de sección 50 mm2 en la malla principal. 

- Electrodos de tierra: de acero recubierto de cobre con 0,25 mm de espesor de recubrimiento de cobre, 14” 

de diámetro y 2 m de longitud. 

- Conectores: de cobre o aleación de cobre de fusión, en conexiones enterradas. 

 

4.4.2. Disposición 

 

Se dispondrá de una malla de PaT donde irán conectados el conjunto BESS mediante tendido de conductor de 50 mm2 

de cobre desnudo enterrado, conectado a él irán dispuestas picas enterradas en el terreno. De igual forma, la 

instalación de puesta a tierra irá conectada a los equipos siguiendo instrucciones del fabricante. 

Para más información consultar el “PLANO DE RED DE TIERRAS”. 
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5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN   

5.1. INTRODUCCIÓN.  

Se ha diseñado una red en el interior de la planta de almacenamiento de alta tensión de 15 kV encargada de recoger 

o entregar la energía a las estaciones de potencia conectadas al sistema BESS y a su vez conectar los centros de 

transformación de SSAA 

 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 

 

La configuración de las líneas de Alta Tensión interiores serán las siguientes: 

- Los terminales utilizados serán de aislamiento seco, según la sección y naturaleza del cable indicado 

anteriormente. 

- Las pantallas de los cables irán conectados a la tierra general de la planta de almacenamiento en cada uno de 

los extremos del tramo. 

La configuración de esta red, así como también los conductores empleados, se resume en la siguiente tabla: 

Ramal Agrupación Cable 

Tramo 1 PS 2à CT SSAA 2 RHZ1-OL Al 3x(1x240+H16) mm2 12/20 kV 

Tramo 2  CT SSAA 2à PS 1 RHZ1-OL Al 3x(1x240+H16) mm2 12/20 kV 

Tramo 3 PS 1à CT SSAA 1 RHZ1-OL Al 3x(1x500+H16) mm2 12/20 kV 

 

Las especificaciones del conductor son las siguientes: 

- Tipo: RHZ1. 

- Conductor: Aluminio 

- Tensión Asilamiento: 12/20 kV 

- Sección de la pantalla: 16 mm2 

- Número de Conductores por fase: 1 

- Temperatura Máxima en el Conductor: 90ºC en servicio permanente y 250º C en cortocircuito. 

 

Los terminales utilizados serán de aislamiento seco, según la sección y naturaleza del cable indicado anteriormente.  

Este conductor será cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, de clase 2, conforme a UNE-EN-60228. Libre de 

halógenos, baja acidez y corrosividad de los gases. Alta resistencia a la absorción del agua, resistencia al frío y 

resistencia a los Rayos Ultravioleta. 

La pantalla sobre el conductor (capa semiconductora interna) estará constituida por una capa extrusionada de 

material conductor adherida en toda su superficie, con un espesor mínimo medio de 0,5 mm y sin acción nociva sobre 

el conductor y el aislamiento. 

La pantalla sobre el aislamiento (capa semiconductora externa) estará constituida por una capa extrusionada de 

material conductor separable en frío, asociada a una parte metálica.  

La protección contra el agua estará constituida por una obturación longitudinal con cinta hinchante. 

La cubierta exterior será de color rojo y estará constituida por un compuesto termoplástico a base poliolefina (Z1), 

DMZ1 Vemex. El espesor de la cubierta será de 2 mm. 
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5.2.1. Intensidades de Cortocircuito Admisibles en las Pantallas.  

La intensidad máxima de cortocircuito en el conductor es de 3130 A durante un (1) segundo, según IEC 60949. 

 

5.2.2. Protecciones Contra Sobreintensidades.  

Para la protección de la instalación de alta tensión se instalará en uno de los terminales como mínimo de los circuitos 

un elemento de protección, ya sea celda de interruptor automático que se dispondrá en la celda de salida de la 

Subestación o celda de línea en los centros de transformación. 

 

5.2.3. Protecciones Contra Cortocircuitos. 

Para la protección de la instalación de alta tensión se instalará en uno de los terminales como mínimo de los circuitos 

un elemento de protección, ya sea celda de interruptor automático que se dispondrá en la celda de salida de la 

Subestación o celda de línea en los centros de transformación. 

 

5.2.4. Accesorios.  

Se emplearán terminales enchufables en las celdas de alta tensión para mejora de la conexión en obra. 
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5.3. CANALIZACIONES DE ALTA TENSIÓN  

La canalización de los circuitos interiores de AT de 15 kV, se realizará enterrada bajo tubo, con dimensiones de 500 

mm de ancho y 1150 mm de profundidad. 

 

Zanjas 

En la zanja las fases estarán dispuestas en triángulo. Se realizará una instalación enterrada bajo tubo. 

La profundidad de la zanja será tal que permita una instalación de los conductores a una profundidad de 1 m, salvo 

cruzamientos con otras canalizaciones donde se mantendrán las distancias mínimas exigibles. 

Sobre el fondo de la zanja se depositará una capa de 10 cm de arena de río donde se colocarán los cables. 

Posteriormente se cubrirán con una capa mínima de 10 cm sobre los mismos. 

Para proteger los cables frente a futuras excavaciones se colocará una protección mecánica capaz de soportar una 

carga puntual de 20 J y que cubra toda la proyección en planta de los cables. Posteriormente se dispondrá de una 

cinta de señalización con aviso de cables enterrados a una profundidad mínima de 20 cm. El relleno con tierras se 

realizará con un mínimo grado de compactación del 95% Proctor Modificado. Así mismo, se colocará un bitubo liso 

de polietileno de alta densidad de 40 mm de diámetro que permita la instalación del cable de fibra óptica. 

Los detalles de las zanjas pueden consultarse en el apartado de planos. 

Si hubiera cruzamientos con viales internos, se dispondrá de una canalización entubada protegida por un prisma de 

hormigón. El tubo de polietileno de doble capa (exterior corrugada e interior lisa) que se dispone para los cables de 

potencia, tendrá un diámetro exterior de 200 mm. También se instalará un tubo liso de polietileno de alta densidad 

de 63 mm de diámetro para la colocación de los cables de comunicaciones de fibra óptica.  

Los tubos de polietileno de doble capa tendrán una resistencia a compresión tipo 450 N y una resistencia al impacto 

Normal, según norma UNE-EN 50086-2-4. Irán colocados sobre una solera de hormigón HM-20 de 5 cm de espesor. 

Tras colocar los tubos se rellena de hormigón hasta 10 cm por encima de la superior de los mismos. 

 

Cruzamientos y Paralelismos 

En los tramos en los que la canalización pudiera transcurrir paralela a otras canalizaciones se deberá mantener una 

separación mínima de 0,25 metros. Si por cualquier motivo no se pudiese respetar estas distancias, se deberá 

establecer entre las diferentes conducciones, unas divisorias constituidas por materiales incombustibles de adecuada 

resistencia mecánica, o bien se establecerá alguno de ellos por el interior de tubos o conductos de iguales 

características. Los cables de energía eléctrica cruzarán por debajo de las instalaciones existentes en la medida de lo 

posible. En casos en los que la profundidad sea excesiva se podrá considerar una configuración de los cables en un 

plano horizontal, con el fin de garantizar la correcta disipación de calor. 
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Las condiciones que deben cumplir los cables subterráneos con otros servicios serán: 

 

INSTALACIÓN 

AFECTADA 

TIPO DE 

AFECCIÓN 

CONDICIONES 

 

Otros cables de 

energía eléctrica: 

Líneas de BT y líneas 

de AT 

Cruce 
≥ 25 cm entre cables de energía eléctrica. Siempre que sea posible, se 

procurará que los cables de AT discurran por debajo de los de BT 

Paralelismo ≥ 25 cm entre cables de energía eléctrica 

Cables de 

Telecomunicación 

Cruce 
≥ 20 cm entre cables de energía eléctrica y telecomunicaciones. Distancia 

del punto de cruce al empalme de ≥ 1m 

Paralelismo ≥ 20 cm entre cables de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Agua 

Cruce 
≥ 20 cm entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua. 

Empalmes y juntas a ≥ 1m del punto de cruce 

Paralelismo 

≥ 20 cm entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua. 

Empalmes y juntas a ³ 1 m del punto de cruce. Distancia mínima ³ 20 cm 

en proyección horizontal. Entre aristas importantes de agua y cables 

eléctricos ³ 1 m. La canalización de agua por debajo del nivel de los cables 

eléctricos 

Gas 
Cruce 

Será función de la presión de la instalación y de la existencia o no de 

protección suplementaria.  

En el caso más desfavorable ³ 40 cm. Empalmes y juntas a ³ 1 m Paralelismo 

Saneamiento de 

pluviales y fecales 

Cruce Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas 

Paralelismo --- 

Calles y carreteras 
Cruce 

Canalización entubada hormigonada. 

³ 0,8 m desde la parte superior del tubo a la rasante del terreno. Siempre 

que sea posible, cruce perpendicular al eje del vial 

Paralelismo --- 

Ferrocarriles 
Cruce 

Canalización entubada hormigonada.  

³ 1,1 m desde parte superior del tubo a la cara inferior de la traviesa. 

Siempre que sea posible, cruce perpendicular al eje del FFCC. 

Paralelismo --- 
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6. INSTALACIONES AUXILIARES 

 

6.1. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

El sistema de monitorización y control se encuentra conectado a un sistema SCADA. En caso de haber SCADA el 

sistema de supervisión y mando local (SCADA) que permitirá capturar los datos, visualizarlos y almacenarlos 

localmente. Este SCADA tendrá entre sus funciones el control de la planta de almacenamiento mediante EMS 

compatible con el fabricante. 

En la instalación existirán varios tipos de RTUs en función de las señales de campo que adquieran: 

- CT (señales provenientes del inversor, trafo, interruptores de línea de entrada y salida, protecciones del 

trafo). 

- Concentrador, comunica con el resto de RTUs y recoge toda la información. Normalmente es el encargado 

de comunicar con la estación meteorológica. 

El sistema de control será responsable de la adquisición de datos de los PLCs del parque, y de mostrar, guardar y 

analizar dichos datos. 

Con la información recogida, el SCADA es capaz de mostrar una foto del estado de la planta de almacenamiento, y 

permitir una mejor operación y control, permitiendo la detección de fallos en tiempo real, y tomar las acciones 

preventivas o correctivas necesarias para prevenir fallos mayores y la correspondiente pérdida de producción. 

A modo de resumen, se recogerán las siguientes señales (que serán más detalladas durante la ingeniería de detalle): 

• INVERSOR: 

o Energía inyectada a la red  

o Tiempo total de operación 

o Número total de conexiones a red 

o Número total de errores 

o Estado de alarma 

o Estado de operación interna 

o Tensión de DC 

o Intensidad de DC 

o Potencia de DC 

o Tensión en BUS de inversor 

o Intensidad de AC 

o Potencia de AC 

o Coseno Phi 

o Signo del coseno de Phi 

o Frecuencia de red 

o Fecha y hora 

• PROTECCIONES AC: 

o Estado de interruptor (abierto, cerrado) 

o Disparo (Alarma) 

• CONTADORES: 

o Potencia Activa 

o Potencia Reactiva 
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• TRANSFORMADOR: 

o Alarma de disparo por temperatura 

• CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR: 

o Interruptor abierto (Alarma) 

o Seccionador de tierra (Alarma) 

o Alarma de temperatura (Alarma) 

o Disparo 

• CELDA DE ENTRADA: 

o Seccionador abierto (Alarma) 

o Seccionador de tierra (Alarma) 

• CELDA DE SALIDA: 

o Seccionador abierto (Alarma) 

o Seccionador de tierra (Alarma) 

 

6.2. UPS 

La Power Station incluirá un UPS suficiente para alimentar los servicios auxiliares esenciales (monitorización) por al 

menos el tiempo necesario en caso de pérdida de suministro de la red de alta tensión 15 kV. 

 

6.3. POTENCIA DE SUMINISTRO SOLICITADA 

La demanda de los SSAA puede verse en la siguiente tabla, en la que se muestra una estimación de los consumos 

por Power Station, los cuales serán ajustados una vez se disponga de la ficha técnica de los equipos definitivos. 

TIPO DE EQUIPO CONSUMOS ESTIMADOS (kW) 

Consumos contenedores BESS (16 contenedores) 448 

Consumos inversores (4 unidades) 20 

Usos varios 2,3 

TOTAL 470,3 kW 

 

Por tanto, es suficiente con 800 kVA disponibles de los transformadores para el suministro a los servicios auxiliares. 

La potencia de suministro solicitada para la Planta de Almacenamiento “JILGUERO ST1” es la suma de 10 MW más la 

potencia demandada por los servicios auxiliares SS. AA (500 kW aproximadamente). 

La potencia de suministro solicitada, será por tanto de: 10,5 MW.  
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7. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

El campo electromagnético generado por las diferentes corrientes eléctricas dependerá de la intensidad que discurre 

por los diferentes tipos de cableado. En este caso, se calcula para la condición más desfavorable, que es la 

correspondiente al lado de baja tensión de los transformadores de los centros de transformación. 

Por lo que respecta a los niveles de campo magnético permitidos, según el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas, Anexo II, apartado 3.1 (Cuadro 2), se establece el límite de campo magnético admitido como 5/f, 

siendo f la frecuencia en kHz. De esta manera, el límite de campo electromagnético es de 100 μT a 50 Hz. Dicho valor 

no debe ser excedido en las zonas públicas exteriores de la Planta de Almacenamiento. 

 

 

En la siguiente imagen se muestran los resultados de una simulación de campos electromagnéticos de frecuencia 

industrial (50 Hz) generados en la planta de almacenamiento “JILGUERO ST1”, con el fin de obtener y conocer la 

magnitud en las condiciones de carga más desfavorables. Como se puede observar, se cumplen los valores 

establecidos en el reglamento, ya que los campos electromagnéticos son menores a 100 μT fuera de los centros de 

transformación. 

 

 

Se ha utilizado para cálculo de campos electromagnéticos el programa CRMag o similar, siendo un programa de 

cálculo y representación de campos magnéticos en instalaciones eléctricas. Es un sencillo pero potente programa 

para el cálculo y la representación tridimensional de los campos magnéticos producidos por la circulación de 

corrientes en instalaciones eléctricas. 
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8. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Un correcto diseño de un sistema de puesta a tierra debe tener en cuenta lo establecido en las siguientes normativas: 

- IEEE 80: “Guide for Safety in AC Substation Grounding”. 

- Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. Concretamente la ITC RAT 13 de Instalaciones de 

puesta a tierra. 

Las partes metálicas de la instalación eléctrica en baja tensión se encontrarán puesta a tierra para evitar accidentes. 

La puesta a tierra de la planta de almacenamiento vendrá establecida por el fabricante cumpliendo con la normativa 

existente.  

Los equipos ya existentes dispondrán de su puesta a tierra cumpliendo con la normativa. 

 

Red General de Puesta a Tierra: 

Un conductor de protección conectará la puesta a tierra de todos los centros de transformación, situándose en el 

fondo de la zanja de los cables de Alta tensión. 

La sección del material empleado para la construcción de líneas de tierra será de Cobre desnudo Sección 50 mm2. 

La pantalla de los cables de AT que unirán los centros se conectará, en sus extremos, a la instalación de puesta a tierra 

de cada uno de ellos.  

 

Puesta a Tierra de los Centros de Transformación: 

La tierra de los centros de transformación estará unida a la red general de puesta a tierra que hará las funciones de 

tierra de protección y tierra de servicio. Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 

aparatos y equipos instalados en los centros de transformación se unen a la tierra: envolventes de las celdas y cuadros 

de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio.  

El neutro del sistema de BT se conecta a la toma de tierra general. Para disponer una puesta a tierra única para los 

sistemas de protección y servicio se asegurará una resistencia de puesta a tierra igual o menor a 2 Ω.  

La configuración de la red de puesta a tierra tendrá las siguientes características:  

- Geometría: Anillo rectangular  

- Material Cobre desnudo 

- Sección 50 mm2  

 

Puesta a Tierra Transformador 

De acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras e Instrucciones 

Complementarias, se realizará una red de tierra para herrajes, no siendo necesario la puesta a tierra del neutro del 

transformador a ser éste de tipo Dyn1 no accesible. 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Los Sistemas de protección adoptados para asegurar el funcionamiento de la instalación, sin riesgo para las personas 

y bienes son: 

 

Contactos Directos:    

En el Circuito de Alta Tensión  

- Situación de Líneas y Aparellaje a las distancias de seguridad previstas por la Reglamentación e inaccesible 

a las personas. 

- Interposición de pantallas protectoras con placas indicadoras de "Peligro de Muerte".  

- Tapa de expansión en los módulos, para evitar la proyección de gases sobre los operadores en caso de 

cortocircuito. 

En el Circuito de Baja Tensión  

- Conductores aislados con doble capa 0,6/1 kV. 

- Aparellaje con envolvente protectora contra contactos directos. 

 

Contactos Indirectos:  

- Instalación independiente de tierra para las masas y neutro del transformador. 

- Enclavamientos en los módulos. 

- Cartuchos fusibles calibrados. 
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9. OBRA CIVIL 

 

9.1. EXCAVACIONES 

Se realizarán excavaciones para el emplazamiento de los contenedores de almacenamiento, Power Station (PS) y los 

Centros de Transformación (CT) de SSAA.  

El contenedor de almacenamiento mide 6,058 x 2,438m, la estación de potencia mide 10,24 x 6 m aproximadamente, 

y los CT de SSAA en torno a 8,080 x 2,380 m, sobre datos del fabricante. A los CT de SSAA se le dispondrá un acerado 

perimetral atendiendo a las especificaciones de cimentación de cada uno de los fabricantes. 

 

9.2. EXPLANACIONES 

Para los alrededores de los equipos se realizará una explanación que consistirá en desbroce y limpieza superficial de 

terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos en el lugar de implantación de los mismos. 

 

9.3. CIMENTACIONES 

Previa a la cimentación de los equipos será necesaria la excavación del terreno para la cimentación de los mismos 

que será la recomendada por el propio fabricante. 

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones personales y daños al equipo, que no 

serán responsabilidad del fabricante. 

Los planos correspondientes a la cimentación son orientativos. Los finales se determinarán en la ingeniería de detalle. 

 

9.3.1. Contenedor de Batería  

Para la instalación del contenedor de la batería se dispondrá una pequeña solera de hormigón de limpieza HL-150 de 

10 cm de espesor para la nivelación del terreno, y a continuación, se establecerá una losa de cimentación de 30 cm 

de espesor de hormigón HA-25, siendo las medidas tanto de la solera como de la losa de 7,30 x 3,8 m. Las armaduras 

serán Ø 12 c/20. Para el cálculo de la cimentación de los contenedores de las baterías se ha utilizado CYPE. 

 

9.3.2. Power Station 

La cimentación de la Power Station se realiza mediante una solera de hormigón armado HA-25 de 20 cm de espesor, 

distribuyendo previamente una solera de hormigón de limpieza HL-150 de 10 cm de espesor, ambas soleras deben 

ser de las medidas indicadas en los planos de cimentaciones recomendadas por el fabricante. 

 

9.3.3. Centros de Transformación de SSAA 

Los centros de transformación de SSAA son de tipo prefabricado del fabricante ORMAZABAL o similar modelo PFU-7 

para los cuales no es necesario realizar ningún tipo de cimentación al ser autoportante y se instalará sobre una capa 

de arena nivelante dispuesta sobre la excavación realizada según medidas recomendadas por el fabricante.  

 

En el plano correspondiente se podrá observar con mayor detalle. 

 

9.4. ZANJAS 

Se han descrito en los correspondientes apartados de Baja Tensión y Alta Tensión. 
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9.5. SISMO 

La Aplicación de Sismo se rige por las siguientes variables: 

Norma NCSE-02 

Importancia de la edificación Normal 

Emplazamiento POLLENÇA 

 (ISLAS BALEARES) 

Aceleración sísmica básica 0,04g<ab< 0,08g 

Coef. de contribución K= 1 

 

Atendiendo a los criterios de aplicación de la Norma, artículo 1.2.3., NO es de aplicación a construcciones de 

importancia normal. 
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10. LÍNEA DE EVACUACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

Esta infraestructura comprende el trazado de una nueva línea subterránea de Alta Tensión desde la estación de 

potencia 1 de la planta de almacenamiento hasta la subestación de distribución de Endesa “POLLENÇA 15 kV”, donde 

ha sido otorgado el punto de conexión a red. 

 

La longitud de la línea 15 kV subterránea será de 110 m y de Simple Circuito (S/C) de 500 mm2 de sección. La línea se 

situará en la zona indicada en el plano” Situación y emplazamiento”, y afectará al Término Municipal de Pollença (Islas 

Baleares). 

 

La línea se define mediante la tensión de servicio y la potencia aparente transportada. Según el artículo 3 del Capítulo 

1 del R.D. 223/2008, la línea quedaría encuadrada como línea de tercera categoría, con una tensión de 15 kV y una 

potencia de 10,50 MW. 

 

10.1. Características generales. 

El tramo tiene las siguientes características generales: 

 

• Origen: Terminales de las celdas de línea de la CT SSAA 1 de la planta “JILGUERO ST1” 

• Final: Terminales de las celdas de línea de la SET “POLLENÇA 15 kV”  

• Tensión (kV): 15 

• N.º Circuitos: 1 

• Longitud entre terminales(m): 110 

• Longitud enterrada(m): 110 

• Potencia a transportar: 10,50 MW 

• Conductor: 3x500/16  AL RHZ1-OL  

• Sección del conductor Al (mm2): 500 

• Sección de la pantalla (mm2):16 

• Temperatura máxima de servicio (ºC): 90 

• Frecuencia: 50 

• Factor de potencia: 0,90 

• Instalación: Bajo tubo de 200 mm  

• Disposición de cables: en línea 

• Profundidad de la zanja (m): 1,05 

• Conexión de las pantallas: Solid Bonding 

• T.M. afectado: Pollença (Islas Baleares) 

 

10.2. Trazado. 

La situación exacta de la línea que se pretende construir queda reflejada en los planos de situación general que se 

acompañan a este proyecto. 

 

La longitud total prevista para el tramo es de 110 m, el trazado discurre por el Término Municipal de Pollença (Islas 

Baleares). La línea se inicia en los terminales del CT SSAA 1 y finaliza en los terminales de la subestación de distribución 

de Endesa “POLLENÇA 15 kV”. 
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La línea discurre por las siguientes parcelas: 

 

PARCELAS AFECTADAS POR LÍNEA DE EVACUACIÓN 

MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA REF CATASTRAL 

POLLENÇA 003 00184 07042A00300184 

POLLENÇA 003 00814 07042A00300814 

POLLENÇA 003 09401 07042A00309401 

 

 

10.3. Conductores. 

Las características esenciales son: 

• Conductor: Conductor de Aluminio de sección 500 mm2 de sección. El conductor será de cuerda redonda 

sectorial de hilos de aluminio según UNE-EN 60228. 

• Semiconductor interior: Capa extrusionada de material conductor 

• Aislamiento: Compuesto de XLPE. El compuesto está sometido a un riguroso control de ausencia de 

contaminaciones.  

• Semiconductor exterior: Capa de compuesto semiconductor extruido sobre el aislamiento y adherido al 

mismo para evitar la formación de una capa de aire ionizable entre la pantalla y la superficie de aislamiento. Esta capa 

sirve para asegurar que el campo eléctrico queda confinado en el aislamiento. 

• Proceso de extrusión: La extrusión se debe realizar sobre un cabezal triple, donde se aplican las 3 capas 

extruidas (semiconductor interior, aislamiento y semiconductor exterior) en el mismo momento. Esto garantiza 

interfases lisas entre el aislamiento y las pantallas semiconductoras que es esencial en cables de AT. La reticulación 

se realiza en seco en atmósfera de gas inerte (N2) para evitar el contacto con el agua durante la fabricación. 

• Pantalla sobre el aislamiento: Pantalla de alambres de cobre de 16 mm2 de sección. 

• Contraespira: Cinta metálica cuya función es la conexión equipotencial de los alambres. 

• Cubierta: Cubierta exterior de Compuesto de baja emisión de humos y sin halógenos tipo DMZ2 de color 

gris, libre de halógenos, no propagador de la llama con capa exterior semiconductora extrudida conjuntamente con 

la cubierta. Esta capa semiconductora debe retirarse en el momento de preparar el cable para la instalación de los 

accesorios. Para asegurar su total extracción, la cubierta bajo la semiconductora es de color gris.  

• Consideraciones frente al fuego: Debido a su composición, los cables serán exentos de halógenos. Además, 

serán no propagadores de la llama y con las características frente al fuego requeridas en la normativa vigente. 

• Protección contra el agua: Obturación longitudinal (OL) con cinta hinchante. 

 

Las características del cable serán: 

 

- Tensión Nominal:  18/30 kV 

- Tensión de ensayo a f.I. durante 30 min. 

- Tensión soportada a los impulsos: 125 kV 

- Temperatura Nominal máxima del conductor en Servicio normal: 90ºC 

- Temperatura Nominal máxima del conductor en Cortocircuito: 250ºC 

- Denominación: 3x500mm2 AL RHZ1-OL H16 18/30 kV 

- Sección: 3x500mm2 
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- Resistencia del conductor en c.c. a 20 ºC: 0,0605 Ω/km 

- Intensidad máxima admisible bajo tubo: 480 A 

- Capacidad: 0,303 μF/km 

 

10.4. Cable de fibra óptica PKP y caja de fusión. 

El cable óptico subterráneo tendrá protección antirroedores y protección ignífuga. El núcleo óptico estará formado 

por tubos holgados que alberguen 48 fibras monomodo convencional y 12 fibras monomodo con dispersión 

desplazada no nula holgadas. 

 

La unión entre al cable de fibra subterráneo y aéreo se realizará en una “caja de fusión de fibra óptica”. La caja de 

fusión contiene un sistema de gestión de fibras mediante el uso de bandejas de empalmes que puede incrementarse 

sustituyendo los bloques elastoméricos por otros más cortos, en función de las necesidades de la instalación. 

 

La caja será totalmente estanca mediante juntas de neopreno que, además de garantizar la estanqueidad, permitirán 

la accesibilidad a la caja cuantas veces sea necesario, siendo posible mantener esa estanqueidad sin necesidad de kits 

de reentrada, pudiendo ser instalada en aéreo, subterráneo, arquetas o en el interior de edificios. Permite tanto 

aplicaciones en las que se trabaja con todas las fibras, como aquellas en las que determinadas fibras quedan en 

tránsito. 

En nuestro caso, no se instalará cable óptico, pero se proyecta. 

 

10.5. Terminales 

Los terminales de tipo interior se instalarán en los extremos de los cables para garantizar la unión eléctrica con las 

celdas prefabricadas con dieléctrico SF6 en el interior del centro de medida y protección y centro de seccionamiento, 

para mantener el aislamiento hasta el punto de conexión, adaptándose al aislamiento del cable sobre el que se 

instalan. 

 

Los terminales de 15 kV, deberán cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por las siguientes normas: 

 

- UNE-HD 620-9-E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 

3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de 

HEPR. Sección E: Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5). 

 

10.6. Empalmes. 

Las características técnicas de los empalmes con seccionamiento de pantallas deberán ser compatibles con los cables 

que unen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la instalación a la que van 

destinados.  Los empalmes serán premoldeados. Los empalmes deberán ser probados en fábrica previamente al 

montaje para cada instalación en particular. 

 

Proporcionarán al menos las mismas características eléctricas y mecánicas que los cables que unen, teniendo al 

menos la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito, protección contra 

entrada de agua, protección contra degradación, etc. Cada juego de empalmes se suministrará con todos los 
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accesorios y pequeño material necesarios para la confección y conexionado de pantallas. Los empalmes deberán 

cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por la siguiente norma: 

UNE-HD 620-9-E: Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido, de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV 

hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 9: Cables unipolares y unipolares reunidos con aislamiento de HEPR. Sección E: 

Cables con cubierta de compuesto de poliolefina (tipos 9E-1, 9E-3, 9E-4 y 9E-5). 

 

La composición general de los empalmes para cables unipolares de aislamiento seco será la siguiente:  

• Cubierta de protección y material de protección sobre la pantalla. 

• Pantalla del empalme y perfil de control de gradiente.  

• Cuerpo premoldeado de aislamiento.   

• Conexión de los conductores y electrodo de unión.  

• Accesorios y pequeño material. 

 

 

Los empalmes deberán ser diseñados y probados para cada cable aislado en particular. Se comprobará especialmente 

las compatibilidades con respecto a:  

• Tipo de construcción del cable. 

• Dimensiones (diámetro, área, excentricidades, tolerancias máximas). 

• Temperatura máxima de operación (tanto en continuo como bajo sobrecargas y cortocircuito). 

• Aislamiento y capas semiconductoras (compatibilidad física y química). 

• Esfuerzos mecánicos y de cortocircuito. 

• Gradiente máximo de campo eléctrico. 

• Tipo de instalación a la que se destina. 

 

10.7. Sistema de puesta a tierra. 

En los cables aislados, al disponer de una pantalla de aluminio, aparecen tensiones inducidas. Según el sistema de 

conexionado a tierra de las pantallas pueden aparecer corrientes inducidas que disminuyen la intensidad máxima 

admisible del cable, o bien, aunque no circulen corrientes longitudinales por las pantallas, las tensiones inducidas 

pueden alcanzar valores elevados que deben ser controlados, ya que en algunos puntos las personas pueden estar 

expuestas al contacto con las pantallas. 
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La conexión a realizar será del tipo “Solid Bonding”. En este tipo de conexión, las pantallas de los cables están 

conectadas a tierra en ambos extremos, formando un circuito cerrado y ligado electro-magnéticamente con el circuito 

formado por los conductores. 

 

 

En este tipo de conexión, se inducen corrientes de circulación en las pantallas de los cables, provocando pérdidas por 

calor y consecuentemente pérdidas en la intensidad admisible del cable. Estas pérdidas, se pueden minimizar cuando 

los cables están dispuestos en formación tresbolillo, sin embargo, se incrementan con la separación de los mismos. 

 

10.8. Cajas de puesta a tierra 

Son cajas de conexión con envoltura estanca en tapa atornillable de acero inoxidable para instalaciones enterradas 

bien sea directamente o en tubulares. Esta envolvente proporciona un grado de protección IP68 s/ EN 60529. 

Dispone en uno de sus laterales de cinco prensaestopas; tres para entrada de los cables concéntricos conectados a 

las pantallas de los cables en los empalmes o en los terminales; el cuarto para el cable conectado a la toma de tierra 

del sistema, y el quinto para el cable de tierra del propio cuerpo de la caja. 

En el interior de las cajas, las conexiones a tierra se realizarán mediante pletinas desmontables de latón, ya sea 

directamente a tierra o a través de los correspondientes limitadores de tensión de pantalla (LTP) de óxido metálico 

conectados a tierra. 

La tapa y el cuerpo de la caja se cierran mediante tornillería inoxidable y junta de estanqueidad de goma. 

En las subestaciones se instalará en cada soporte metálico de los terminales tipo exterior una caja unipolar de puesta 

a tierra directa o una caja de puesta a tierra a través de descargador. 

 

Las cajas de puesta a tierra de los empalmes se instalarán en el interior de las cámaras de empalme. Por este motivo, 

están diseñadas para soportar las siguientes solicitaciones con objeto de asegurar, cuando se produce un defecto 

interno o externo, que las cajas de puesta a tierra no se rompen en trozos de material en forma de proyectiles que 

puedan dañar el resto de elementos instalados en la propia cámara (cable, otros empalmes, etc.): 

 

Defecto de arco interno (0.1 s) .......................................................................................... 40 kA 

Corriente de cortocircuito monofásica (0.5 s) ..................................................................... 63 kA 

 

El cable de tierra que conecta los terminales o empalmes con las cajas de puesta tierra no podrá tener una longitud 

superior a 10 metros. 
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10.9. Obra civil. 

10.9.1. Canalización 

La canalización para la línea subterránea de AT de 15 kV se realizará enterrada bajo tubo protegida por un prisma de 

hormigón HNE-15/B/20. Las zanjas tendrán unas dimensiones de 500 mm de anchura y 1150mm de profundidad. Los 

detalles de las zanjas se pueden observar en los planos del presente documento. 

 

Para el tendido de los cables de potencia, se instalará un tubo de 200 mm de diámetro exterior. El tubo será tubo 

rígido corrugado de doble pared fabricado en polietileno de alta densidad. 

 

Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de curvatura no 

inferiores a 10 m (50 veces el diámetro exterior del tubo) con motivo de facilitar la operación de tendido. Se deberá 

tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras producidas por el transporte de 

los mismos, realizando una inspección visual antes de montar cada tubo, desechando los tubos que presenten fisuras, 

aplastamiento o cualquier tipo de defecto. 

 

Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través de las mismas puedan 

penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a realizar durante la obra civil o posteriormente 

que pudieran dificultar el desarrollo normal de las operaciones de tendido de los cables (agua, barro, hormigón, etc.). 

Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda guía para facilitar su 

posterior mandrilado. Estas guías deberán ser de nylon de diámetro no inferior a 10 mm. 

 

Se rellenará la zanja, en capas compactadas no superiores a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la 

excavación, arena, o zahorra normal al 95% P,M. (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia 

de 200 mm del firme existente, se instalarán las cintas de polietileno de 200 mm de ancho, indicativas de la presencia 

de cables eléctricos de alta tensión. Las cintas de señalización subterránea serán opacas, de color amarillo naranja 

vivo B532, según norma UNE 48103. 

La terminación de las zanjas se realizará mediante una capa de 20 cm de profundad de hormigón HNE-25/B/20 en las 

zonas de calzada hormigonada y con una capa de 10 cm de profundidad de reposición de asfalto en las zonas de 

calzada asfaltada. 

  

 

10.9.2. Mandrilado 

Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará el mandrilado en los 

dos sentidos de todos los tubos. Para realizar dicho mandrilado se emplearán mandriles adecuados a las dimensiones 

de cada tubo. 

El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad. El mandril deberá 

arrastrar una cuerda guía que servirá para el tendido del piloto que se empleará posteriormente en el tendido de los 

cables. La cuerda guía deberá ser de nylon de diámetro no inferior a 10 mm para los tubos de los cables de potencia 

y de diámetro no inferior a 5 mm para los tubos de telecomunicaciones. 

Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma de poliuretano o 

tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier elemento (agua, barro, roedores, etc.) 

hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido de los cables. 
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10.9.3. Señalización 

Los trazados por zonas rurales que no discurran por vías públicas o paralelos a ellas se señalizarán mediante la 

instalación de hitos prefabricado de hormigón, que se colocarán cada 50 metros en los tramos rectos y en todos los 

cruces y cambios de dirección. 

Estos hitos serán prismáticos de 20 cm de lado y 60 cm de altura. Dispondrán de un espacio para la etiqueta 

identificativa de la línea subterránea. 

 

10.9.4. Ensayos. 

Los cables de potencia y accesorios utilizados deberán cumplir todos los ensayos de rutina, ensayos tipo y ensayos de 

precalificación indicado en la norma siguiente: 

• UNE-HD 629.2S2:2006/A1:2008: Prescripciones de ensayo para accesorios de utilización en cables de 

energía de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Cables con aislamiento de papel impregnado. 

 

Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalación (cable, terminales, etc.) se han instalado 

correctamente se deberán realizar los siguientes ensayos sobre la instalación totalmente terminada: 

1) Ensayo de verificación del orden de fases. 

El objeto de este ensayo es realizar la comprobación y el timbrado de las fases para asegurar que no ha habido ningún 

cruzamiento de las mismas durante el tendido o durante la confección de los accesorios. 

2) Ensayo de medida de la resistencia del conductor 

El objeto de este ensayo es verificar la continuidad del cable y realizar la medida de su resistencia en corriente 

continua. 

3) Ensayo de medida de la resistencia de la pantalla 

El objeto de este ensayo es verificar la continuidad de la pantalla y realizar la medida de su resistencia en corriente 

continua. 

4) Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable. 

El objeto de este ensayo es comprobar que la cubierta exterior del cable no ha sido dañada accidentalmente durante 

el transporte, almacenamiento, manipulación o tendido del cable. 

Este ensayo se realiza mediante un generador portátil, aplicando una tensión continua de 10 kV entre la pantalla 

metálica y tierra durante un minuto. 

 

5) Ensayo de descargas parciales 

La generación de la tensión de ensayo para la medida de las descargas parciales se realizará mediante un generador 

resonante de frecuencia variable en corriente alterna. La onda de tensión será prácticamente sinusoidal y de 

frecuencia comprendida entre 20 y 300 Hz. 

6) Ensayo de tensión sobre el aislamiento. 

El objeto de este ensayo es chequear el aislamiento del cable y de los accesorios.  

La generación de la tensión de ensayo para la medida de las descargas parciales se realizará mediante un generador 

resonante de frecuencia variable en corriente alterna. La onda de tensión será prácticamente sinusoidal y de 

frecuencia comprendida entre 20 y 300 Hz. 

7) Ensayo de medida de la capacidad 

Para cada una de las fases se deberá medir la capacidad entre el conductor y la pantalla metálica y la tan(δ). 
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8) Ensayo de medida de impedancias 

El objeto de este ensayo es realizar una serie de medida de impedancias que nos permita obtener la impedancia en 

secuencia directa y la impedancia homopolar de la instalación. 

Una vez realizados todos los ensayos se verificará que las conexiones del sistema de puesta a tierra de la instalación 

(cajas de puesta a tierra, puesta a tierra de terminales y empalmes, conexión de autoválvulas, etc.) se corresponde 

con la proyectada para la instalación. 

 

10.9.5. Cruzamientos y paralelismos 

Los cables subterráneos enterrados en el terreno deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-

LAT 06 del R.D. 223/2008 y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración 

como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables 

subterráneos de A.T. 

Los cables de energía eléctrica cruzarán por debajo de las instalaciones existentes en la medida de lo posible. En casos 

en los que la profundidad sea excesiva se podrá considerar una configuración de los cables en un plano horizontal, 

con el fin de garantizar la correcta disipación de calor. 
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En la siguiente tabla se indican las condiciones que deben cumplir los cruzamientos y paralelismos de los cables 

subterráneos con otros servicios, en los distintos casos particulares: 

Instalación afectada 
Tipo de 
afección 

Condiciones 

Otros cables de energía 
eléctrica: Líneas de BT y 

líneas de AT 

Cruce 
³ 25 cm entre cables de energía eléctrica. Siempre que sea posible, se 
procurará que los cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja 
tensión 

Paralelismo ³ 25 cm entre cables de energía eléctrica 

Cables de 
telecomunicación 

Cruce 
³ 20 cm entre cables de energía eléctrica y telecomunicaciones. Distancia 

del punto de cruce al empalme ³ 1 m 

Paralelismo ³ 20 cm entre cables de energía eléctrica y telecomunicaciones 

Agua 

Cruce 
³ 20 cm entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua. 

Empalmes y juntas a ³ 1 m del punto de cruce 

Paralelismo 

20 cm entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua. Empalmes 
y juntas a ³ 1 m del punto de cruce. Distancia mínima ³ 20 cm en 
proyección horizontal. Entre aristas importantes de agua y cables eléctricos 

³ 1 m, La canalización de agua por debajo del nivel de los cables eléctricos 

Gas 

Cruce 

Será función de la presión de la instalación y de la existencia o no de 
protección suplementaria. En el caso más desfavorable ³ 40 cm. Empalmes 

y juntas a ³ 1 m 

Paralelismo 

Será función de la presión de la instalación y de la existencia o no de 

protección suplementaria. En el caso más desfavorable ³ 40 cm. Empalmes 

y juntas a ³ 1 m 

Saneamiento de pluviales 
y fecales 

Cruce Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. 

Paralelismo - 

Calles y carreteras 
Cruce 

Canalización entubada hormigonada. 

³ 0,8 m desde la parte superior del tubo a la rasante del terreno. Siempre 
que sea posible cruce perpendicular al eje del vial 

Paralelismo - 

Ferrocarriles 
Cruce 

Canalización entubada hormigonada.  

³ 1,1 m desde la parte superior del tubo a la cara inferior de la traviesa. 
Siempre que sea posible cruce perpendicular al eje del ferrocarril 

Paralelismo - 

 

En paralelismo se procurará evitar que los cables eléctricos queden en el mismo plano vertical que el servicio 

afectado. 

Deberán tenerse en cuenta los condicionantes de cada Ayuntamiento, así como las condiciones establecidas por cada 

organismo afectado. 

El soterramiento de cables deberá cumplir con todos los requisitos señalados en el presente apartado y con todas las 

condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes afectados, como consecuencia de disposiciones 

legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de alta tensión. 
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Las distancias de seguridad y las condiciones generales en situaciones de cruzamiento o paralelismos, cumplirán 

estrictamente con lo indicado en este apartado que, en general, se corresponden con lo dispuesto en el apartado 5 

de la ITC-LAT 06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas de alta tensión. 

 

En caso de que se detectará la existencia de otras infraestructuras subterráneas o canalizaciones, se deberán 

mantener las distancias mínimas descritas con anterioridad en este mismo apartado. 

 

CRUZAMIENTOS LÍNEA DE EVACUACIÓN 

COORDENADAS ETRS 89 HUSO 31 

Ref Nomenclatura Coord. X Coord. Y T.M. 

CR-01 
Línea eléctrica 

existente 
504.794,30 4.414.976,14 POLLENÇA 

 

 

PARALELISMOS LÍNEA DE EVACUACIÓN 

COORDENADAS ETRS 89 HUSO 31 

Ref Nomenclatura Coord. X Coord. Y T.M. 

P01-P02 
Línea telefónica 

existente 
- - POLLENÇA 
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11. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Con lo expresado anteriormente y los documentos que se acompañan se pretende haber dado una idea clara y exacta 

de la Planta de Almacenamiento “JILGUERO ST1” y como consecuencia, conseguir la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción. 

 

Badajoz, octubre de 2024. 

El Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 399 del COII de Extremadura 

 

 

 

 

Fdo.: José Enrique Gamero Blanco 

ARRAM CONSULTORES, S.L. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. FICHA TÉCNICA DEL CONTENEDOR DE BATERÍAS
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DE LA POWER STATION
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ANEXO 3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS
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1. CÁLCULO DE CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN 

1.1. CÁLCULO DE CIRCUITOS DE BT-CC 

Al ser una instalación de igual potencia por cada contenedor BESS, se calculará la sección de los cables 
de salida del bloque de baterías en BT más desfavorable y se aplicará al resto de la instalación. 
 
Los cables que van a ser dimensionados, deberán cumplir tres tipos de solicitaciones: 
 
• Solicitación por calentamiento.  
• Solicitación por caída de tensión. 
• Solicitación por cortocircuito. 
 

1.1.1. Conductores BT 

Los conductores de BT serán de Aluminio con aislamiento de XLPE, en concreto serán AL XZ1(S). 
Estos conductores tienen las siguientes características: 
 

Tipo AL XZ1(S) 

Conductor Aluminio clase 2 

Temperatura de servicio -40 ºC / 90 ºC 
Temperatura máxima en régimen de C.C 250 ºC 

Tensión asignada C.A / C.C 0,6/1 kVac    //  Uo/U= 1,5/1,5 kVdc 
Tensión máxima en C.A / C.C 1,2/1,2 kVac  //  1,8/1,8 kVdc 

Aislamiento XLPE tipo DIX3 según HD 603-5 

Cubierta Exterior Mezcla LSOH tipo flamex DMO1 
Resistencia de aislamiento a 90ºC conductor 1012 Ωcm 

Adecuado para sistemas anti-PID 
Tensión máxima eficaz: 1200 V (>906 V) 
Tensión máxima de pico: 1697 V (>1468 V) 

Resistencia a agua. Tipo sumergible AD7 

Resistencia UV Según UNE HD 605 S2 
Resistencia al ozono Según UNE-EN 50618 

Tabla: Características de cables de BT 

 
Y tendrán las intensidades admisibles siguientes: 
 

AL XZ1(S) 

Cable Sección eq. (mm2) R 90º (Ohm/km) I adm enterrado 20º (A) 

1x300 300 0,100 386 

4x300 300 0,100 1544 

1x400 400 0,0778 448 

3x400 400 0,0778 1344 
Tabla: Intensidades admisibles de cables de BT. 

 

1.1.2. Cálculos por calentamiento 

Se debe verificar que la intensidad máxima admisible del cable, teniendo en cuenta su montaje y 
características físicas, sea mayor que la que la intensidad de cálculo del mismo. Para ello, se determinará 
la intensidad de salida del bloque de baterías de BT que será el resultado de la división entre la potencia 
nominal del bloque de baterías en BT multiplicada por 1,25 y la tensión mínima del rango de tensiones de 
trabajo de dicho bloque para la condición más desfavorable. La intensidad de cálculo, vendrá determinada 
por el cociente entre la intensidad de salida del bloque de baterías en BT y el factor de corrección total. 
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 𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1,25 ∙ 𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑈𝑚𝑖𝑛  

 𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑓𝑐𝑡  

 
Iadm > Icálculo 

 
 
Donde: 

- Iadm: intensidad máxima que soporta el cable según su disposición, sus valores vienen dados por 
la norma UNE-HD 60364-5-52. 

- Icálculo: Intensidad que tendrán que transportar los cables. 
- Isalida: Intensidad de salida del contenedor de baterías en condiciones de trabajo más 

desfavorables. 
- Umin: Tensión mínima de trabajo del contenedor de baterías.  
- PBESS: Potencia nominal del contenedor de baterías (BESS).  
- fct: factor de corrección total, equivalente a multiplicar los factores de corrección que afectan a el 

cable estudiado.   
 

1.1.2.1. Factores de corrección a utilizar 

 
- Factor de temperatura del terreno: dependerá de la temperatura del terreno considerada y de la 

naturaleza del aislamiento, los valores del factor de temperatura se obtienen en la tabla B.52.15 
de la UNE-HD 60364-5-52.  

 
Tomando la temperatura del terreno 25 ºC: 
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Obtendríamos un coeficiente de 0,96. 
 
 

- Factor de resistividad térmica: Depende de la capacidad del terreno para disipar calor, se tomará 
el valor para una resistividad de 1,5 Km/W, en cada tramo del cable según los datos geológicos 
de la zona recogidos en el Instituto Geográfico Nacional. Su valor se obtiene de la tabla B.52.16 
de la UNE-HD 60364-5-52, siendo éste de 1,28: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Factor de agrupamiento: El número máximo de circuitos en la zanja en el caso más desfavorable, 
será de 2, correspondientes a los cables de dos contenedores con 2 duplos cada uno separados 
por 0,25 m. Dicho valor se obtiene de la tabla B.52.18 de la UNE-HD 60364-5-52, siendo éste 0,90: 
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- Factor de profundidad: dicho valor es debido a la profundidad a las que están los cables 

enterrados respecto a la superficie del suelo. En este caso los cables se encuentran a 0,70 m en 
el peor de los casos. En la tabla de la norma UNE 211435 podemos observar que, para esa 
profundidad, el valor del factor de profundidad: 

 

fpr= 1 

 

1.1.3. Cálculo por caída de tensión 

La caída de tensión a lo largo de un conductor se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 ∆𝑉 = 2∗𝑅∗𝐿∗𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜𝑆  (1) 

 
Donde: 
 

• ΔV = caída de tensión en voltios. 
• R = resistividad del material del conductor en 

Ὠ𝑚. 

• L = longitud del tramo. 

• Icálculo = Intensidad de salida del contenedor de baterías en condiciones de trabajo más 
desfavorables. 

• S = sección del conductor en mm². 
 
La resistividad (R) viene impuesta por la expresión: 
 𝑅 = 𝜌 ∗ 𝐿𝑆 (2) 

 
Siendo: 
 

- ρ = resistividad del material en Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚 . 

- L = longitud del tramo. 
- S = sección del conductor en mm². 

 
La resistividad (ρ) deberá contemplarse a la temperatura máxima que aguante el conductor para estar del 
lado de la seguridad, que en nuestro caso es 90ºC. Esta resistividad viene expresada por la formula: 
 𝜌 = 𝜌20 ∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 20)) (3) 
 
Donde: 

- ρ20 = resistividad del cobre a 20ºC, que es 0,0172 
Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚 . 

- α = coef. de temperatura del material conductor, que es 0,0039 ºC-1. 
- Tmax = 90ºC. 

 

Resulta una ρ de 0,023 Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚 . 

 
La intensidad de cálculo para las condiciones más desfavorables se calcula con la siguiente ecuación: 
 𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 1,25∙𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑈𝑚𝑖𝑛  (4) 
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Donde: 
 

- Icálculo: Intensidad de salida del contenedor de baterías en condiciones de trabajo más 
desfavorables. 

- Umin: Tensión mínima de trabajo del contenedor de baterías. 
- PBESS: Potencia nominal del contenedor de baterías (BESS). 

 
 
Simplificando con las ecuaciones (1), (2) y (4), la fórmula de la caída de tensión quedaría como se expresa 
a continuación: 
 ∆𝑉 = 2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃𝐵𝐸𝑆𝑆𝑈𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑆  

 
Siendo: 

- ΔV = caída de tensión en voltios 

- ρ = resistividad del material del conductor en Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚  

- L = longitud del tramo.  
- PBESS: Potencia nominal del contenedor de baterías (BESS). 
- Umin: Tensión mínima de trabajo del contenedor de baterías. 
- S = sección del conductor en mm².  

 
Para calcular la caída de tensión en % se aplicará la siguiente expresión: 
 ∆𝑉(%) = ∆𝑉∗100𝑈𝑚𝑖𝑛  <1,5% promedio 

 
Siendo: 
 

- ΔV = caída de tensión en voltios. 
- Umin: Tensión mínima de trabajo del contenedor de baterías. 

 

1.1.4. Cálculo por cortocircuito 

A continuación, se realiza el cálculo de máxima intensidad de cortocircuito admitida por el conductor. Se 
aplica la siguiente ecuación siguiendo la norma UNE-HD 60364-4-43 (tabla 43A): 
 𝐼𝑐𝑐 = 𝑘 ∙ 𝑆√𝑡  

 

 

Donde: 

• Icc: Intensidad de corriente de cortocircuito en A. 

• k: Constante que depende de la naturaleza del conductor (Al) y del tipo de aislamiento 
(XLPE). En nuestro caso, k=94. 

• S: Sección del conductor en mm2. 

• t: Duración del cortocircuito en segundos.  
 
Para una sección de 400 mm2 y t=0,5 s, se obtiene una Icc= 53.147,43 A. 
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1.1.5. Cálculo de protecciones BT-CC contra sobreintensidades  

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por 
el dispositivo de protección utilizada.  
 
El dispositivo de protección a usar serán fusibles del tipo cuchillas sistema NH, clase de curva gG. 
 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege contra sobrecargas deben satisfacer 
la siguiente condición: 
 
 

Ib<In<Iz 
 
En donde 
 

- Ib: corriente de diseño del circuito correspondiente. 
- In: corriente nominal del fusible elegido. 
- Iz: corriente máxima admisible del conductor protegido. 

 
 
 
Esta condición indica físicamente que el fusible debe dejar pasar la corriente necesaria para que la 
instalación funcione según la demanda prevista, pero no debe permitir que se alcance una corriente que 
deteriore el cable, concretamente, su aislamiento, que es la parte débil. 
 
Los fusibles a utilizar tienen las siguientes corrientes admisibles: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro caso: 
 𝐼𝑏 = 1536,024 = 384 𝐴 

 
Para una sección de 400 mm2, Iz=448 A, por lo cual habrá que elegir un calibre del fusible de 400 A para 
que se cumpla la condición de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos: 
 
 

Ib<In<Iz ; 384<400<448 
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1.2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE BT-AC SSAA 

En este apartado se van a calcular los circuitos que alimentan los cuadros de baja tensión de las estaciones 
de potencia desde el centro de seccionamiento y el cableado que sale de estos cuadros a los bloques de 
batería en BT. 
 
Los cables que van a ser dimensionados, deberán cumplir tres tipos de solicitaciones: 
 
• Solicitación por calentamiento.  
• Solicitación por caída de tensión. 
• Solicitación por cortocircuito. 
 

1.2.1. Conductores BT 

Los conductores de BT que alimentan los SSAA de los bloques de potencia en BT, serán de cobre con 
aislamiento de XLPE de designación RZ1-K (AS). Estos conductores tendrán las siguientes características: 
 

Tipo RZ1-K (AS) 

Conductor Cobre recocido 

Temperatura de servicio -25 ºC / 90 ºC 
Temperatura máxima en régimen de C.C 250 ºC 

Tensión asignada C.A / C.C 0,6/1 kVac    //  Uo/U= 1,5/1,5 kVdc 

Tensión máxima en C.A / C.C 1,2/1,2 kVac  //  1,8/1,8 kVdc 
Aislamiento XLPE tipo DIX3 según HD 603-1 

Cubierta Exterior Mezcla libre halógenos tipo AFUMEX UNE 21123-4 
Resistencia de aislamiento a 90ºC conductor 1012 Ωcm 

Resistencia a agua. Absorción 

Resistencia UV Según UNE HD 605 S2 
Resistencia al ozono Según UNE-EN 50618 

 
Y tendrán las intensidades admisibles siguientes: 
 

AL XZ1(S) 

Cable Sección eq. (mm2) R 20º (Ohm/km) Iadm enterrado 20º (A) 

1x25 25 0,78 96 

 

1.2.2. Cálculos por calentamiento 

Se debe verificar que la intensidad máxima admisible del cable, teniendo en cuenta su montaje y 
características físicas, sea mayor que la que la intensidad de cálculo del mismo. Para ello, se tendrá en 
cuenta la potencia de servicios auxiliares de cada bloque de baterías en BT viene determinado por el 
fabricante de las mismas y es 28 kW. 
 
El cálculo de las intensidades de los circuitos viene determinado por las siguientes expresiones: 
 

 𝐼𝑐𝑎𝑙.𝑏𝑎𝑡 = 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
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𝐼𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐼𝑐𝑎𝑙.𝑏𝑎𝑡𝑓𝑐𝑡  

 
Iadm > Inecesaria 

 
 
Donde: 

- Iadm: intensidad máxima que soporta el cable según su disposición, sus valores vienen dados por 
la norma UNE-HD 60364-5-52 en A. 

- Ical.bat: Intensidad demandada por el bloque de baterías en BT en A. 
- Inecesaria: Intensidad que tendrán que transportar los cables en A. 
- U: Tensión de trabajo del circuito en V. 
- Pbaterías: Potencia demanda para SSAA de los bloques de batería en BT en W. 
- Cosφ: Factor de potencia, se toma 0,8. 
- fct: factor de corrección total, equivalente a multiplicar los factores de corrección que afectan al 

circuito estudiado.  
  

1.2.2.1. Factores de corrección a utilizar 

 
- Factor de temperatura del terreno: dependerá de la temperatura del terreno considerada y de la 

naturaleza del aislamiento, los valores del factor de temperatura se obtienen en la tabla B.52.15 
de la UNE-HD 60364-5-52.  

 
Tomando la temperatura del terreno 25 ºC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtendríamos un coeficiente de 0,96. 
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- Factor de resistividad térmica: Depende de la capacidad del terreno para disipar calor, se tomará 
el valor para una resistividad de 1,5 Km/W, en cada tramo del cable según los datos geológicos 
de la zona recogidos en el Instituto Geográfico Nacional. Su valor se obtiene de la tabla B.52.16 
de la UNE-HD 60364-5-52, siendo éste de 1,28: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Factor de agrupamiento: Para los circuitos de alimentación de SSAA de los bloques de baterías 
en BT en zanja, el caso más desfavorable son 4 circuitos separados 0,25 m. De la tabla anterior 
se obtiene un valor de 0,75. 
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- Factor de profundidad: dicho valor es debido a la profundidad a las que están los cables 
enterrados respecto a la superficie del suelo. En este caso los cables se encuentran a 1,00 m en 
el peor de los casos. En la tabla de la norma UNE 211435 podemos observar que, para esa 
profundidad, el valor del factor de profundidad: 

 

fpr= 0,97 

 

1.2.3. Cálculo por caída de tensión 

La caída de tensión a lo largo de un conductor se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 ∆𝑉 = √3∗𝑅∗𝐿∗𝐼𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜𝑆  (1) 

 
Donde: 
 

• ΔV = caída de tensión en voltios. 
• R = resistividad del material del conductor en 

Ὠ𝑚. 

• L = longitud del tramo. 

• Icálculo = Intensidad de salida del contenedor de baterías en condiciones de trabajo más 
desfavorables. 

• S = sección del conductor en mm². 
 
La resistividad (R) viene impuesta por la expresión: 
 𝑅 = 𝜌 ∗ 𝐿𝑆 (2) 

 
Siendo: 
 

- ρ = resistividad del material en Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚 . 

- L = longitud del tramo. 
- S = sección del conductor en mm². 

 
La resistividad (ρ) deberá contemplarse a la temperatura máxima que aguante el conductor para estar del 
lado de la seguridad, que en nuestro caso es 90ºC. Esta resistividad viene expresada por la formula: 
 𝜌 = 𝜌20 ∗ (1 + 𝛼 ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 20)) (3) 

 
Donde: 

- ρ20 = resistividad del cobre a 20ºC, que es 0,0172
Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚 . En el caso del aluminio es 0,0280 

Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚  

- α = coef. de temperatura del material conductor, que es 0,0039 ºC-1 para el Cu y 0,00407 ºC-1 para 
el Al. 

- Tmax = 90ºC. 
 

Resulta una ρ de 0,023 Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚   para el Cu y 0,036 
Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚   para el Al. 

 
La intensidad de cálculo para las condiciones más desfavorables se calcula con la siguiente ecuación: 
 

 𝐼𝑐𝑎𝑙.𝑏𝑎𝑡 = 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠√3∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑    (4) 
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Donde: 
 

- Ical.bat: Intensidad demandada por el bloque de baterías en BT en A. 
- U: Tensión de trabajo del circuito en V. 
- Pbaterías: Potencia demanda para SSAA de los bloques de batería en BT en W. 
- Cosφ: Factor de potencia, se toma 0,8. 

 
 
Simplificando con las ecuaciones (1), (2) y (4), las fórmulas de la caída de tensión quedarían como se 
expresa a continuación: 
 ∆𝑉 = √3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠𝑈 ∗ 𝑆  

 
Siendo: 

- ΔV = caída de tensión en voltios 

- ρ = resistividad del material del conductor en Ὠ∗𝑚𝑚2𝑚  

- L = longitud del tramo.  
- U: Tensión de trabajo del circuito en V. 
- Pbaterías: Potencia demanda para SSAA de los bloques de batería en BT en W. 
- S = sección del conductor en mm².  

 
Para calcular la caída de tensión en % se aplicará la siguiente expresión: 
 ∆𝑉(%) = ∆𝑉∗100𝑈  <5% promedio 

 
Siendo: 
 

- ΔV = caída de tensión en voltios. 
- U: Tensión de trabajo del circuito en V. 

 

1.2.4. Cálculo por cortocircuito 

A continuación, se realiza el cálculo de máxima intensidad de cortocircuito admitida por el conductor. Se 
aplica la siguiente ecuación siguiendo la norma UNE-HD 60364-4-43 (tabla 43A): 
 𝐼𝑐𝑐 = 𝑘 ∙ 𝑆√𝑡  

 

 

Donde: 
• Icc: Intensidad de corriente de cortocircuito en A. 

• k: Constante que depende de la naturaleza del conductor (Al y Cu) y del tipo de 
aislamiento (XLPE). En nuestro caso, k=94 para el Al y K=143 para el Cu. 

• S: Sección del conductor en mm2. 

• t: Duración del cortocircuito en segundos.  
 
 
Para una sección de 16 mm2 de Cu y t=0,5 s, se obtiene una Icc= 2127 A. 
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1.2.5. Cálculo de protecciones BT-CA contra sobreintensidades a la salida del transformador de 

SSAA 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por 
el dispositivo de protección utilizada.  
 
El dispositivo de protección a usar serán interruptores magnetotérmicos curva C, 10 kA poder de corte. 
 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege contra sobrecargas deben satisfacer 
la siguiente condición: 
 
 

Ib<In<Iz 
 
 
En donde 
 

- Ib: corriente de diseño del circuito correspondiente. 
- In: corriente nominal del interruptor elegido. 
- Iz: corriente máxima admisible del conductor protegido. 

 
 
Esta condición indica físicamente que el interruptor magnetotérmico debe dejar pasar la corriente necesaria 
para que la instalación funcione según la demanda prevista, pero no debe permitir que se alcance una 
corriente que deteriore el cable, concretamente, su aislamiento, que es la parte débil. 
 
En nuestro caso: 
 
Ib=53,82 A 
 
Para una sección de 25 mm2, Iz=75 A, por lo cual habrá que elegir una intensidad nominal del interruptor de 
80 A para que se cumpla la condición de protección contra sobreintensidades y cortocircuitos: 
 
 

Ib<In<Iz ; 53,82<80<96 
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2. CÁLCULO DE CIRCUITOS EN ALTA TENSIÓN INTERIOR 

 
La red de alta tensión de la instalación de almacenamiento estará compuesta por tres tramos de 15 kV con 
el siguiente recorrido: 
 

- Tramo 1: Power station 2 a Centro SSAA 2 (PS2-CT SSSAA 1) 
- Tramo 2: Centro de SSSAA 2 a Power station 1 (CT SSAA 2-PS1) 
- Tramo 3: Power station 2 a Centro de SSAA 2 (PS1-CT SSAA 1) 

 
Los tres tramos irán directamente enterrados en zanja. 
 
Los cables deberán cumplir tres tipos de solicitaciones: 

• Solicitación por intensidad. 

• Solicitación por caída de tensión. 

• Solicitación por cortocircuito. 
 

2.1. Conductores de MT 

Los conductores de MT serán de Aluminio con aislamiento de XLPE, en concreto serán RHZ1-OL Al. 
Estos conductores tienen las siguientes características: 
 

Tipo. RHZ1-OL 

Conductor. Aluminio clase 2 
Capa semiconductora interna. Si 

Capa semiconductora externa. Si 

Aislamiento. XLPE según IEC 60502-2 

Pantalla metálica. 
Hilos de cobre en hélice con sección total 
25 mm² 

Cubierta Exterior. Poliolefina termoplástica tipo Z1 
Vida útil. 30 años 

Protección contra el agua. 
Obturación longitudinal con cinta 
hinchante. 

Resistencia a agua. Tipo sumergible AD7 

Retardante a la llama. Según IEC 60332-1-2 
Bajo contenido de halógenos. Según IEC 60754-1 

Baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de 
incendio. 

Según IEC 61034 

Tabla: Características de cables de MT 

 
Y tendrán las intensidades admisibles siguientes: 
 

RHZ1-OL Al 

Cable Sección eq. (mm2) R 90º (Ohm/km) X 50Hz (Ohm/km) I adm enterrado 25º (A) 

1x240 240 0,162 0,116 345 

1X400 400 0,100 0,107 541 

Tabla: Intensidades admisibles de cables de MT. 
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2.2. Cálculo por intensidad 

Para que un conductor cumpla por intensidad, se debe verificar que se cumpla la siguiente expresión: 
 𝐼𝑎𝑑𝑚 > 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐 
 
Donde: 

• Iadm = Intensidad admisible del conductor, viene dado por el fabricante, y este caso son las 
siguientes:  

• Icirc = Intensidad circulante por cada tramo del ramal.  
 
Para calcular la intensidad circulante en cada tramo, se realizará mediante la fórmula: 
 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐 = 𝑆√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑓𝑡 ∗ 𝑓𝑟 ∗ 𝑓𝑎 ∗ 𝑓𝑝 

 
Donde: 
 

• S = potencia aparente de cada tramo. 

• U = tensión de servicio de la línea de MT. 

• ft = factor corrector por temperatura del terreno. 
 
Este factor viene dado por el punto 6.1.2.2.1 de la ITC-LAT 06 (RD 223/2008) y corresponde a la 

expresión: 
 𝑓𝑡 = √ 𝜃𝑠 − 𝜃𝑡𝜃𝑠 − 𝜃𝐼𝑎𝑑𝑚 

 
Siendo: 

o θs = temperatura máxima asignada al conductor, viene facilitado en la tabla 5 de la ITC-
LAT-06 de RD 223/2008. 

 

 
 

o θt = temperatura del terreno en ºC. 
o θIadm = temperatura de servicio para la intensidad máxima admisible facilitada por el 

fabricante, en nuestro caso, 25ºC. 
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• fr = factor corrector por resistividad térmica del terreno 
Este factor viene dado por la tabla 8 de la ITC-LAT 06 (RD 223/2008) 

 

 
 

• fa = factor corrector por agrupamiento de circuitos en una misma zanja 
Este factor viene dado por la tabla 10 de la ITC-LAT 06 (RD 223/2008) 

 

 
 

• fp = factor corrector por profundidad de enterramiento. 
Este factor viene dado por la tabla 11 de la ITC-LAT 06 (RD 223/2008) 
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2.3. Cálculo por caída de tensión 

La caída de tensión a lo largo de un conductor se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 ∆𝑉 = √3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ (𝑅 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑋 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜑) 
 
Siendo: 

• ΔV = caída de tensión en voltios 

• L = longitud del tramo. 

• R = resistencia del cable, calculada mediante norma UNE EN-60228:2005 (Aluminio clase 2) 

• X = reactancia del cable, dato de fabricante. 

• φ = ángulo de factor de potencia. 
• I = viene dada por la expresión: 

 𝐼 = 𝑆√3 ∗ 𝑈 

 
Donde: 

• S = potencia aparente circulante por el tramo. 

• U = tensión de servicio. 
 
Para que cumpla esta solicitación, la caída de tensión debe ser menor del 0,5%, es decir: 
 ∆𝑉 ∗ 100𝑈 < 0,5% 

2.4. Cálculo por cortocircuito 

La corriente de cortocircuito en celdas de MT en la subestación es un dato facilitado por el promotor. 
La densidad de corriente en caso de cortocircuito en un determinado conductor, se calcula mediante la 
expresión: 𝐴𝑚𝑚2 = 𝐼𝑐𝑐𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑 

 
 
 
Siendo: 

• Scond = sección del conductor. 

• Icc = Corriente de cortocircuito que circula por el conductor. 

• La densidad de corriente (A/mm2) máxima admisible para conductores de aluminio según el tiempo 
de duración y el material de aislamiento, viene dada por la tabla 26 de la ITC-LAT 06 de RD 
223/2008 

 

 
 
Por tanto, se debe verificar que: 
 𝐴𝑚𝑚2 < 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑥 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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Para calcular la corriente de cortocircuito en cada tramo de cada ramal, se realiza de la siguiente manera: 
 𝐼𝑐𝑐 = 𝑈√3 ∗ (𝑍𝑐𝑐 + 𝑍𝑐𝑐𝑙) + 𝐼𝑐𝑡 
 
Siendo: 

• Ict = Intensidad aportante de los centros de transformación en paralelo aguas abajo, viene 
impuesta por la expresión: 𝐼𝑐𝑡 = 𝑆𝑐𝑡√3 ∗ 𝑈 

Donde: 
o Sct = Potencia aparente de los centros de transformación aguas abajo. 
o U = Tensión de servicio. 

• U = Tensión de servicio de la línea 

• Zcc = impedancia de cortocircuito aguas abajo del tramo, en este caso: 
 𝑍𝑐𝑐 = 𝑈√3 ∗ 𝐼𝑐𝑐 
 

• Zccl = Impedancia del tramo, que produce una amortiguación en la corriente de cortocircuito y 
depende de la longitud y de la impedancia del conductor. 

 𝑍𝑐𝑐𝑙 = √𝑅2 + 𝑋2 
 

Donde: 
 

o R = resistencia longitudinal del cable. 
o X = reactancia longitudinal del cable. 

 

2.5. Pérdida de potencia 

La pérdida de potencia viene determinada por la siguiente expresión: 
 𝛬𝑃(%) = 3∗𝑅∗𝐿∗𝐼2∗100𝑃  <0,5% 

Siendo: 
 

- 𝑅 es la resistencia del conductor en Ω/km. 
- 𝐿 es la longitud del conductor en km. 
- 𝐼 es la corriente máxima en A. 
- P es la potencia a transportar por tramo en W. 
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2.6. Criterios de Instalación 

A efectos de instalación del conductor de MT se considerarán los siguientes criterios: 
 

- El cable se canalizará directamente enterrado en zanja.  
- A efectos de cálculo se considerará la instalación más desfavorable y estar del lado de la 

seguridad. 
 

A continuación, se enumeran los factores correctores y su justificación: 
 

Factor Valor Justificación 
Factor corrector por temperatura 
del terreno (ft) 

1 Se considera una temperatura máxima del terreno de 25ºC  

Factor corrector por resistividad 
térmica del terreno (fr) 

1 
Se considera una resistividad térmica no mayor a 1,5 
k*m/W según datos del Instituto Geográfico Nacional 

Factor corrector por 
agrupamiento de circuitos (fa) 

1 Se considera 1 circuito en la zanja 

TOTAL 1  

 
- La caída de tensión máxima en los tramos será de 0,5 %. 
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3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DEL TRANFORMADOR DE LAS 

ESTACIONES DE POTENCIA DE LA PLANTA 

 
Investigación de las características del suelo: 

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de 
la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará estos Centros de Transformación, se determina 
la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

3.1.  Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a 

la eliminación del defecto 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a 
tierra son las siguientes: 

De la red: 

• Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta 
mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en 
función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 

• Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de 
un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede 
actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). 
Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los 
cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en 
ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo 
de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

 

3.2. Diseño preliminar de la instalación de tierra  

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo 
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté 
de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo 
desarrollado por este organismo. 

 

3.3. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

Características de la red de alimentación: 

• Tensión de servicio:   Ur = 15 kV 
• Limitación de la intensidad a tierra:  Idm = 300 A 
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Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

• Vbt = 8.000 V 
 

Características del terreno: 

• Resistencia de tierra  Ro = 150 Ohm·m 
• Resistencia del hormigón  R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 

  𝐼𝑑 ∙ 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝑏𝑡         (4.9.4.a) 

donde: 

• Id intensidad de falta a tierra [A] 
• Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
• Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 𝐼𝑑 = 𝐼𝑑𝑚    (4.9.4.b) 

donde: 

• Id intensidad de falta a tierra [A] 
• Idm limitación de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

·Id = 300 A 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

·Rt = 26,6667 Ohm 

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, 
según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior 
o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

      𝐾𝑟 ≤ 𝑅𝑡𝑅𝑜           (4.9.4.c) 

donde: 

 

• Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• Kr coeficiente del electrodo 

 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

· Kr ≤ 0,1778 



   

Ref.: 1137-0223d-01-161-01-231024-201 72 
 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

• Configuración seleccionada:  50-25/5/42       
• Geometría del sistema:    Anillo rectangular 
• Distancia de la red:    7x2,5 m (en nuestro caso será mayor por lo 

cual más favorable) 
• Profundidad del electrodo horizontal:  0,5 m 
• Número de picas:    cuatro 
• Longitud de las picas:    2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

• De la resistencia Kr = 0,097 
• De la tensión de paso Kp = 0,0221 
• De la tensión de contacto Kc = 0,0483 

 

3.4. Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas 
de seguridad: 

• Las partes metálicas accesibles exteriores no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras 
susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 

• En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

• En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

      𝑅𝑡 ′ = 𝐾𝑟 ∙ 𝑅𝑜        (4.9.4.d) 

 

donde: 

• Kr coeficiente del electrodo 
• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

por lo que para el Centro de Transformación: 

· R't = 14,55 Ohm 

y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (4.9.4.b): 

· I'd = 300 A 
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3.5.  Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto 
en la zona de la losa de cimentación del transformador, ya que éstas son prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

       𝑉𝑑′ = 𝑅𝑡′ ∙ 𝐼𝑑′     (4.9.5.a) 

donde: 

• R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
• I’d intensidad de defecto [A] 
• V’d tensión de defecto [V] 

 

por lo que en el Centro de Transformación: 

· V'd = 4365 V 

 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se 
disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 𝑉𝑐′ = 𝐾𝑐 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑′        (4.9.5.b) 

donde: 

 

• Kc coeficiente 
• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• I’d intensidad de defecto [A] 
• V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

V'c = 2173 V 

  

3.6. Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 𝑉𝑝′ = 𝐾𝑝 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑′        (4.9.6.a) 

donde: 

• Kp coeficiente 
• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• I’d intensidad de defecto [A] 
• V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

V'p = 994,5 V en el Centro de Transformación 
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3.6.1. Cálculo de las tensiones aplicadas  

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 1 s 

  

Tensión de paso en el exterior: 

 𝑈𝑝 = 10 ∙ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 2∙𝑅𝑎1+6∙𝑅𝑜1000 ]                  (4.9.7.a) 

 

donde: 

• Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la 
corriente de falta 

• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

· Vp = 6313 V 

 

La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∙ 𝑈𝑐𝑎 [1 + 2∙𝑅𝑎1+3∙𝑅𝑜+3∙𝑅𝑜𝑟1000 ]       (4.9.7.b) 

donde: 

 

• Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la 
corriente de falta 

• Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
• R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
• Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 

 

por lo que, para este caso 

·  Vp(acc) = 15461 V 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de Transformación son 
inferiores a los valores admisibles: 

 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 994,5 V < Vp = 6313 V 

 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

· V'p(acc) = 2173 V < Vp(acc) = 15461 V 
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Tensión de defecto: 

· V'd = 4365 V < Vbt = 8.000 V 

 

Intensidad de defecto: 

· Ia = 100 A < Id = 300 A < Idm = 300 A 

      

Corrección y ajuste del diseño inicial  

 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria 
la corrección del sistema proyectado. 

 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 
calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con 
valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que 
se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, 
número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este 
caso. 
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4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE SSAA 

4.1. Intensidad en Alta Tensión 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 𝐼𝑝 = 𝑃√3∙𝑈𝑝  

donde: 

• P potencia del transformador [kVA] 
• Up tensión primaria [kV] (30 kV) 
• Ip intensidad primaria [A] 

 

Sustituyendo valores: 

Transformador Potencia (kVA) Up (kV) Ip (A) 

trafo SSAA 400 15 15,396 

 

4.2. Intensidad en Baja Tensión. 

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario Is viene dada por la expresión: 𝐼𝑠 = 𝑆 ∙ 1000√3 ∙ 𝑈𝑠  

siendo: 

• S = Potencia del transformador en kVA. 
• Us = Tensión compuesta secundaria en V. 
• Is = Intensidad secundaria en A. 

 

Sustituyendo valores: 

Transformador Potencia (kVA) Us (V) Is (A) 

trafo SSAA 400 420 549,857 

 

4.3. Cortocircuitos 

Para el cálculo de la intensidad primaria de cortocircuito, se tendrá en cuenta una potencia de 375 MVA, 
valor que suele usarse en transformadores de distribución. 
 

4.3.1. Cálculo de corrientes de cortocircuito 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, utilizaremos las siguientes expresiones: 
 
-Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión: 
 𝐼𝑐𝑐𝑝 = 𝑆𝑐𝑐√3 ∙ 𝑈𝑝 
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Siendo: 

• Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 
• Up = Tensión compuesta primaria en kV. 
• Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

 
- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la impedancia de la red 
de Alta Tensión): 
 𝐼𝑐𝑐𝑠 = 100 ∙ 𝑆√3 ∙ 𝑈𝑐𝑐(%) ∙ 𝑈𝑠 
Siendo: 

• S = Potencia del transformador en kVA. 
• Ucc (%)= Tensión de cortocircuito en % del transformador. 
• Us= Tensión compuesta en carga en el secundario en V. 
• Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 

 
Por lo tanto y sustituyendo en las ecuaciones anteriores, el cortocircuito en el lado de Alta Tensión: 
 

Scc (MVA) Up (kV) Iccp (kA) 

375 15 14,434 

 
Y el cortocircuito en el lado de Baja Tensión: 
 

Transformador Potencia (kVA) Us (V) Ucc (%) Iccs (kA) 

trafo SSAA 400 420 6 13,746 

 

4.4. Dimensionado del embarrado 

Las características del embarrado son: 
 

- Intensidad asignada: 400 A. 
- Límite térmico, 1 s.: 16 kA eficaces. 
- Límite electrodinámico: 40 kA cresta. 

 
Por lo tanto, dicho embarrado debe soportar la intensidad nominal sin superar la temperatura de régimen 
permanente (comprobación por densidad de corriente), así como los esfuerzos electrodinámicos y térmicos 
que se produzcan durante un cortocircuito. 
 

4.4.1. Comprobación por densidad de corriente. 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor que constituye el 
embarrado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin sobrepasar la densidad de corriente 
máxima en régimen permanente. Dado que se utilizan celdas bajo envolvente metálica fabricadas por Orma-
SF6 conforme a la normativa vigente, se garantiza lo indicado para la intensidad asignada de 400 A. 
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4.4.2. Comprobación por solicitación electrodinámica. 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la 
aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos 
teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la 
intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 
 
· Icc(ter) = 14,434 kA. 
 

4.5. Selección de las protecciones de Alta y Baja Tensión 

Los transformadores están protegidos tanto en AT como en BT. En Alta tensión la protección la efectúan 
las celdas asociadas a esos transformadores, y en baja tensión la protección se incorpora en los cuadros 
de BT. 
 
La protección del transformador en AT de este centro de seccionamiento se realiza utilizando una celda de 
interruptor con fusibles combinados, siendo éstos los que efectúan la protección ante cortocircuitos. Estos 
fusibles son limitadores de corriente, produciéndose su fusión antes de que la corriente de cortocircuito 
haya alcanzado su valor máximo. 
 
Los fusibles se seleccionan para: 
 
- Permitir el paso de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en vacío. 
- Soportar la intensidad nominal en servicio continuo. 
La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia: 
 

Potencia (kVA) In fusibles (A) 

400 31,5 

 
Para la protección contra sobrecargas se instalará un relé electrónico con captadores de intensidad por 
fase, cuya señal alimentará a un disparador electromecánico liberando el dispositivo de retención del 
interruptor. 
 
En el circuito de baja tensión del transformador según RU6302 se instalará un Cuadro de Distribución donde 
se alojarán las protecciones de las líneas de SSAA de los bloques de baterías calculadas en el apartado 
1.2.5 y demás protecciones para otros servicios auxiliares de la planta. 
 

4.6. Dimensionado de los puentes de AT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar 
los parámetros de la red. 
 
La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 15,396 A que es inferior al valor máximo 
admisible por el cable.  
 
Este valor es de 235 A para un cable de sección de 95 mm2 de Al según el fabricante. 
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4.7. Dimensionado de la ventilación del centro de seccionamiento 

Para el cálculo de la superficie mínima de las rejillas de entrada de aire en el edificio del centro de 
transformación, se utiliza la siguiente expresión: 
 𝑆𝑟 = 𝑊𝑐𝑢 +𝑊𝑓𝑒0,24 ∙ 𝑘 ∙ √ℎ ∙ ∆𝑇3 

siendo: 
 
Wcu = Pérdidas en el cobre del transformador, en kW. 
Wfe = Pérdidas en el hierro del transformador, en kW. 
k = Coeficiente en función de la forma de las rejillas de entrada de aire, 0,5. 
h = Distancia vertical entre centros de las rejillas de entrada y salida, en m. 
ΔT = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada, 15ºC. 
Sr = Superficie mínima de la rejilla de entrada de ventilación del transformador, en m2. 
 
No obstante, puesto que se utilizan edificios prefabricados de Ormazabal, éstos han sufrido ensayos de 
homologación en cuanto al dimensionado de la ventilación del centro de transformación. 
 

4.8. Dimensionado del pozo apagafuegos 

El pozo de recogida de aceite será capaz de alojar la totalidad del volumen que contiene el transformador, 
y así es dimensionado por el fabricante al tratarse de un edificio prefabricado. 
 

4.9. Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra 

4.9.1. Investigación de las características del suelo. 

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de 
cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de 
la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo 
necesario medirla para corrientes superiores. 
 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina 
la resistividad media en 150 Ohm·m. 

4.9.2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo 

correspondiente a la eliminación del defecto. 

En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que intervienen en los 
cálculos de faltas a tierras son: 
 
En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a 
tierra son las siguientes: 
 
De la red: 
 
Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante 
resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las 
longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso. 
 
Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un elemento 
de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo 
(tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir 
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reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo 
inferior a los 0,5 segundos. 
 
No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en 
ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo 
de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica. 

4.9.3. Diseño de la instalación de tierra. 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo 
presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté 
de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo 
desarrollado por este organismo.  
 

4.9.4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 

Las características de la red de alimentación son: 
 
· Tensión de servicio, U = 15000 V. 
· Nivel de aislamiento de las instalaciones de Baja Tensión, Ubt = 8000 V. 
· Características del terreno: 
 · ρ terreno (Ωm): 150. 
 · ρH hormigón (Ωm): 3000. 
 
La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la intensidad del defecto salen de: 
 𝐼𝑑 ∙ 𝑅𝑡 ≤ 𝑉𝑏𝑡   (4.9.4.a) 
donde: 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 
 
La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 
 

Id = Idm  (4.9.4.b) 
donde: 
Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 
Id intensidad de falta a tierra [A] 
 
Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 
 
Id = 300 A 
 
La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 
 
Rt = 26,6667 Ohm 
 
Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, 
según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior 
o igual a la calculada para este caso y para este centro. 
 
Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 
 𝐾𝑟 ≤ 𝑅𝑡𝑅𝑜   (4.9.4.c) 
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donde: 
Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Kr coeficiente del electrodo 
 
 
Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 
 
Kr <= 0,1778 
 
La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 
 
- · Configuración seleccionada: 50-25/5/42 
- · Geometría del sistema:   Anillo rectangular 
- · Distancia de la red: 7.0x2.5 m 
- · Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 
- · Número de picas: cuatro 
- · Longitud de las picas: 2 metros 
 
Parámetros característicos del electrodo: 
 
- De la resistencia Kr = 0,097 
- De la tensión de paso Kp = 0,0221 
- De la tensión de contacto Kc = 0,0483 
 
Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto: 
 
Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas 
de seguridad: 
 
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con masas 
conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías. 
En el piso de los Centros de Transformación de SSAA se instalará un mallazo cubierto por una capa de 
hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 
En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del edificio. 
 
El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 
 𝑅𝑡′ = 𝐾𝑟 ∙ 𝑅𝑜  (4.9.4.d) 
donde: 
Kr coeficiente del electrodo 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
 
por lo que para los Centros de Transformación de SSAA: 
 
R't = 14,55 Ohm 
 
y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (4.9.4.b): 
 
I'd = 300 A 
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4.9.5. Cálculo de las tensiones en el interior de la instalación. 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto 
en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas. 
La tensión de defecto vendrá dada por: 
 𝑉𝑑′ = 𝑅𝑡′ ∙ 𝐼𝑑′    (4.9.5.a) 
 
donde: 
R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’d tensión de defecto [V] 
 
por lo que en los Centros de Transformación de SSAA: 
 
V'd = 4365 V 
 
La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto siempre que se 
disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 
 𝑉𝑐′ = 𝐾𝑐 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑′    (4.9.5.b) 
donde: 
Kc coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’c tensión de paso en el acceso [V] 
 
por lo que tendremos en los Centros de Transformación de SSAA: 
 
V'c = 2.173 V 
 

4.9.6. Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación. 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el 
exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas. 
 
Tensión de paso en el exterior: 
 𝑉𝑝′ = 𝐾𝑝 ∙ 𝑅𝑜 ∙ 𝐼𝑑′    (4.9.6.a) 

 
donde: 
Kp coeficiente 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
V’p tensión de paso en el exterior [V] 
 
por lo que, para este caso: 
 
V'p = 994,5 V en los Centros de Transformación de SSAA 
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4.9.7. Cálculo de las tensiones aplicadas. 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 
 
t = 1 s 
  
Tensión de paso en el exterior: 𝑈𝑝 = 10 ∙ 𝑈𝑐𝑎 ∙ (1 + 2∙𝑅𝑎1+6∙𝑅𝑜1000 )   (4.9.7.a) 

 
donde: 
 
Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de 
falta 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 
 
por lo que, para este caso 
 
Vp = 6313 V 
 
La tensión de paso en el acceso al edificio: 
 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐 = 10 ∙ 𝑈𝑐𝑎 ∙ (1 + 2∙𝑅𝑎1+3∙𝑅𝑜+3∙𝑅𝑜′1000 )   (4.9.7.b) 

 
donde: 
Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de 
falta 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 
Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. [Ohm] 
 
por lo que, para este caso 
 
Vp(acc) = 15.461 V 
 
 
Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de los Centros de Transformación de SSAA 
son inferiores a los valores admisibles: 
 
Tensión de paso en el exterior del centro: 
 
V'p = 994,5 V < Vp = 6313 V 
 
Tensión de paso en el acceso al centro: 
 
V'p(acc) = 2.173 V < Vp(acc) = 15.461 V 
 
Tensión de defecto: 
 
V'd = 4365 V < Vbt = 8.000 V 
 
Intensidad de defecto: 
 
Ia = 100 A < Id = 300 A ≤ Idm = 300 A 
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4.9.8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al sistema de tierra de 
servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los electrodos 
más próximos de ambos sistemas, siempre que la tensión de defecto supere los 1000V. 
 
En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto superior a los 1000 
V indicados. 
La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la expresión: 
 𝐷 = 𝑅𝑜∙𝐼𝑑′2000∙𝜋   (4.9.8.a) 

donde: 
Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 
I’d intensidad de defecto [A] 
D distancia mínima de separación [m] 
 
Para los Centros de Transformación de SSAA: 
 
· D = 7,162 m 
 
Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 
 
Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 
 

- Identificación: 5/22 (según método UNESA) 
- Geometría: Picas alineadas 
- Número de picas: dos 
- Longitud entre picas: 2 metros 
- Profundidad de las picas: 0,5 m 

 
Los parámetros según esta configuración de tierras son: 
 
Kr = 0,201 
Kc = 0,0392 
 
El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo una tensión superior a 24 V 
cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un 
diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ω. 
 
 Rtserv = Kr ∙Ro = 0,201∙150 = 30,15 < 37 Ω 
 
Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio independientes, la puesta a tierra 
del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 
como mínimo, contra daños mecánicos. 
 
Corrección y ajuste del diseño inicial  
 
Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria 
la corrección del sistema proyectado. 
 
No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las 
calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con 
valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que 
se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, 
número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este 
caso. 
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RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 
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CIRCUTOS BAJA TENSIÓN EN CORRIENTE CONTINUA MÁS 

DESFAVORABLES     

            

            

CÁLCULO POR INTENSIDAD 

TRAMO 
Potencia 

(kVA) 
Tensión 

(V) Intensidad (A) F. agrup F. resist  F. temp F. profundidad I necesaria (A) Sección (mm2) 
I adm. 

Sección (A) ¿CUMPLE? 
Contenedor-

>Inversor 1720 1228,80 1749,67 0,90 1,28 0,96 1,03 1536,02 4x400 1792 SI 

            

            

            

            

CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN     

TRAMO 
Potencia 

(kVA) 
Tensión 

(V) Longitud (m) 
Sección 
(mm2) c.d.t. (V) c.d.t. (%) ¿CUMPLE?     

Contenedor-
>Inversor 430,00 1228,80 17,00 4x400 0,68 0,06 SI     
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CIRCUTOS BAJA TENSIÓN EN CORRIENTE ALTERNA DE SSAA 

MÁS DESFAVORABLE     

            

            

CÁLCULO POR INTENSIDAD 

TRAMO Potencia (W) Tensión (V) Intensidad (A) F. agrup F. resist  F. temp F. profundidad 
I necesaria 

(A) 
Sección 
(mm2) I adm. Sección (A) ¿CUMPLE? 

CT-
>BESS 28000,00 420,00 48,11 0,75 1,28 0,96 0,97 53,82 25,00 96 SI 

            

            

            

            

CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN     

TRAMO 
Potencia 

(kVA) Tensión (V) Longitud (m) 
Sección 
(mm2) c.d.t. (V) c.d.t. (%) ¿CUMPLE?     

CT-
>BESS 28000,00 420,00 65,00 25,00 7,97 1,90 28000,00     
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CIRCUTO DE ALTA TENSIÓN INTERIOR 

 

CÁLCULO POR INTENSIDAD 

TRAMO 
Potencia 

(kVA) 
Tensión 

(kV) 
Cos 
phi 

Sen 
phi 

Intensidad 
(A) 

F. 
agrup 

F. 
resist  

F. 
temp 

F. 
profundidad 

I necesaria 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I adm. 
Sección 

(A) 
¿CUMPLE

? 
PS2->CT-

SSAA2 5730 15 
0,8 0,2 

220,55 1 1 1 1 220,55 1x240 345 SI 
CT-

SSAA2>PS1 5730 15 0,8 0,2 220,55 1 1 1 1 220,55 1x240 345 SI 
PS1->CT-

SSAA1 11460 15 0,8 0,2 441,10 1 1 1 1 441,10 1x500 510 SI 
 

CÁLCULO POR CAIDA DE TENSIÓN 

TRAMO 
Potencia 

(kVA) 
Tensión 

(kV) 
Cos 
phi 

Sen 
phi 

Intensidad 
(A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

R 
(Ohm/km) 

X 
(Ohm/km) 

c.d.t
. (V) 

c.d.t. 
(%) 

Total 
(%) ¿CUMPLE? 

PS2->CT-
SSAA2 

5730 15 0,8 0,2 275,68 12 1x240 0,162 0,116 0,88 0,01 0,01 SI 

CT-
SSAA2>PS1 

5730 15 0,8 0,2 275,68 10 1x240 0,162 0,116 0,73 0,00 0,01 SI 

PS1->CT-
SSAA1 

11460 15 0,8 0,2 551,37 15 1x500 0,078 0,102 1,19 0,01 0,02 SI 

 

CÁLCULO POR CC 

TRAMO 
Longitud 

(km) Icc (A) principio de línea Sección mm2 R (Ohm/km) X (Ohm/km) Zcc (Ohm) 
Zccl 

(Ohm) Ict (A) 
Icc máx 
Sección 

Icc (A) final de 
línea ¿Cumple? 

PS2->CT-
SSAA2 

0,012 31500 1x240 0,1620 0,1160 0,275 0,002 
220,55 

31904,66 31449 SI 

CT-
SSAA2>PS1 

0,01 31500 1x240 0,1620 0,1160 0,000 0,002 
220,55 

31904,66 4346677 SI 

PS1->CT-
SSAA1 

0,015 31500 1x500 0,0780 0,1020 0,000 0,002 
441,10 

66468,04 4496742 SI 
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TRAMO Longitud (km) Potencia (VA) R (Ohm/km) I max (A) Pérdida de potencia (VA) Pérdida de potencia (%) 

PS2->CT-SSAA2 0,012 5730000 0,1620 220,55 283,68 0,00 

CT-SSAA2>PS1 0,01 5730000 0,1620 220,55 236,40 0,00 

PS1->CT-SSAA1 0,015 11460000 0,0780 441,10 682,92 0,01 

 
 
 



   

Ref.: 1137-0223d-01-161-01-231024-201 90 

 
 

5. CÁLCULOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE EVACUACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

 

5.1. Intensidad del cable. 

La intensidad máxima que circula por la instalación subterránea, viene determinada por la potencia a 
transportar, en este caso corresponde a 11,46 MVA. Para el cálculo del cable se ha tenido en cuenta un 
cosφ=0,90. 
 𝐼 =  𝑃

3 ∗  Us ∗  cos φ 

Dónde:  
P = Potencia de cálculo (11.460 kW) 
I = Intensidad nominal de la línea en A 
Us = Tensión de servicio (15 kV) 
cosφ: Factor de potencia (0,90) 
 𝐼 =  11460 𝑘𝑊

3 ∗  15 kV ∗  0,9 = 449,05 𝐴 
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Los factores de corrección (fc) de diseño son las siguientes: 
 

• Temperatura máxima del terreno (30ºC): 0,97 

• Resistividad térmica del suelo (1,50 Km/W) = 1 

• Instalación:  Cable unipolar enterrado directamente y bajo tubo en tresbolillo a 1 m (parar el cálculo 

se ha tenido en cuenta lo más restrictivo). 1 

 
Imáx = In * fc 

 
Imáx = 449,05 * 0,97 * 1 * 1 = 454,74 A 

 
 
Se instalarán conductores de sección 500 mm2. 
 

5.2. Potencia máxima a transportar. 

La potencia a transportar por intensidad máxima es: 
 

Pmáx = 3 * Us * Im * cos φ 
Dónde:  
Im: Máxima intensidad admisible de los cables (480 A) 
Para una tensión de 15 kV resulta, 
 

Pmáx = 3 * 15 kV * 480 A * 0,90 = 11223,69 kW 
 

5.3. Factor de carga de los cables. 

𝑓𝑐 = 𝐼𝐼𝑚 = 0,868 

Siendo  
I: Intensidad a la que trabaja el cable en A 
Im: Intensidad máxima admisible en servicio permanente 
 

5.4. Temperatura real de trabajo del cable. 

𝜃𝑖 = 𝜃𝑎 + (𝜃𝑡 − 𝜃𝑎) ∙ 𝑓𝑐2 = 67,81 ℃ 
Siendo: 𝜃𝑖 : Temperatura real de trabajo. 𝜃𝑎 : Temperatura ambiente (25ºC). 𝜃𝑡 : Temperatura max. en servicio permanente (90ºC). 𝑓𝑐 : Factor de carga (0,868). 
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5.5. Intensidad de Cortocircuito. 

Se ha considerado como intensidad de cortocircuito desfavorable la facilitada para estas tensiones con un 
valor de 16 kA.  
 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito máximo que soporta el conductor, utilizaremos la ecuación 
del apartado 6.2 de la ITC-LAT 06 del RAT que permite el cálculo de la intensidad máxima de cortocircuito 
teniendo en cuenta la temperatura inicial del conductor: 

𝐼𝑐𝑐 = 𝑘 ∙ 𝑆√𝑡𝑐𝑐 ∙ √ln (𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝑇𝑖 + 𝛽 )ln (𝑇𝑐𝑐 + 𝛽𝑇𝑠 + 𝛽 ) 

 
Dónde:  
Icc: Intensidad de cortocircuito en A 
S: Sección del conductor en mm2 (500 mm2) 
t: Duración del cortocircuito en segundos (se toma 0,50 s) 𝑇𝑐𝑐 : Máxima temperatura del conductor en el cortocircuito admisible en ºC (250ºC para XLPE) 𝑇𝑖 : Temperatura del conductor en régimen permanente a la que se inicia el cortocircuito en ºC (40,61ºC) 
Ts: Temperatura máxima del conductor en régimen permanente en ºC (90ºC para XLPE) 𝐾 𝑦 𝛽 : Dependen de la naturaleza del conductor y para el caso del aluminio: 𝐾 = 94 𝛽 = 228 
 

𝐼𝑐𝑐500 = 94 ∙ 500√0,50 ∙ √ln ( 250 + 22867,81 + 228)ln (250 + 22890 + 228 ) = 72125,66 𝐴 > 16000 𝐴 

 
Con este resultado, se comprueba que la sección de 500 mm2 soporta la intensidad de cortocircuito de 16 
kA durante 0,50 s. 
 

5.6. Caída de tensión para las potencias máximas. 

La caída de tensión viene dada por la expresión 
 

e = 3 * I * L * (R.cosθ + X.senθ) 
Siendo: 
e: Caída de tensión compuesta en V 
I: Intensidad máxima del conductor 
l: Longitud de la línea en km  
R: Resistencia por fase y km en Ohmios 
X: Reactancia por fase y km en Ohmios 
Φ: Ángulo de desfase entre la intensidad y la tensión 
 
Así que la caída de tensión por cada circuito será:  
 

e = √3 * 480 A * 0,11 Km * [ 0,078 Ω/Km * 0,9 + 0,102 Ω/Km* 0,1] = 100,33 V 
 
En %, la caída de tensión será de 0,67 %. 
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5.7. Perdida de Potencia. 

 
La pérdida de potencia que, por el efecto Joule, se produce en la línea viene dada por la expresión: 
 

Pp =3 * R * I2* l 
 
Por lo tanto, la potencia perdida por cada circuito es de: 
 

Pp = 3 * 0,078 Ω/Km * 4802 A * 0,11 km = 71130,39 W 
 
Lo que supone un 0,62 % de la potencia máxima que puede ser transportada. 
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RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 
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CÁLCULO POR INTENSIDAD 

TRAMO 
Potencia 

(kVA) 
Tensión 

(kV) 
Cos 
phi 

Sen 
phi 

Intensidad 
(A) 

F. 
agrup 

F. 
resist  

F. 
temp 

F. 
profundidad 

I necesaria 
(A) 

Sección 
(mm2) 

I adm. Sección 
(A) 

¿CUMPL
E? 

PS1-

>SSAA1 11460 15 
0,9 0,1 

490,11 1 1 0,97 1 505,26 1x500 510 SI 

 

 

CÁLCULO POR CAIDA DE TENSIÓN 

TRAMO 
Potencia 
(kVA) 

Tensión 
(kV) 

Cos 
phi 

Sen 
phi 

Intensidad 
(A) 

Longitud 
(m) 

Sección 
(mm2) 

R 
(Ohm/km) 

X 
(Ohm/km) 

c.d.t. 
(V) 

c.d.t. 
(%) 

Total 
(%) 

¿CUMPL
E? 

PS1-

>SSAA1 
11460 15 0,9 0,1 490,11 110 1x500 0,078 0,102 7,51 0,05 0,05 SI 

 

 

CÁLCULO POR CC 

TRAMO 
Longitud 

(km) 
Icc (A) principio de 

línea 
Sección 
mm^2 

R 
(Ohm/km) 

X 
(Ohm/km) 

Zcc 
(Ohm) 

Zccl 
(Ohm) 

Ict 
(A) 

Icc máx 
Sección 

Icc (A) final de 
línea 

Cumple
? 

PS1-

>SSAA1 
0,11 31500 1x500 0,0780 0,1020 0,275 0,014 

441,1

0 
66468,04 30402 SI 

 

 

TRAMO Longitud (km) Potencia (VA) R (Ohm/km) I max (A) Pérdida de potencia (VA) Pérdida de potencia (%) 

PS1->SSAA1 0,11 11460000 0,0780 505,26 6571,21 0,06 
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ANEXO 4. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 
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RBDA 

TRAMOS 

SUBTERRANEOS 

AT 15 kV DESDE 

CT SSAA 1 

HASTA SET 

POLLENÇA 15 

KV 

Nº de 
Parcela 

en Ref 
Planos 

Término 

Municipal 

Titular 

Dirección 

Datos de la Finca 

Afecciones 

Uso Nº de 
Elementos 

Descripción 
del Elemento 

Superficie de Expropiación en 
Pleno Dominio 

Superficie 

de 
Ocupación 
Temporal 

(m2) 
Datos Catastrales Otros registros Ref. Catastral Polígono Parcela 

Longitud   
(m) 

Cantidad 
Superficie *    

(m2) 

1 
Pollença 

(Islas 
Baleares) 

    
  

07042A00300184 003 00184   
Canalización 51,75     25,88 

336,38 Rústico 
  Arqueta / C.E.   5    

2 
Pollença 

(Islas 

Baleares) 

    
  

07042A00309401 003 09401   
Canalización 51,7     25,85 

336,05 Rústico 
  Arqueta / C.E.   1    

3 
Pollença 

(Islas 
Baleares) 

    
  

07042A00300814 003 00814   
Canalización 6,68     3,34 

43,42 Rústico 
  Arqueta / C.E.   0    

 

 

 

PLANTA "JILGUERO 

ST1" 

Nº de 
Parce
la en 
Ref 

Plano
s 

Términ
o 

Munici

pal 

Titular 

Direcci
ón 

Datos de la Finca 

Afecciones 

Superfic
ie 

Ocupaci
ón 

Aprox. 

BESS 

Centros de 

Transformac
ión y PS 

Espaci

o 
Interior 
Vallado 

Viales 

perimetra
les  

Subestaci
ón 

Edificio 

de 
Control 

Espaci
o 

libre 
entre 

viales y 
vallado 

Replant

e o 
Camino Datos 

Catastrales 
Otros 

registros 
Ref. 

Catastral 
Polígo

no 
Parce

la 

1 

Pollenç
a (Islas 
Baleare

s) 

    

  
07042A00300

184 
003 00184 

Sup. (m2 
) 

Sup. 
(m2 ) 

Sup. (m2 ) 
Sup. 
(m2 ) 

Sup. (m2 ) Sup. (m2 ) 
Sup. 
(m2 ) 

Sup. 
(m2 ) 

Sup. 
(m2 ) 

  387,94 355,84 78,88 
1.830,4

5 
  -     - 
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ANEXO 5. COORDENADAS UTM DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN  15 kV
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Línea AT 15 kV 

UTM ETRS89 Huso 31 

LÍNEA EVACUACIÓN AT 15 kV (CT SSAA 1 -> 
SET POLLENÇA 15 KV) 

Punto X Y 

1 504792.62 4414953.29 

2 504787.84 4414957.95 

3 504795.57 4414979.71 

4 504795.57 4414979.71 

5 504806.27 4415009.85 

6 504817.80 4415017.35 

7 504824.31 4415031.97 

8 504819.94 4415033.82 

9 504824.48 4415043.57 

10 504827.35 4415042.35 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Objeto 

El presente Estudio de Gestión de los Residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la 
generación de residuos en la construcción del presente proyecto, estableciendo las medidas y criterios a 
seguir para reducir al máximo la cantidad de residuos generados, segregarlos y almacenarlos 
correctamente y proceder a la gestión más adecuada para cada uno de ellos.  

El Estudio se lleva a cabo en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y se ha redactado según los criterios 
contemplados en el artículo 4 de dicho Real Decreto. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, no establecía objetivos de prevención, reciclado o vertido de los 
RCD. Sin embargo el artículo 26 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, establece de conformidad con la Directiva 
2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos, que antes de 2020, la cantidad de residuos no 
peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra 
forma de valorización de los materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la 
categoría 17 05 04 “Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas” de la lista de residuos, deberá 
alcanzar como mínimo el 70% en peso de los residuos generados. 

1.2. Normativa 

Normativa comunitaria 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 
los residuos. 

• Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

• Directiva (UE) 2018/851 del parlamento europeo y del consejo de 30 de mayo de 2018 por la que 
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 

Normativa estatal. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril de 2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el anterior Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986 

• Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgos de exposición al amianto. 

• Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos para el período 2008-2015. 

 

Normativa autonómica. 

Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 

 

1.3. Situación y descripción general del proyecto. 

La situación y descripción general del proyecto está reflejado en la Memoria del presente Proyecto Técnico 
Administrativo. 
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1.4. Descripción general de los trabajos 

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos en la instalación del 
contenedor de almacenamiento y de la línea de alta van a ser las siguientes: 

• Adecuación del terreno y movimiento de tierras. 

• Apertura/acondicionamiento de accesos y zonas de trabajo: desbroces/talas y movimientos de 
tierras. 

• Realización de acopios, campamento de obra e instalación de medios auxiliares. 

• Acopio de material necesario en las campas. 

• Obra civil: 
- Construcción de caminos interiores, de acceso y explanadas para maniobras de 

vehículos, excavación, drenajes, etc. 
- Excavación de zanjas. 

• Tendido de conductores en canalizaciones. 

• Limpieza y restauración de las zonas de obra. 

• Actividades auxiliares (oficina). 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del emplazamiento, 
todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de demolición de obras o 
instalaciones preexistentes. 

Se ha realizado la siguiente estimación en cuanto a la producción de residuos por tipos: 

• Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno. 
 

- La vegetación afectada, corresponde en su totalidad a un porte herbáceo de baja altura y 
no se requiere su retirada previa. 
 

• Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación. 
 

- En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilización de 
parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas y bases de edificios. Se 
provecharán al máximo estas tierras de excavación en la propia obra. 

- Se reutilizan al 100% (90% en rellenar las zanjas y 10% en nivelar el terreno). 
 

• Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (que no son 
tierras, ni piedras de la excavación). 
 

- Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil, tales como restos 
de hormigones y mezclas de RCD procedentes de las cimentaciones y edificación. 

- Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo no 
peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser reutilizados. 
 

• Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra. 
 

- Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como 
son la madera, metales, plásticos, papel/cartón, etc. Se gestionan como residuo no 
peligroso destinado a reciclado por gestor autorizado. 
 

• Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros. 
 

- Se estima también que podrán generarse pequeñas cantidades de residuos peligrosos 
(absorbentes; envases de aerosoles; envases vacíos de metal o plástico contaminado). 

Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 
los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002 y clasificados de acuerdo a lo establecido en 2014/955/UE: Decisión de la 
comisión.  

No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

2.1. Estimación de los residuos generados 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas 
y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008  

• Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: Se deberá elaborar un inventario de los 
residuos peligrosos. 

• Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos 
estadísticos de 1 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Superficie vallada (m2) 1830,40 

Volumen de residuos (S x 0,010) (m3) 18,30 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m3) 1,50 

Toneladas de residuos (Tn) 27,46 

Tabla 1. Estimación de residuos. 

En cuanto a los residuos peligrosos generados en la fase de construcción, éstos serán principalmente los 
derivados de la realización de las labores de cableado. 

En la fase de construcción, los residuos no peligrosos que se generarán serán del tipo metales, plásticos, 
restos de cables, restos de hormigón, restos orgánicos, etc. 

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones serán reutilizadas preferentemente en las 
labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de minimizar por tanto las tierras sobrantes que deban 
ser retiradas. 

Como consecuencia del personal laboral de obra se generarán una serie de residuos asimilables a urbanos. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 
TIPO DE 
RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 

RCD: Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra 

17 01 01 Hormigón 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 01 02 Ladrillos 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 02 01 Madera 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales. Realización de 
cimentaciones. Montaje de estructuras 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 02 03 Plástico 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 05 hierro y acero Montaje de estructuras 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 07 
Metales 
mezclados 

Materiales de construcción de edificio de 
control 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 11 
Cables 
desnudos 

Realización de instalaciones eléctricas 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

20 01 01 Papel y cartón 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

20 03 01 
Restos 
asimilables a 
urbanos 

Restos procedentes del personal de la 
obra 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

RCD: Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (que 
no son tierras, ni piedras de la excavación) 

17 01 01 Hormigón 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 01 02 Ladrillos 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

RCD: Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno y 
Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

17 05 04 
Tierras 
sobrantes 

Operaciones que implican movimientos 
de tierras como apertura de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Reutilización en la medida de 
lo posible en la propia obra, el 
resto será retirado 
prioritariamente a plantas de 
fabricación de áridos para su 
reciclaje y finalmente si no son 
posibles las dos opciones 
anteriores, a vertedero. 

    

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 
TIPO DE 
RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 

RCD: Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

13 02 06 
Lubricantes 
sintéticos 

Operaciones de lubricación de motores y 
equipos mecánicos 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 10 
Cables 
aislados 

Realización de instalaciones eléctricas 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

Tabla 2. Estimación de los residuos generados. 

Con el dato estimado de RCD´s por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados 
para obras similares de la composición en peso de los RCD´s que van a sus vertederos plasmados en el 
Plan Nacional de RCD´s 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la 
tipología de residuos. 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIG
O 

TIPO DE 
RESIDUO 

% DE 
PESO 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RCD 

Densidad tipo (entre 1,5 y 
0,5) 

Volumen de Residuos 
(m3) 

RCD: Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra 

17 01 01 Hormigón 0,220 6,04 1,500 9,06 

17 01 02 Ladrillos 0,220 6,04 1,500 9,06 

17 02 01 Madera 0,020 0,55 0,600 0,33 

17 02 03 Plástico 0,050 1,37 0,900 1,24 

17 04 05 
hierro y 
acero 

0,010 0,27 1,300 0,36 

17 04 07 
Metales 
mezclados 

0,010 0,27 1,100 0,30 

17 04 11 
Cables 
desnudos 

0,080 2,20 0,005 0,01 

20 01 01 
Papel y 
cartón 

0,010 0,27 0,200 0,05 

20 03 01 
Restos 
asimilables 
a urbanos 

0,080 2,20 0,100 0,22 

RCD: Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (que 
no son tierras, ni piedras de la excavación) 

17 01 01 Hormigón 0,20 5,49 1,500 8,24 

17 01 02 Ladrillos 0,10 2,75 1,500 4,12 

RCD: Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno y 
Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

17 05 04 
Tierras 
sobrantes 

  2,20 1,250 1,76 

      

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIG
O 

TIPO DE 
RESIDUO 

% DE 
PESO 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RCD 

Densidad tipo (entre 1,5 y 
0,5) 

Volumen de Residuos 
(m3) 

RCD: Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

13 02 06 
Lubricante
s sintéticos 

0,000
1 

0,00 0,004 0,0000 

17 04 10 
Cables 
aislados 

0,000
1 

0,00 0,005 0,0000 

Tabla 3. Cuantificación de la cantidad de residuos generados en la construcción. 
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

3.1. Trabajos de Construcción 

Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser reutilizables de 
modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos. 

Hay que hacer hincapié en separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, facilitar su 
reciclado y evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros.  

Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de algunos 
residuos:  

Tierras de excavación: 

• Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en labores de 
restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas por los movimientos de tierra 
hasta que se proceda a su disposición definitiva y la altura máxima de los acopios será de dos 
metros para que no pierda sus características.   

• Minimizar, desde la elección del trazado de la línea, la definición del tamaño de las campas y de 
accesos, los movimientos de tierras a llevar a cabo.   

• Utilizar las tierras sobrantes de excavación en la propia obra en la medida de lo posible.  

Cerámica, mortero y hormigón: 

• Reutilizar en la medida de lo posible en la propia obra: rellenos.   

Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes: 

• Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado 

• No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales 

• Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos del 
producto.  

• Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el procedimiento establecido.  

• Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible 

Residuos metálicos: 

• Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado 

Aceites y grasas: 

• Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.  

• Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en la obra, 
utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de recogida de 
aceite y superficie impermeable). 

Tierras contaminadas: 

• Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas:  
o Mantener cerrados todos los recipientes que contengan sustancias peligrosas para el 

medio ambiente (desencofrante, aceites etc.) 
o Si fuera necesario el almacenamiento de combustibles, disponer de bandeja metálica. 
o Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona 

impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua. 
o Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble 

pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Disponer de absorbentes hidrófobos para la 
retención de goteos y pequeñas fugas.  

• Residuos vegetales: 
o Respetar todos los ejemplares arbóreos que no sean incompatibles con el desarrollo del 

proyecto. 
o Facilitar la entrega de los restos de podas/talas a sus propietarios. 
o En los casos en los que sea posible (por su tamaño o después de haber sido triturados) 

los restos vegetales se incorporarán al terreno.  
o Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble 

pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Disponer de absorbentes hidrófobos para la 
retención de goteos y pequeñas fugas.  
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4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos en obra están 
incluidos en las especificaciones ambientales, formando así parte de las prescripciones técnicas del 
proyecto.  

Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en la obra, todo el 
personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo separar y almacenar cualquier tipo 
de residuos que pueda derivarse de los trabajos. 

4.1. Segregación 

Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los residuos, separando 
aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su cantidad puedan 
ser depositados en los contenedores específicos colocados por el correspondiente ayuntamiento, de los 
que deban ser llevados a vertedero controlado y de los que deban ser entregados a un gestor autorizado 
(residuos peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o contenedores que impidan o dificulten la 
alteración de las características de cada tipo de residuo. 

En base al artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 Tm 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 Tm 

Metales 2,00 Tm 

Madera 1,00 Tm 

Vidrio 1,00 Tm 

Plásticos 0,50 Tm 

Papel y cartón 0,50 Tm 

Tabla 4: Cantidades límites para fraccionar los residuos. 

La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la reutilización de los 
materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo de residuo.  

En ningún caso se mezclarán residuos peligrosos y no peligrosos.  

Si en algún caso no resultara técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor (contratista) podrá 
encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no peligrosos a un gestor de residuos 
externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la correspondiente documentación acreditativa 
conforme el gestor ha realizado los trabajos.  

Se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones (envases y embalajes, papel, vidrio y 
resto).  

4.2. Almacenamiento. 

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, los residuos peligrosos y no 
peligrosos se almacenarán de forma separada.  

Según el tipo de residuos, se podrán almacenar en la propia obra y cuando no sea viable se podrán 
almacenar en una instalación propia del contratista (siempre y cuando cuente con todos los permisos 
necesarios) o contratar los servicios de almacenamiento a un gestor autorizado.  

Para las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios: 

• Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde carreteras o 
lugares de tránsito de personas, pero con facilidad de acceso para poder proceder a la recogida 
de los mismos. 

• Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que cualquier 
persona que trabaje en la obra sepa su ubicación. 

• Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la legislación 
aplicable Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, 
con etiquetas o carteles resistentes a las distintas condiciones meteorológicas, colocados en un 
lugar visible y que proporcionen la siguiente información: descripción del residuo, icono de riesgos, 
código del residuo, datos del productor y fecha de almacenamiento. 
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• Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y contarán 
con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales. (Normalmente no 
estarán ubicadas en obra). 

• Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como plásticos 
(embalajes, bolsas...), papeles (sacos de mortero...) etc. Deberán ser almacenados en 
contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de obra y el exterior del recinto.  

• Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de hormigonado 
para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestación. La zona será regenerada 
una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su 
estado y forma inicial.  

• Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de policía.  

Además de las zonas definidas, el campamento de obra deberá disponer de uno o más contenedores, con 
su correspondiente tapadera (para evitar la entrada del agua de lluvia) para los residuos sólidos urbanos 
(restos de comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas que trabajan en la obra. Estos 
contenedores deberán estar claramente identificados, de forma que todo el personal de la obra sepa donde 
se almacena cada tipo de residuo.  

En los correspondientes Planes de Gestión de residuos de construcción y demolición que proporcionen los 
contratistas se deberá incluir la localización de los almacenes utilizados. En dichos planes también se 
incluirá la descripción de los contenedores que se prevé utilizar para los distintos residuos.  

Las medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el 
artículo 5.5 del RD 105/2008. 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta. 

Tabla 5. Medidas a implementar. 

 

4.3. Prevención de operaciones de reutilización 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo). 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra / Externo 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

Tabla 6. Operaciones y destinos previstos. 
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5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

Tabla 7. Operación prevista para los residuos generados en la propia obra. 

 

5.1. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados por el órgano 
preceptivo de la administración competente para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos No peligrosos 

RP: Residuos Peligrosos 

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente.  

Siempre se favorecerá el reciclado y valoración de los residuos frente a la eliminación en vertedero 
controlado de los mismos.  

 

5.2. Residuos No Peligrosos (RNP). 

• RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de plástico) 
separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado o recogidos por 
gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor autorizado y de tratarse 
de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos contenedores que existan en el 
Ayuntamiento más próximo.  
 

• Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma simultánea 
a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y retirarán de la zona con la 
mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 
suponga un incremento del riesgo de incendios.  

Los residuos forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental competente. Con 
carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregarán a sus propietarios. 

Según el caso y si el tamaño lo permite (si es necesario se procederá a su trituración) los restos se 
incorporarán al suelo.   

Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se gestionará su entrega a una planta de compostaje y 
en último caso se trasladarán a vertedero controlado.  
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• Excedentes de excavación, como ya se ha comentado tratarán de reutilizarse en la obra, si no es 
posible y existe permiso de los Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, 
(y siempre con la aprobación de los responsables de Medio Ambiente), podrán gestionarse 
mediante su reutilización en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son posibles las opciones 
anteriores se gestionarán en vertedero autorizado. 
 

• Escombros y excedentes de hormigón: Gestión en vertedero autorizado. Si es factible, los restos 
de hormigón se llevarán a una trituradora de áridos para su reutilización. 
 

• Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas 
fracciones. (La chatarra resultante del desmantelamiento de instalaciones será gestionada por LA 
CONTRATA DE OBRA). 

 

5.3. Residuos Peligrosos (Rp). 

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a aquellos gestores 
que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorización como destinos finales frente a la eliminación.  

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los residuos que 
prevén generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la gestión prevista para cada 
tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de excavación u hormigón, retirada a vertedero 
y gestiones a través de gestor autorizado (determinando los gestores autorizados), indicando el tratamiento 
final que se llevará a cabo en cada caso.  

Como anexo a dicho Plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para llevar a 
cabo las actividades de gestión de residuos: 

• Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan a cabo 
los trabajos. 

• Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según se trate 
de residuos peligrosos o no peligrosos). 

• Autorizaciones de vertederos y depósitos. 

• Documentos de Aceptación de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos). 

Al final de los trabajos las gestiones de residuos realizadas quedarán registradas en una ficha de “Gestión 
de residuos generados en las obras de construcción” que incluirá las cantidades de residuos generadas 
según su tipo, destino y fecha de gestión.  

Además de cumplimentar la ficha el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las 
gestiones realizadas:  

• Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos) 

• Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos) 

• Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos.  

• Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación 

  



1137-0223d-01-161-01-231024-201  72 

 

6. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Con carácter General. 

• Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Gestión de residuos según R.D. 105/2.008 y legislación autonómica, realizándose su identificación 
con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  

• La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las especificaciones contenidas en la normativa por la que se regula la gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la administración competente. 

Certificación de los medios empleados. 

• Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por el órgano de la administración competente. 

Limpieza de las obras. 

• Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular. 

• Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcarán aquellas 
que sean de aplicación a la obra): 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
o contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización de la administración competente, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha administración e inscritos 
en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 

Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN. 

7.1. Clasificación De Los Residuos Atendiendo A Su Tratamiento. 

De acuerdo con el mencionado decreto y atendiendo a las especiales dificultades que se plantea su gestión, 

los residuos generados de construcción y que se relacionan en el capítulo anterior, se clasifican en las 

siguientes categorías: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 
TIPO DE 
RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 

RCD: Tipo IV. Residuos RCD de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra 

17 01 01 Hormigón 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 01 02 Ladrillos 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 02 01 Madera 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales. Realización de 
cimentaciones. Montaje de estructuras 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 02 03 Plástico 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 05 hierro y acero Montaje de estructuras 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 07 
Metales 
mezclados 

Materiales de construcción de edificio de 
control 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 11 
Cables 
desnudos 

Realización de instalaciones eléctricas 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

20 01 01 Papel y cartón 
Embalaje de componentes, protección y 
transporte de materiales 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

20 03 01 
Restos 
asimilables a 
urbanos 

Restos procedentes del personal de la 
obra 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

RCD: Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (que 
no son tierras, ni piedras de la excavación) 

17 01 01 Hormigón 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 01 02 Ladrillos 
Operaciones de hormigonado de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

RCD: Tipo I.- Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno y 
Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

17 05 04 
Tierras 
sobrantes 

Operaciones que implican movimientos 
de tierras como apertura de 
cimentaciones, fosos y zanjas 

Reutilización en la medida de 
lo posible en la propia obra, el 
resto será retirado 
prioritariamente a plantas de 
fabricación de áridos para su 
reciclaje y finalmente si no son 
posibles las dos opciones 
anteriores, a vertedero. 

    

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO 
TIPO DE 
RESIDUO PROCEDENCIA GESTIÓN 

RCD: Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros 

13 02 06 
Lubricantes 
sintéticos 

Operaciones de lubricación de motores y 
equipos mecánicos 

Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 

17 04 10 
Cables 
aislados 

Realización de instalaciones eléctricas 
Retirada por Gestor autorizado, 
priorizando su valorización. 
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7.2. Cuantía De La Garantía Financiera. 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las 
Illes Balears: 

1. En el cálculo de las garantías financieras que corresponda establecer de acuerdo con la previsión de la 
Ley 22/2011 y el resto de la normativa sectorial, especialmente el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero, tanto para 
vertederos de residuos peligrosos como no peligrosos, se tiene que tener en cuenta y se tiene que bonificar 
el hecho de disponer de un sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS) o de un sistema 
de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente, implantado y certificado por parte de la empresa 
operadora de las instalaciones de qué se trate. Esta previsión también es aplicable a los transportistas de 
residuos peligrosos. 

2. El Gobierno de las Illes Balears podrá regular las modalidades y el cálculo de las garantías financieras 
aplicables para las actividades de gestión de residuos. La obligación de estas garantías puede incluir en 
determinados casos los residuos no peligrosos, no solo en el caso del depósito en vertedero. 

3. Los plazos y procedimientos para la reclamación de los avales y las fianzas depositados ante el órgano 
de la Tesorería del Gobierno de las Illes Balears en virtud de las autorizaciones emitidas para la gestión de 
residuos, desde la finalización de la actividad de la empresa o renuncia de esta y, por lo tanto, desde la 
vigencia de la autorización de que se haya disfrutado, serán los que establezca por norma el Gobierno de 
las Illes Balears. En último caso, pasarán a formar parte del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos 
previsto en el artículo 33 de esta ley. 
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PLAN DE DESMANTELAMIENTO 

1. OBJETO 

El presente plan tiene como objeto desarrollar y describir las actividades del futuro desmantelamiento de 
los elementos del proyecto de referencia, la Planta de Almacenamiento de energía eléctrica y su 
infraestructura de evacuación, una vez que ésta finalice su vida útil, así como el desglose de las diferentes 
partidas económicas.  

2. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir por el plan de desmantelamiento es la siguiente: 

• Identificar las diferentes operaciones de desmantelamiento y restauración. 

• Definir las labores específicas de cada área justificándose y valorándose económicamente las 
medidas realizadas. 

• Desarrollar plan de restauración y revegetación, con la valoración económica de la misma. 

• Cuantificar y valorar los residuos generados en los trabajos de desmantelamiento. 
 

3. ETAPAS DEL DESMANTELAMIENTO 

Considerando todas las instalaciones e infraestructuras pertenecientes al proyecto, se diferencian las 
siguientes etapas de actuación. 

Etapa 1.- Desmantelamiento de las instalaciones del proyecto. 

• Desmantelamiento de los bloques de baterías en BT, estaciones de potencia, edificio centro de 
seccionamiento y el vallado perimetral. 

• Restitución de nuevos viales internos y sus cunetas. 

• Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas de línea. 

• Extracción de las cimentaciones. 

Etapa 2.-Recuperación del suelo ocupado y revegetación. 

• Restitución del suelo. 

• Labores de revegetación. 

Etapa 3.- Reciclaje de materiales y gestión de residuos. 

 

4. ETAPA 1 - DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO 

4.1. Etapa 1.1 - Desmantelamiento de los bloques de batería en BT, Estaciones de potencia, 
Centro de seccionamiento y el vallado perimetral. 

Desmantelamiento de los bloques de baterías en BT. 

Para el desmantelamiento de los bloques de baterías en BT al venir en un bloque compacto cerrado, se 
procederá a su desconexión eléctrica y desanclado de las cimentaciones para poder ser traslados a la 
planta de reciclaje correspondiente. 

 

Desmantelamiento de las estaciones de potencia. 

Una vez retirados todos aquellos equipos susceptibles de reutilización y desmontadas las instalaciones, 
para el desmantelamiento de los equipos eléctricos como transformadores, cuadros eléctricos y celdas de 
media tensión, primeramente, se procederá a su desconexión eléctrica para después aislarlo 
eléctricamente. A continuación, serán trasladados para su posterior utilización y si esta no es posible, se 
llevarán a un vertedero autorizado.  

La cimentación de hormigón del centro de transformación será retirada por medios mecánicos, siendo 
extraídas las zapatas mediante excavación del terreno y posterior relleno de este con terrenos adecuados. 
Los elementos metálicos serán depositados en plantas de reciclaje y los escombros serán retirados a 
vertedero autorizado por las agencias ambientales de la Provincia. 
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Desmantelamiento del centro de seccionamiento. 

Primeramente, se retirarán las celdas de protección de MT, cuadros eléctricos susceptible de ser reutilizado. 
El cableado eléctrico y aparamenta auxiliar se llevará a vertedero autorizado. El edifico al ser de hormigón 
prefabricado, o bien puede realizarse en otro emplazamiento o se demolerá y posteriormente se retirará a 
vertedero correspondiente los materiales resultantes de dicha demolición. 

 

Retirada del vallado y sistema de seguridad y monitorización. 

En el caso del sistema de seguridad, se retirarán todos los equipos electrónicos para llevarlos a un vertedero 
autorizado. Las columnas de sujeción de las cámaras, al igual que los báculos del vallado, se eliminarán 
mediante el corte de los mismos. Los dados de hormigón de sujeción de los báculos y/o columnas serán 
sustraídas mediante excavación del terreno, y serán depositados en plantas de reciclaje. 

 

4.2. Etapa 1.2 - Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas 

Será necesaria la restitución del suelo afectado por la construcción de nuevos viales internos que dan 
acceso a la planta. El terreno habrá sufrido un desbroce y una compactación que se debe subsanar con la 
intención de que éste quede en el mismo estado previo a la existencia de la planta.  

Con esta intención sólo serán objeto de desmantelamiento y posterior revegetación los viales de nueva 
construcción, dado que los viales preexistentes cumplen la función de acceso y vía de comunicación a los 
terrenos colindantes; por tanto, deberán permanecer para mantener dicha función.  

Para la recuperación del suelo ocupado por los viales de nueva construcción y sus cunetas, se propone 
realizar una retirada con retroexcavadora para la eliminación de la zahorra compactada, que constituye el 
firme de los viales y posterior retirada a vertedero. Además, se propone un escarificado del terreno con la 
intención de descompactar el mismo. 

A continuación, se procederá a su relleno con tierra apropiada, perteneciendo esta actuación a la 
restauración de suelo y a su revegetación, que se desarrolla en la Etapa 2. 

 

4.3. Etapa 1.3 - Retirada del cableado subterráneo y restauración de las zanjas de línea 

Toda infraestructura de canalización que se encuentre en zanja será retirada previa excavación realizada 
en su proximidad. Las cajas, registros y elementos auxiliares de las canalizaciones serán eliminados 
restaurando las zonas afectadas a su estado original. 

Todos los conductores serán retirados desde las cajas y, mediante excavación con medios mecánicos, se 
procederá a la extracción de los elementos de hormigón empleados en los cruces. Todos los elementos 
serán llevados a un vertedero autorizado o en su caso, reciclados, siempre con el visto bueno de las 
agencias ambientales de la Generalitat. Finalmente, se rellenarán las zanjas con tierras procedentes de la 
excavación, las cuales serán posteriormente compactadas. 

 

4.4. Etapa 1.4 - Extracción de las cimentaciones 

Se demolerán y se extraerán todas las cimentaciones de los bloques de baterías en BT para su posterior 
traslado a vertedero autorizado. 
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5. ETAPA 2. RESTAURACIÓN DE SUELO Y PLAN DE REVEGETACIÓN 

Este apartado consiste en la revegetación de las distintas zonas afectadas por el desmantelamiento. Se 
seguirá la siguiente metodología: 

• Identificación de las áreas objeto de restauración y revegetación. 

• Desglose de las labores de restauración y revegetación. 

 

5.1. Áreas objeto de restauración de vegetación 

La identificación de las superficies afectadas comprende: 

• Viales internos de nueva construcción y sus cunetas. 

• Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo. 

• Superficie de ocupación de los bloques de batería en BT. 

• Superficies de ocupación de las estaciones de potencia. 

• Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de desmantelamiento. 

 

Viales internos y cunetas 

Para la recuperación del suelo ocupado por los viales de nueva construcción y sus cunetas, se propone 
realizar una retirada con retroexcavadora para la eliminación de la zahorra compactada, que constituye el 
firme de los viales y posterior retirada a vertedero. Además, se propone un escarificado del terreno con la 
intención de descompactar el mismo. A continuación, se procederá a su relleno con tierra apropiada. 

 

Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo 

Se actuará sobre la longitud total de zanjas abiertas en suelo natural para la retirada del cableado del 
proyecto. Estas zanjas se corresponden con las zanjas para el cableado dentro de la planta y de la línea de 
evacuación subterránea. Se considera para la revegetación una anchura de 2 m para todas las zanjas.  

 

Superficies de ocupación de los bloques de baterías en BT y Estaciones de potencia 

Esta superficie abarca la superficie total de ocupación de los bloques de batería en BT y estaciones de 
potencia de la planta de almacenamiento proyectada. 

 

Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de desmantelamiento. 

En esta explanada se localizarán los materiales a emplear en la obra, la maquinaria, así como la instalación 
de las casetas de obra. 
 

5.2. Superficie total a restaurar y revegetar. 

 

Zonas Superficie (m2) 

Viales y cunetas 1025,50 

Zanjas tras la retirada del cableado subterráneo 256,1 

Superficies de ocupación de los bloques de baterías en B, CT y CS 822,66 

Zonas de casetas y almacenamiento durante las obras de 
desmantelamiento 

500,00 

Tabla 8. Superficie a restaurar. 
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5.3. Restauración del suelo 

La restauración de las superficies afectadas se inicia, si es necesario, con el acondicionamiento del suelo, 
consistente en un aporte de tierras. En el apartado anterior ya se llevó a cabo la cubrición mediante tierra 
de relleno en las superficies donde se consideró necesario, sin embargo, se plantea la adición de tierra 
vegetal para mejorar las condiciones del suelo, en la totalidad de las superficies en las que se plantea la 
revegetación. 

El espesor de la capa de tierra vegetal será variable según las necesidades concretas del terreno, 
estimándose un aporte medio de 20 cm de tierra vegetal. 

 

5.4. Labores de revegetación 

Las labores de restauración vegetal serán exclusivamente aquellas ligadas a la implantación vegetal de 
taxones leñosos arbóreo – arbustivos. 

 

Implantación vegetal 

Las plantaciones a ejecutar en las zonas contempladas según proyecto estarán sujetas a una serie de 
condicionantes generales, expuestos a continuación.  

A la hora de llevar a cabo los trabajos de plantación se atenderá a un calendario de ejecución que respete 
las fechas más adecuadas para el arraigo de las plantas, preferentemente entre los meses de octubre y 
febrero, ambos inclusive, dado que se trata del período durante el cual existe el letargo invernal de las 
mismas. De igual manera, este calendario minimiza las molestias que pudieran producirse sobre la fauna 
reproductora que pudiera estar implicada en el ámbito de aplicación de los trabajos. 

Las plantaciones se podrán realizar, de manera indistinta, de forma manual y/o mecanizada, según las 
diferentes situaciones del terreno, para evitar los procesos erosivos potenciales, para mejorar la practicidad 
a la hora de llevar a cabo los trabajos, y para asegurar la presencia de la biota asentada, de manera natural, 
con el paso del tiempo, principalmente. 

En la selección de las especies a utilizar se tendrá en cuenta, más allá de la pertenencia de los taxones 
elegidos al cortejo florístico nativo, su grado de disponibilidad en los viveros forestales, evitándose el uso 
de especies de existencia improbable o que requieran labores previas y costosas de recolección y 
reproducción previa. Para la plantación de los pies de las especies seleccionadas, todos ellos con biotipo 
de planta forestal de 1-2 savias, se realizará un ahoyado con resultado de hoyos de dimensiones variables, 
de base inferior / base superior / altura equiparable a un % en consonancia con el tamaño de los cepellones 
de cada respectiva planta. 

Tras la implantación realizada deberá acondicionarse adecuadamente la superficie aledaña a la planta; así, 
se creará un pequeño alcorque o depresión circundante a cada ejemplar, que permita una optimización de 
los riegos y de las precipitaciones en torno al espacio vital de cada pie.  

Una vez realizada la implantación, la empresa contratista estará obligada a suministrar el primer riego a 
cada una de las plantas. Este riego de plantación será especialmente copioso, pues tiene como objetivo 
fundamental, no sólo el aporte hídrico necesario sino la compactación del suelo alrededor de sistema radical 
de la planta, evitándose así la aparición de bolsas de aire subterráneas que impiden el desarrollo correcto 
de la raíz. Finalmente, cabe señalar que todas las plantaciones deberán realizarse bajo la supervisión de 
un técnico responsable. 

La densidad de plantación será de 0,5 uds/m2 para el caso específico de la planta almacenamiento, 
aunándose la planta utilizada en rodales monoespecíficos de 5 m2 cada uno, definidos mediante replanteo 
previo.  

Considerando que la superficie total a revegetar es de 1830 m2 , el número total de plantas a utilizar será 
de  187 pies para la planta de almacenamiento y su infraestructura de evacuación.  
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6. ETAPA 3 - RECICLAJE DE MATERIALES. 

Hay que tener en cuenta la posible reutilización de los elementos materiales resultantes del 
desmantelamiento de la planta.  

En primer lugar, se debe aclarar que durante el desmantelamiento de la instalación no se generaran 
residuos tóxicos o peligrosos. 

Los componentes de la instalación eléctrica del parque serán trasladados a centros donde se reciclarán sus 
componentes. Para el resto de los elementos susceptibles de ser reciclados como pueden ser estructuras 
soporte, sistemas de vigilancia, control, alumbrado vallado, cubas de transformadores, etc. se reciclan 
siendo materias primas para la elaboración de nuevos componentes y acero respectivamente.  

El proceso de reciclaje y su posterior uso, puede cambiar en el futuro, debido a los posibles avances 
tecnológicos. 

Para el caso de algunos materiales como la estructura portante, se buscará obtener un beneficio económico 
de la valorización de estos perfiles metálicos (chatarra). 

El resto de equipos fotovoltaicos retirados, si fuera posible serán reutilizados en otras instalaciones solares 
y en caso de no ser posible gestionados adecuadamente. 
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7. PRESUPUESTO DEL DESMANTELAMIENTO 

 

ETAPA 1.1 

Desmontaje de los bloques de batería en BT 

Actividad Unidades Medición Precio (€) Total (€) 

Desmontado de bloques de batería en 
BT y  
elementos de fijaciones, uniones etc. 
Se incluye la carga y descarga en zona  
de acopio, con retirada de elementos  
recuperados, para posterior transporte a  
planta de reciclado autorizado. 

Ud 16,00 60,12 961,92 € 

Carga y transporte de los bloques de 
batería 
a estación gestora. (Se considera para 
el 
cálculo: una distancia mayor de 10 Km 
y menor de 20 Km; e ida y vuelta 
en camiones basculantes de hasta 
20 t de peso, incluido el canon). 

m3 259,74 6,70 1740,28 

TOTAL    2.702,20 € 

Desmantelamiento y demolición de C.T 

Actividad Unidades Medición Precio (€) Total (€) 

Desmantelado del interior de la caseta 
de  
mando y control, estación de inversión y  
centro de seccionamiento.  
Retirada de todos los equipos eléctricos 
y  
electrónicos con recuperación del  
material desmontado. 

Ud 2,00 45,00 90,00 € 

Demolición de los edificios procediendo 
al  
desmontaje de la cubierta y demolición  
de los cerramientos incluyendo el corte  
del acero en las que sean de hormigón  
armado. Carga en camión para el  
transporte del material a vertedero  
controlado. 

m3 27,60 21,64 597,26 € 

Eliminación  masiva  de  las  losas  de  
hormigón  armado  mediante  martillo  
neumático hasta que queden reducidas 
a  
escombros.  
Se incluye la retirada de dichos  
escombros y la carga, incluyendo  
transporte a planta de tratamiento de  
escombros y restos de obras. 

m3 50,40 73,91 3.725,06 € 

Transporte y descarga de escombros a  
vertedero controlado, a una distancia  
menor de 10 Km. considerando ida y  
vuelta, en camiones basculantes de 
hasta  
20 t. de peso, cargados con pala  
cargadora grande, incluido el canon de  
vertedero. 

m3 78,00 5,17 403,26 € 

TOTAL    687,26 € 

  



 

1137-0223d-01-161-01-231024-201  68 

 

     

Desmantelamiento del vallado perimetral 

Actividad Unidades Medición Precio (€) Total (€) 

Desmontado por medios manuales de  
vallado perimetral de la parcela  
compuesto de malla metálica y  
montantes retirada de elementos  
acopiando para su traslado.  
Retirada del mismo, incluyendo 
transporte a planta de reciclado de 
chatarras férreas 

m 195,74 3,72 728,15 € 

Descombrado y/o picado de elementos  
macizos   de   cimentación   de   los  
montantes, y retirada de escombros.  
Incluye regado, para evitar la formación  
de  polvo,  medios  de  seguridad,  de  
elevación, carga, descarga, limpieza del  
lugar de trabajo, relleno de los huecos 
del  
terreno y transporte a planta. 

m3 4,12 20,56 84,76 € 

TOTAL    812,91€ 

TOTAL ETAPA 1.1    4.202,37 € 

 

ETAPA 1.2 

Actividad Unidades Medición Precio (€) Total (€) 

Escarificado con retroexcavadora  
y retirada a vertedero. 

m2 138,99 0,95 132,04 € 

TOTAL ETAPA 1.2    132,04 € 

 

ETAPA 1.3 

Actividad Unidades Medición Precio (€) Total (€) 

Retirada de la tierra vegetal (20 cm) y  
almacenamiento en montículos (<2 m) 

m2 272,25 2,50 680,64 € 

Excavación de la zanja de conducción m 380,82 1,30 495,06 € 

Retirada del cableado m 1154,58 1,14 1.316,22 € 

Relleno de zanja con tierra de relleno m3 304,65 2,50 761,63 € 

TOTAL ETAPA 1.3    3.253,55 € 

 

ETAPA 1 DESMANTELAMIENTO Total (€) 

Etapa 1.1 
Desmantelamiento de los bloques de baterías, centros 
de transformación y vallado perimetral de la planta 

4.202,37 € 

Etapa 1.2 Restitución de los nuevos viales internos y sus cunetas 132,04 € 

Etapa 1.3 
Retirada del cableado subterráneo y restauración de las  
zanjas 

3.253,55 € 

TOTAL ETAPA 1  7.587,96 € 
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ETAPA 2.1 

Actividad  Unidades Medición  Precio (€) Total (€) 

Restitución de la capa de tierra vegetal m3 544,51 4,50 2.450,29 € 

TOTAL ETAPA 2.1        2.450,29 €  

 

ETAPA 2.2 

Actividad  Unidades Medición  Precio (€) Total (€) 

Implantación vegetal de plantas leñosas Ud 408 2,61 1.065,87 € 

TOTAL ETAPA 2.2        1.065,87 €  

 

ETAPA 2 RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN Total (€) 

Etapa 2.1 Restauración y acondicionamiento del suelo 2.450,29 € 

Etapa 2.2 Implantación vegetal de especies leñosas 1.065,87 € 

TOTAL ETAPA 2      3.516,16 €  

 

ETAPA 3 RECICLADO DE MATERIALES Total (€) 

Etapa 3.1 
Reciclado de materiales procedentes del 
desmantelamiento 3.138,90 € 

TOTAL ETAPA 3      3.138,90 €  

 

ETAPAS Total (€) 

ETAPA 1 DESMANTELAMIENTO 7.587,96 € 

ETAPA 2 RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 3.516,16 € 

ETAPA 3 RECICLADO DE MATERIALES 3.138,90 € 

TOTAL ETAPAS     14.243,02 €  
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ANEXO 7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

  El documento detalla las tareas concretas concernientes al plan de control de calidad: 

 

- Recepción e identificación de materiales. 

- Otras inspecciones de materiales. 

- Ensayos de materiales. 

- Verificaciones de ejecución. 

- Pruebas de servicio. 

 

  Si en la obra no hubiera laboratorios para la realización de los ensayos, éstos pueden encargarse a laboratorios externos propuestos por el Jefe de obra y aprobados 

por el Director de la ejecución de la obra. 
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2. PRESCRIPCIONES GENERALES DE CALIDAD. 

 

  El objeto de esta programación de calidad es establecer los controles que deben realizarse sobre los materiales y procesos de ejecución que se prevé que intervengan 

en la obra. 

 

 

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 

  En cuanto a las prescripciones de recepción de materiales, tales como entrega y apreciación de características aparentes, toma y conservación de las muestras, 

controles previos y de recepción a realizar, se atenderá a lo dispuesto por: 

 

CTE  Código técnico de la Edificación  

EHE  Instrucción de hormigón estructural  

EFHE  Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados  

REBT  Reglamento electrotécnico para baja tensión  

RITE  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios  

 Reglamento de protección contra radiaciones ionizantes  

ICT  Ley 1/1998 y RD 401/2003 de Infraestructuras comunes de telecomunicación  

RB-90  Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en obras de construcción  

RC-03  Instrucción para la recepción de cementos  

RL-88  Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción  

RY-85  Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en obras de construcción  

UNE y UNE EN  Normas del sistema español de normalización, y las mismas, armonizadas con las correspondientes de la UE  

Pliego  Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto  
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2.2. NORMAS DE CALIDAD UTILIZADAS PARA ENSAYOS. 

 

Concepto Descripción Norma 

QEP01A001  Materia orgánica en el árido  UNE EN 1744-1:99  

QEP01A002  Equivalente de arena en el árido  UNE 83131:90  

QEP01A003  Terrones de arcilla en el árido  UNE 7133:58  

QEP01A004  Partículas blandas en el árido  UNE 7134:58  

QEP01A005  Material retenido en tamiz que flota líquido peso específico 2  UNE 7244:71  

QEP01A006  Compuesto de azufre en el árido  UNE EN 1744-1:99  

QEP01A007  Sulfatos solubles en ácido en el árido  UNE EN 1744-1:99  

QEP01A008  Determinación de cloruros en el árido  UNE EN 1744-1:99  

QEP01A009  Reactividad a los álcalis del cemento en el árido  UNE 146507:99 EX Parte 1 
UNE 146508:99 EX 
UNE 146507:99 EX Parte 2  

QEP01A010  Friabilidad de la arena en el árido  UNE 83115:98 EX  

QEP01A011  Resistencia al desgaste de la grava en el árido  UNE EN 1097-2:99  

QEP01A012  Absorción de agua en el árido  UNE 83133:90 
UNE 83134:90  

QEP01A013  Granulometría del árido   

QEP01A014  Coeficiente de forma del árido  UNE 7238:71 
UNE EN 933-3:97  

QEP01DW01  Exponente de hidrógeno pH del agua  UNE 7234:71  

QEP01DW02  Sustancias disueltas en el agua  UNE 7130:58  

QEP01DW03  Sulfatos SO4 en el agua  UNE 7131:58  

QEP01DW04  Ión cloruro Cl- en el agua  UNE 7178:60  

QEP01DW05  Hidratos de carbono en el agua  UNE 7132:58  

QEP01DW06  Sustancias orgánicas solubles en éter en el agua  UNE 7235:71  

QEP01H002  Control de la consistencia del hormigón. Cono de Abrams  UNE 83313:90  

QEP01H003  Control de la resistencia a compresión del hormigón  UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84  

QEP01M001  Resistencia a compresión del mortero  UNE 80101  

QEP01M002  Consistencia. Cono de Abrams en el mortero  UNE 83313  

QEP03A004  Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura acero  UNE 7474-1:92 y 7326:88  
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3. INSPECCIONES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 

  Se realizarán las siguientes inspecciones de recepción de materiales. 

 

 

3.1. RECEPCIÓN DEL ÁRIDO. 

 

EHE 81.3.2. 

 

  Los áridos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o dispongan de certificado de idoneidad emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por 

un laboratorio oficialmente acreditado, pueden usarse directamente, sin necesidad de ensayos previos. 

 

  Marcado CE obligatorio para áridos que se usan en: 

 

-  hormigones, morteros y lechadas (áridos ligeros) según UNE 13055-1:2003 

 

-  morteros según UNE 13139:2003 

 

-  hormigón para obra civil según UNE EN 12.620:2003 

 

  Al recibir el material se comprobará que las siguientes características coinciden con lo especificado en el proyecto, en el pliego de condiciones generales o particulares, 

en la normativa, o, de no mencionarse en esos documentos, en el pedido hecho al proveedor: 

 

Suministro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fecha del suministro                

Documentación del suministro                

Albarán de entrega Fabricante:                

Hoja de suministro Nombre comercial, marca de identificación, logotipo Dirección y 
otros datos 

               

Etiqueta en el producto o su embalaje Producto                

Descripción                

Uso previsto                

Nombre genérico                

Dimensiones                

Certificado de garantía firmado por persona física                

Marcado CE: símbolo                 

Dos últimos dígitos del año en que se estampó marcado CE                

N.º de la norma europea                

Información sobre las características o requisitos derivados del mandato (1)                

Documentación adicional del marcado CE                

Sistema evaluación conformidad 4: 
Declaración CE de conformidad del fabricante, con: 

               

• Nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad y lugar de 
producción. 
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Suministro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

• Descripción del producto (tipo, identificación, uso...)                

• Disposiciones a las que se ajusta el producto                

• Condiciones específicas aplicables a la utilización del producto                

• Nombre y dirección del laboratorio notificado (sólo para productos con sistema 3)                

• Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o 
su mandatario. 

               

Sistema evaluación conformidad 3: Además, 'Informe de ensayo inicial de tipo' expedido por laboratorio 
notificado con valores de resistencia y reacción al fuego y el nombre y dirección del laboratorio notificado 

               

Certificado de idoneidad 
Emitido por organismo de certificación aprobado por ENAC 

               

Hoja de suministro  
Cumple con EHE 28.1, 28.2 o 28.3a 

               

El tamaño máximo del árido es adecuado                

El módulo de finura de la arena es constante                

Las escorias siderúrgicas son estables, es decir, no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos                

No contienen sulfuros oxidables                

Reconocimiento oficial del distintivo legalmente concedido en cualquier Estado miembro de la 

UE o del EEE 

               

El Director de la ejecución de la obra verifica que el Certificado de idoneidad técnica y la 

documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto 

               

 

Lotes y muestras 

 

  Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas 

provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control al comienzo de la obra, o siempre que cambien las condiciones de suministro, salvo que el pliego de 

prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote. 

 

  De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, el número de piezas necesarias para efectuar los ensayos establecidos. En caso de así establecerlo el Director de ejecución 

de la obra, se extraerán muestras de reserva. 

 

  La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del 

suministrador. 
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3.2. RECEPCIÓN DEL CEMENTO. 
 

Distintivo de calidad en el cemento AENOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

RC-03, 11 

 

  El control de recepción se llevará a cabo en el lugar de suministro del cemento, ya sea en central de hormigón o de mortero preparado, en obra o en cualquier otra 

instalación en la cual se vaya a emplear el cemento para la fabricación de otros tipos de materiales de construcción, o en la que se vaya a efectuar con el cemento cualquier operación 

distinta a su almacenamiento o transporte. Si el receptor retirase el cemento de la fábrica o instalaciones del suministrador, la recepción del cemento y consiguiente toma de muestras 

deberá hacerse en dicho lugar y en ese momento. 

 

  La recepción del cemento se llevará a cabo por el responsable de la instalación o por la dirección facultativa de la obra, en su caso, en la cual el cemento sea 

suministrado, o persona en quien delegue. En el acto de la recepción deberán estar presentes representantes del suministrador (fabricante o vendedor) y del cliente o personas en 

quienes éstos deleguen por escrito. 

 

  El responsable de la recepción se asegurará de que el suministro se realiza conforme RC-03 artículo 8, que se consigna a continuación. 

 

  El control de recepción del cemento implica las siguientes operaciones fundamentales: 

 

- Planificación del control. 

- Identificación y control documental. 

- Toma de muestras. 

- Realización de ensayos. 

- Conformidad del lote. 

 

Suministro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fecha del suministro                

Albarán de entrega.                

Identificación de las instalaciones de suministro:                

Nombre y tipo de la fábrica                

Nombre y dirección de la empresa suministradora                

Nombre y dirección de la empresa fabricante                

Identificación del centro de suministro (punto expedición, centro de distribución, almacén de distribución)                

Fecha del suministro                

Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)                

Cantidad que se suministra                

Designación normalizada del cemento conforme RC-03                

Nombre y dirección comprador y punto de destino cemento                

Referencia del pedido                

Referencia a las normas UNE y EN de especificaciones aplicables al cemento suministrado                

Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación                

Restricciones de empleo                

Información adicional necesaria:                
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Suministro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a Límite de cloruros en %                

b Límite de pérdida por calcinación (cenizas volantes)                

c Nomenclatura normalizada de aditivos (UNE EN 934:98)                

Marcado CE (UNE197-1:2000, si el cemento es CEM)                

Nº de identificación del organismo de certificación                

N.º del certificado de conformidad CE, en su caso Certificado de conformidad (Si el cemento no es CEM. 
Opcional) 

               

Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios según RD 1313/88                

Distintivo de calidad oficialmente reconocido (Si el cemento no es CEM. Opcional)                

Nombre del distintivo:                

Nº del certificado de concesión                

Año de concesión:                

Documento de garantía (Si el cemento es para uso estructural)                

Firmado por persona física con poder de representación                

Identificación del cliente y lugar de suministro                

Designación de los cementos que ampara                

Plazo de validez del documento < 6 meses                

Certificado de evaluación estadística (Si el cemento es para uso estructural)                

Producción de los últimos 6 meses sellado por el suministrador                

Con marcado CE, producción de los últimos 12 meses copia de certificado expedido por organismo 
notificado con antigüedad máxima de 6 meses 

               

Con distintivo de calidad, , producción de los últimos 12 meses copia de certificado expedido 
trimestralmente por organismo certificador con antigüedad máxima de 6 meses, o acceso a página web de 
este organismo con esa información 

               

Etiquetado del saco de cemento                

Cemento común: Anexo ZA de UNE EN 197-1:2000                

Info. distintivo de calidad separada de la de marca CE                

Fechas producción y ensacado (semana y año)                

Peso del cemento en kg                

Advertencias seguridad y salud                

"Sólo válido para albañilería"                

 

3.2.1. Documentación requerida en la recepción del cemento. 
 

  A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03: 

 

 

- Identificación de las instalaciones de suministro de cemento: 

• Nombre de la fábrica que ha producido el cemento, indicando el tipo de fábrica según el artículo 8.1. 

• Nombre y dirección registrada de la empresa suministradora; adicionalmente, nombre y dirección de la empresa fabricante del cemento si es distinta de la suministradora. 

• Identificación del centro de suministro, en su caso (punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución). 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

- Cantidad que se suministra. 

- Designación normalizada del cemento conforme a esta instrucción. 
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- Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia a las normas EN y UNE de especificaciones aplicables al cemento suministrado. 

- Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto. 

- Restricciones de empleo. 

- Información adicional necesaria, en su caso: 

• Límite de cloruros en %. 

• Límite de pérdida por calcinación de las cenizas volantes del siete %, sólo cuando, de acuerdo con el apartado 5.2.4.1 de UNE-EN 197-1:2000, se utilice una ceniza volante con 

una pérdida por calcinación comprendida entre el cinco % y el siete %. 

• Nomenclatura normalizada de aditivos, sólo cuando, de acuerdo con el apartado 5.5 de UNE-EN 197-1:2000, se utilice un aditivo conforme con UNE-EN 934:1998. 

- En su caso, logotipo del marcado «CE» y el número de identificación del organismo de certificación. 

- En su caso, contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios. 

- En su caso, número del certificado de conformidad «CE». 

- En su caso, referencia al distintivo oficialmente, y mención del número del certificado correspondiente y año de concesión. 

 

  Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a continuación, salvo en el caso de cementos para usos no 

estructurales donde la dirección facultativa o, en su caso, el responsable de la recepción podrá renunciar a disponer de aquélla: 

 

 Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de 

que el cemento a suministrar cumple las especificaciones de esta instrucción, y en el que se recoja, al menos, la siguiente información: 

 

- Identificación del cliente y lugar de suministro (obra, central de hormigón, fábrica, etc.). 

 

- Designación de los cementos amparados por la garantía, y 

- Plazo de validez del documento que no podrá ser superior a seis meses. 

 

 

 Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la 

empresa suministradora. Se tendrá en cuenta que: 

 

- En el caso de que el cemento esté en posesión del marcado «CE», esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado de evaluación estadística de los últimos 12 

meses, expedido por el organismo notificado y con una antigüedad máxima de seis meses. 

 

- En el caso de que el cemento esté en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un certificado análogo al anterior, 

expedido trimestralmente por el organismo certificador. Alternativamente, esta documentación podrá ser sustituida por la posibilidad de acceso a la misma información, pero 

suministrada por el organismo certificador y a la que pueda accederse en cualquier momento por los clientes a través de una página web. 
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  En todos los casos, el certificado de evaluación estadística deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 

- Nombre de la fábrica. 

- Nombre de la empresa. 

- Designación del cemento. 

- Período de referencia del control de producción. 

- Número de muestras consideradas en el control de producción. 

- Fecha de expedición del certificado. 

 

  Para las características controladas por variables, se aportará la siguiente información, tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de 

contraste, en su caso: 

 

- Especificación, según esta instrucción. 

- Valor medio. 

- Número de ensayos. 

- Desviación típica. 

- Valor inferior. 

- Valor superior. 

 

  Para las características controladas por atributos, se aportará la siguiente información, tanto para los resultados del control de producción, como para las muestras de 

contraste, en su caso: 

 

- Especificación, según esta instrucción. 

- Valor medio. 

- Número de ensayos. 

- Número de resultados defectuosos. 

- Número de resultados defectuosos admisibles, según conforme a las normas referidas en el artículo 3. 

 

  El conjunto de estos documentos tendrá carácter de certificado de garantía del fabricante, para cada uno de los lotes suministrados durante el período de validez del 

compromiso de garantía. 

 

  En el caso de cementos comunes, y cuando el cliente o, en su caso, la dirección facultativa lo solicite, y de acuerdo con el anejo ZA de UNE-EN 197-1:2000, el fabricante 

entregará una declaración de conformidad del fabricante, en la que debe incluir además de la declaración de que su cemento es conforme con las normas de especificaciones 

correspondientes, al menos, la siguiente información: 

 

- Nombre y dirección del fabricante, o su representante legal establecido en el Espacio Económico Europeo. 

- Número del certificado de conformidad «CE». 

- Nombre y cargo de la persona con poder de representación para firmar la declaración de parte del fabricante o de su representante autorizado. 
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Documentación en suministros a granel. 

 

  En el caso de cemento expedido a granel, se acompañará la documentación conforme a lo establecido arriba. En relación con la declaración de conformidad del 

fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo solicite y, al menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro. 

 

Documentación en suministros en sacos. 

 

  Cuando el cemento se expide en sacos, se acompañará de la documentación descrita arriba. Además, en el caso de los cementos comunes, los sacos llevarán impresos, 

como mínimo, la información recogida en el anexo ZA de la norma UNE-EN 197-1:2000. En su caso, la referencia a un distintivo de calidad oficialmente reconocido, deberá estar 

perfectamente diferenciada y separada de la información relativa al marcado «CE». 

 

  Los sacos llevarán impresas dos fechas: la de producción en fábrica y la de ensacado. En el caso de que los sacos se expidan directamente de la fábrica, en el sentido 

expuesto en el artículo 8.1, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de ensacado. El procedimiento de fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el 

número de semana y el año. 

 

  El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos. Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, 

expresado en kilogramos. En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del 

producto. El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea 

o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un color claramente diferenciador de los 

demás cementos y llevarán impreso: «Estos cementos sólo son válidos para trabajos de albañilería», con un tamaño de letra no inferior a 50 mm. 

 

 

3.2.2. Planificación del control: lotes. 
 

  La planificación del control se efectuará conforme a los siguientes criterios: 

 

- En el caso de suministros de cemento con distinta designación o procedencia, se constituirán lotes independientes para cada tipo de material y procedencia. 

- En general, el lote lo formará la cantidad mensual recibida de cemento de igual tipo y procedencia, salvo que sobrepase la cantidad mensual de 200 toneladas de peso, en cuyo 

caso las remesas recibidas serán divididas formando lotes por cada 200 toneladas o fracción, de modo que, como mínimo, se constituyan dos lotes por mes. 

- Si el suministro de cemento es discontinuo o muy poco frecuente, se mantendrán los criterios de establecimiento de lotes previamente descritos, de modo que, como mínimo, 

proceda la formación de un lote con frecuencia mensual, durante el período de suministro. 

- En caso de que el cemento vaya destinado a su empleo en la elaboración de hormigón estructural in situ serán de aplicación los criterios de la Instrucción EHE. 

- El responsable de la recepción o persona autorizada podrá fijar un tamaño inferior para la formación de lotes, en el caso de que lo estime oportuno, o sea exigible, en su caso, por 

el pliego de prescripciones técnicas particulares o por la dirección facultativa de la obra. 

 

  En caso de que sea necesario realizar ensayos en la recepción, se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

 

- Ensayos de composición: una vez cada tres lotes de un mismo tipo de cemento, cuando proceda, conforme lo indicado en RC-03 anexo IV. 

- Ensayos físicos, mecánicos y químicos: todos los incluidos en RC-03 anexo IV sobre las muestras de cada uno de los lotes. 
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3.2.3. Identificación y control documental. 
 

  Previamente a la toma de muestras el responsable de la recepción de la remesa, deberá comprobar que la designación del cemento que figura en el albarán y, en su 

caso, en los sacos, se corresponde con las especificaciones del pedido. Además comprobará: 

 

- Que el material dispone de la documentación que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, conforme a lo establecido en el artículo 2 de RC-03. 

- Que la documentación de suministro es conforme a lo establecido en el artículo 9 de RC-03. 

 

  En caso de que el cemento esté en posesión de un distintivo oficialmente: 

 

- Certificado que acredite que, en la fecha de recepción, que posee un distintivo oficialmente reconocido. Este certificado debe contemplar todos los datos relevantes sobre el plan 

de muestreo, incluido el riesgo del consumidor considerado en aquél. 

 

  Cuando el cemento vaya a ser empleado en la fabricación de hormigón estructural se comprobará además: 

 

- Que la remesa dispone del certificado de garantía del fabricante firmado por persona física, según lo especificado en la Instrucción EHE. 

 

  Esta documentación deberá ser registrada, archivada y custodiada por el responsable de la recepción, para cada tipo de cemento suministrado, junto con las actas de 

toma de muestras. 

 

 

3.2.4. Toma de muestras. 
 

  Las operaciones de muestreo deberán realizarse en presencia del suministrador y del cliente o de sus representantes autorizados por escrito. En caso de que no se dé la 

presencia de cualquiera de ellos, podrá llevarse a cabo la operación de muestreo, pero se dejará constancia de tal circunstancia en el acta de muestreo. En todo caso, tanto el 

suministrador como el cliente podrán hacer uso de las muestras para la realización de ensayos en laboratorios de su elección si lo consideran necesario. 

 

  Las muestras se tomarán en la obra, central de hormigón o fábrica de productos derivados del cemento bajo las instrucciones, según el caso, de la dirección facultativa 

o del responsable de la recepción designado por el cliente o por personas en quien se delegue por escrito. La toma de muestras se realizará siempre que sea posible a la llegada de la 

remesa de cemento. 

 

  Sin perjuicio de lo especificado con relación al número de muestras el pliego de prescripciones técnicas particulares o la dirección facultativa de la obra podrá fijar un 

número mayor de muestras. 

 

  Se redactará un acta para cada toma de muestras, elaborada por el responsable de la recepción del cemento y suscrita por los representantes de las partes presentes 

en la toma de muestras. Se deberá adjuntar copia de esta acta con cada una de las muestras. El documento deberá incluir, al menos, la siguiente información: 

 

- Nombre y dirección del organismo responsable de la toma de muestras. 

- Nombre del responsable de la toma de muestras. 
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- Designación normalizada completa del cemento y marca comercial. 

- Identidad de la fábrica productora y del punto de expedición o centro de distribución, en su caso. 

- En el caso de cementos comunes, número del certificado del marcado «CE». 

- En su caso, contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios. 

- Número del certificado del distintivo oficialmente reconocido en el sentido expuesto en el apartado 11.4.1, en su caso. 

- Lugar, fecha y hora de toma de muestras. 

- Marca o código de identificación sobre el recipiente de las muestras. 

 

  En caso de ausencia de una de las partes en la toma de muestras se decretará la exención de los ensayos. 

 

  En el caso de exención de los ensayos, el responsable de la recepción o, en su caso, la dirección facultativa dejará constancia por escrito de tal circunstancia, con fecha 

y firma del responsable de la recepción y de los representantes de las partes presentes en la toma de muestras. 

 

 

3.2.5. Tipos de muestras. 
 

  De cada lote deben tomarse dos tipos de muestras, una de control para realizar los ensayos de recepción, en su caso, y otra preventiva para conservar por el 

responsable de la recepción. Cuando el suministrador lo solicite podrá obtener una tercera muestra, de contraste. 

 

  Se distinguen tres tipos de muestras: preventivas, de control y de contraste. Las muestras preventivas y de contraste, en su caso, se conservarán durante un plazo de 

100 días, de modo que puedan ser ensayadas cuando sea necesario. 

 

  Las muestras de control serán tomadas, en su caso, para envío a un laboratorio que cumpla lo establecido en RC-03 apartado 11.3.2, de modo que sean efectuados los 

ensayos sobre aquellos cementos en los que este requisito es exigible. 

 

  Las muestras de contraste serán tomadas en los casos en que el fabricante o suministrador lo requiera, a quien le serán entregadas para su conservación y ensayo, en 

su caso. 

 

  Si el comprador retirase el cemento de la fábrica o almacén del suministrador la toma de muestras, se hará en dicho lugar y en ese momento. 

 

  La toma de muestras se efectuará de acuerdo con lo establecido en RC-03 según se efectúe el suministro en sacos o a granel. 
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Toma de muestras en el suministro en sacos. 

 

  Cada lote se dividirá en tres partes iguales. De cada una de ellas, se tomará un saco al azar, por cada uno de los ensayos completos que se vayan a realizar. De cada uno 

de los tres sacos resultantes se tomarán, con un medio adecuado y limpio, cantidades semejantes para formar un total de 16 kg como mínimo, o de 24 kg en caso de que el suministrador 

solicite una muestra de contraste. 

 

  La toma se homogeneizará según lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividirá en dos o tres partes, según sea de 16 kg ó 24 kg, sensiblemente iguales, que 

constituirán las muestras individuales. La división del material será efectuada después de cuartear la cantidad a ser distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su 

defecto, mediante la realización con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son vertidas sucesivamente a recipientes preparados para 

contener las muestras. Esta operación deberá continuar hasta que se obtenga la masa 

deseada para cada recipiente. 

 

  La muestra preventiva se conservará en la obra, central o fábrica, según corresponda, con el fin de realizar ensayos si es necesario. La muestra de control se empleará 

para la realización de los ensayos cuando corresponda. 

 

  La muestra de contraste, cuando haya sido tomada, se entregará al fabricante o suministrador. 

 

  En caso de que no se efectúen los ensayos en la recepción al cemento la toma original podrá ser de 8 kg ó 16 kg, cuando el fabricante solicite una muestra, 

prescindiendo de la muestra de control. 

 

Toma de muestras en el suministro a granel. 

 

  De cada lote se tomarán 16 kg ó 24 kg (en caso de que el fabricante solicite una muestra) procedentes de al menos tres tomas realizadas durante la descarga, por cada 

uno de los ensayos completos que se vayan a realizar, en función del número de muestras «n». Estas tomas se realizarán durante la descarga a intervalos sensiblemente iguales, una vez 

transcurridos algunos minutos de iniciada la descarga y que se haya establecido el régimen permanente de ésta. 

 

  La toma se homogeneizará según lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividirá en dos o tres partes, según sea de 16 kg ó 24 kg, sensiblemente iguales, que 

constituirán las muestras individuales. La división del material será efectuada después de cuartear la cantidad a ser distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su 

defecto, mediante la realización con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son vertidas sucesivamente a recipientes preparados para 

contener las muestras. Esta operación deberá continuar hasta que se obtenga la masa deseada para cada recipiente. 

 

  La muestra preventiva se conservará en la obra, central o fábrica, según corresponda, con el fin de realizar ensayos si es necesario. La muestra de control se empleará 

para la realización de los ensayos de recepción cuando corresponda. La muestra de contraste, cuando haya sido tomada, se entregará al fabricante. 

 

  En caso de que no se efectúen los ensayos en la recepción al cemento la toma original podrá ser de ocho kilogramos ó 16 kilogramos, cuando el fabricante solicite una 

muestra, prescindiendo de la muestra de control. 
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Envasado de la muestra. 
 

  Cada una de las muestras se envasará en un recipiente fabricado con un material que sea inerte respecto al cemento y no corrosible. Tendrá doble tapa, una a presión 

y otra a rosca. Estos recipientes deberán ser estancos al aire y a la humedad. 

 

  Los envases, una vez cerrados, se precintarán de forma que ofrezcan garantías para la integridad de las muestras. Este precinto llevará los sellos o identificaciones 

aportados por las partes. 

 

  En todos los casos, en el interior de cada envase se dispondrá una etiqueta que permita la identificación del lugar de recepción y el lote de procedencia. Otra etiqueta 

con la misma referencia que identifique al lote figurará en el exterior del envase. 

 

 

3.3. RECEPCIÓN DEL AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 
 

EHE. 
 

Suministro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fecha del suministro                

Documentación del suministro                

Contrato suministro 
Antecedentes de  uso 

Proveedor:                

Nombre comercial, marca de identificación, logotipo                

Dirección y otros datos                

Certificado de garantía firmado por persona física                

Certificado de ensayo                

Emitido por laboratorio acreditado (ver acreditación) certifica cumplimiento de una o varias 
especificaciones. 

               

Pedir a fabricante certificado de que corresponde al producto.                

Certificado del proveedor                

Afirma que el producto cumple algunas especificaciones. Traslada al fabricante la responsabilidad                

Otros documentos de conformidad o autorizaciones administrativas                

El Director de la ejecución de la obra verifica que el Distintivo de calidad y/o el Documento de idoneidad 
técnica y la documentación que les acompaña son correctos y suficientes para la aceptación del producto 

               

 

Lotes y muestras 

 

  Si se van a realizar ensayos de control, porque el Director de ejecución de la obra así lo indique, las distintas partidas recibidas consecutivamente y aceptadas 

provisionalmente se acumularán para formar lotes o unidades de control al comenzar el suministro, o cada vez que cambien las condiciones de suministro, salvo que el pliego de 

prescripciones técnicas particulares o el Director de ejecución de la obra fijen otro tamaño del lote. 

 

  De cada lote se extraerá, a su llegada a obra, la cantidad necesaria para efectuar los ensayos establecidos. 

 

  En caso de así establecerlo el Director de ejecución de la obra, se extraerán muestras de reserva. 
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  La extracción de la muestra se realizará por el Director de ejecución de la obra o persona en quien delegue, teniendo derecho a presenciarla un representante del 

suministrador. 

 

  El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán emplearse todas las aguas 

sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no 

alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberá comprobarse mediante ensayos que cumplen las condiciones requeridas. 

 

  Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios 

especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

 

 

3.4. RECEPCIÓN DEL HORMIGÓN. 

 

Distintivo de calidad del hormigón AENOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

EHE 

 

  Hormigón que se recibe en obra fabricado en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra: 

 

- Si la central dispone de un Control de Producción (si está en territorio español ha de tener lo siempre) y de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro 

Directivo de las Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), con competencias en el campo de la construcción (obras públicas o edificación), hay que tener la 

documentación del Control de producción y comprobar que cumple la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la 

desarrollan. 

 

- Si el hormigón está en posesión de un Distintivo reconocido o certificado CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en EHE. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

  















https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/maps/place//data%3D!4m2!3m1!1s0x12962c9c977aa247:0xc63f4bdc5da7b33%3Fsa%3DX%26ved%3D1t:8290%26ictx%3D111&ved=2ahUKEwjP0YCM86GJAxUVS_EDHcJwPe4Q4kB6BAgrEAM&usg=AOvVaw3UaOHHS11UvHRytA6Z72a1
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
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PLANOS
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