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1 OBJETO Y ANTECENDENTES 

Se redacta el presente documento con el objeto de la presentación y justificación 
del proyecto de almacenamiento energético stand-alone “BESS LLATZER I” para su 
evaluación y posterior declaración, si procede, como Proyecto de Interés Autonómico 
Energético, de acuerdo con lo dispuesto en la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2024, 
de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas 
de las administraciones públicas de las Illes Balears, se adoptan una serie de 
modificaciones de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la 
activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, 
aguas, otras actividades y medidas tributarias, en materia de energía y referidas, entre 
otras tipologías, a los proyectos de almacenamiento energético mediante baterías, 
stand-alone.   

La iniciativa proyectada por la sociedad promotora integra la construcción y 
desarrollo de una instalación de almacenamiento Stand-alone de 10 MW, ubicada en 
el término municipal de Palma y con conexión concedida independientes en la 
subestación eléctrica de MOLINES 15 kV.  

Dicho proyecto contribuirá de manera decisiva en el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en el que se definen los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y 
eficiencia energética, y de manera aún más influyente en el Proyecto de ley de cambio 
climático y transición energética de las Islas Baleares. Además, el sistema de 
almacenamiento a gran escala y en sistemas stand-alone permiten conseguir una 
reducción de la carga y la demanda, así como la regulación de la frecuencia en el 
mercado mayorista de electricidad. Este tipo de sistemas son esenciales para 
garantizar la transición a una economía neutra en emisiones y la efectiva integración 
de las energías renovables en el sistema, ya que permiten guardar la energía en los 
momentos en que hay excedente para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso 
o la demanda es elevada.  

Hoy en día, en este contexto, y ante el significativo incremento de potencia 
instalada de nuevos sistemas de generación renovable, en particular energía 
fotovoltaica, se hace necesaria no solo la hibridación de estas generaciones con 
almacenamiento, sino también la instalación de sistemas de almacenamiento 
independientes (Stand-Alone) para permitir gestionar los desfases entre generación y 
demanda en puntos de la red alejados de la generación a gran escala, pero cercanos al 
consumo.  

El sistema eléctrico de Mallorca es un sistema peculiar. Al tener un diferencial de 
demandas muy alto entre verano e invierno hace que la potencia instalada en 
renovables sea, o bien excesiva, o bien insuficiente dependiendo de la época del año. 
Con el proyecto en cuestión se pretende, principalmente, regularizar y estabilizar las 
demandas y los precios de la energía que son provocados por dicha estacionalidad.  

Además, el proyecto en cuestión supone una oportunidad para la generación de 
energía renovable para el sector turístico, igualmente se considera esencial para 
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establecimientos hoteleros muy próximos a la propia instalación, así como pequeños 
comercios y agrupaciones empresariales de la zona turística de Palma, así como para 
compensar la huella de carbono que genera el municipio.  

El presente proyecto está ubicado en el municipio de Palma, localidad que tiene un 
compromiso de políticas locales sostenibles y la lucha contra el cambio climático nació 
con la firma de la Carta de Aalborg, y más adelante, en 2004, renovado con la firma de 
los Compromisos de Aalborg +10, con el compromiso de reducir el 20% de emisiones 
de CO₂ de cara en 2020, y la reducción del 25% de emisiones por parte de los 
ayuntamientos, asumiendo, para hacerlo, el llamado «Pacto de los Alcaldes». Para 
lograr estos objetivos se redactó el Plan de Acción por la Energía Sostenible de Palma 
(PAES; 2013-2020), en que, a través de proyectos concretos de mitigación y proyectos 
de adaptación al cambio climático, se comprometa la ruta de acción para el 
cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones que exige el Pacto.  

En el PACES, redactado en 2020, se definen las acciones clave a que se 
compromete el municipio de Palma para abordar la crisis climática y energética. El plan 
incluye un inventario de emisiones de referencia para hacer el seguimiento de las 
acciones de mitigación y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas en el 
municipio, además de poder tener información sobre su implantación y medir los 
cambios en referencia a la descarbonización del municipio. Con un horizonte 
estratégico enmarcado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el PACES se centra en avanzar hacia un municipio cada vez más descarbonizado, 
sostenible, energéticamente eficiente y con una mayor capacidad para adaptarse y 
reducir los impactos del cambio climático.  

De este modo, los principales éxitos que se esperan lograr con el plan contribuirán 
al desempeño de los tres hitos principales del compromiso para 2030 del Pacto de 
Alcaldes y Alcaldesas para el Clima y la Energía: reducir las emisiones de CO₂ en un 
40%, aumentar en un 27% el ahorro y la eficiencia energética e incrementar en un 27% 
el uso y la producción energética con energías renovables.  

Cabe destacar que los proyectos de almacenamiento de energía utilizando la 
tecnología BESS (Battery Energy Storage System), representa un avance significativo en 
el campo de la gestión de energías renovables y la eficiencia energética. Esta 
tecnología, compuesta por baterías de alta capacidad, permite almacenar energía 
generada durante períodos de baja demanda para su uso durante picos de alta 
demanda o en momentos en que la generación de energías renovables es baja debido 
a condiciones climáticas desfavorables. 

La implementación de sistemas BESS mejora la estabilidad y la fiabilidad de la red 
eléctrica al proporcionar una fuente de energía rápida y adaptable que puede 
compensar las fluctuaciones rápidas en la oferta y demanda de energía. Además, este 
sistema facilita una mayor integración de fuentes de energía renovables, como la solar 
o la eólica, que son intermitentes por naturaleza. Al almacenar el exceso de energía 
generada, el sistema BESS permite que esta energía no se desperdicie y se utilice de 
manera eficiente. 
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La implementación de BESS también contribuye a la reducción de emisiones de 
carbono. Al optimizar el uso de energías renovables y reducir la dependencia de 
plantas de energía basadas en combustibles fósiles durante los períodos de alta 
demanda, se disminuye la cantidad total de emisiones contaminantes liberadas a la 
atmósfera. Esto es crucial para cumplir con los objetivos medioambientales tanto a 
nivel local como global. 

A su vez, estos sistemas pueden ofrecer beneficios económicos significativos. Al 
mejorar la eficiencia del sistema de suministro de energía y reducir la necesidad de 
inversión en infraestructuras de generación de capacidad adicional, los costos 
asociados al suministro de energía pueden disminuir a largo plazo. Esto no solo 
favorece a los operadores de red y proveedores de energía, sino también a los 
consumidores finales, quienes podrían experimentar una reducción en el costo de la 
energía. 

En los últimos años, se están llevando a cabo algunos proyectos de 
almacenamiento de energía de este tipo, a nivel nacional e internacional. 

En este contexto, la sociedad Virgen de Covadonga Solar, S.L., es la promotora del 
sistema de almacenamiento “BESS LLATZER I”, en el término municipal de Palma, cuya 
energía generada evacúa en la SE MOLINES, en el mismo municipio, propiedad de E-
distribución Redes Digitales S.L. 

Para iniciar el proceso se presenta la solicitud de acceso y conexión para la 
evacuación en la SE MOLINES de la red de distribución para el sistema de 
almacenamiento “LLATZER I”.  

Con fecha de 8 de octubre de 2024 se obtiene propuesta previa de acceso y 
conexión emitida por E-distribución Redes Digitales S.L. para la evacuación en la SE 
MOLINES de la red de distribución para el sistema de almacenamiento “LLATZER I” con 
una capacidad de acceso de 10 MW, con número de expediente 875210.  

Tras la aceptación de la propuesta previa por parte del promotor con fecha de 06 
de noviembre de 2024, el promotor obtiene el permiso de acceso y conexión para 
“LLATZER I” con una capacidad de acceso de 10 MW, con fecha de 27 de Noviembre de 
2024. 

Para iniciar el proceso se presenta la solicitud de acceso y conexión para la 
evacuación en la SE MOLINES de la red de distribución para el sistema de 
almacenamiento “LLATZER I”.  

La conexión a la red de distribución de las instalaciones de generación se realizará 
en barras 15 kV de la Subestación SE MOLINES según los permisos de acceso y 
conexión.  
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2 MARCO LEGAL.  

El proyecto presentado a través de la presente memoria cumple, salvo mejor 
criterio del órgano sustantivo competente, las condiciones para ser declarado proyecto 
de interés autonómico energético en el territorio tal y como se recoge en las citadas 
leyes:  

- Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación 
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, 
otras actividades y medidas tributarias. 

- Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Illes Balears. 

- Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética. 

- Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos de las Illes 
Balears. 

- Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los 
efectos de la guerra en Ucrania. 

- Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas urgentes de simplificación y 
racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Illes Balears. 

- Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

- Decreto 33/2015, de 15 de mayo, de aprobación definitiva de la modificación del 
Plan director Sectorial Energético de las Illes Balears. 

- Plan Territorial Insular de Mallorca aprobado por acuerdo del Pleno del Consell 
Insular de Mallorca el 13 de diciembre de 2004, modificado en dos ocasiones el 3 de 
junio de 2010 y el 13 de enero de 2011. 

El proyecto pretende, además, mitigar las principales debilidades del sector 
industrial de las Illes Balears, expuestas en el “Plan Director de Industria de las Illes 
Balears 2018-2025”, con el fin de alcanzar una industria limpia y comprometida 
ambientalmente, promoviendo tanto la transformación energética como la 
disminución de las emisiones a la atmósfera.  

La Ley 14/2019, de 29 de marzo, de Proyectos Industriales Estratégicos de las Illes 
Balears se desarrolla a raíz de la Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Illes 
Balears, y más concretamente desde la aprobación por el Consejo de Gobierno, el 26 
de enero de 2018, del Plan Director de Industria de las Illes Balears 2018-2025, con el 
principal objetivo de conseguir una expansión significativa y sostenible del tejido 
industrial de las Illes Balears a través de proyectos industriales estratégicos.  

En el artículo 2.1 de la Ley 14/19 se establece que, de acuerdo al artículo 7.d) de la 
Ley 4/2017, se podrán considerar proyectos industriales estratégicos, “las propuestas 
de inversión para implantar, ampliar, modificar o reindustrializar una o varias 
actividades industriales que tengan como resultado previsible una expansión 
significativa y sostenible del tejido industrial balear o la consolidación de este, o la 
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adopción de medidas dirigidas a garantizar la viabilidad de una empresa o sector 
industrial expuesto a riesgos para su continuidad”  

Se considera, además, que los proyectos industriales estratégicos, por su indudable 
interés social, tienen una dimensión supramunicipal, es decir, una incidencia que 
trasciende el ámbito municipal por su magnitud, importancia o características 
especiales. Además, es fundamental dejar patente la importancia que tienen, a la hora 
de definir una propuesta de inversión como proyecto estratégico, sus implicaciones de 
política energética y medioambiental. 

Con la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, de medidas 
urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones 
públicas de las Illes Balears, se adoptan una serie de modificaciones de la Ley 13/2012, 
de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de 
industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas 
tributarias, en materia de energía y referidas, entre otras tipologías, a los proyectos de 
almacenamiento energético mediante baterías, stand-alone, coincidente con la 
tipología del proyecto objeto de este documento 

 

3 ALCANCE   

El presente documento constara de la información suficiente para justificar que la 
instalación “LLATZER I” cumple con los requisitos para su declaración como Proyecto 
de Iteres Autonómico Energético y constara de los siguientes contenidos 

a) Una memoria en la que se especifiquen, al menos, los siguientes extremos:  

- Características generales del proyecto que justifican su declaración, con 
valoración de su impacto en el tejido industrial de las Illes Balears.  

- Calendario de ejecución del proyecto, que se podrá llevar a cabo por fases.  
- Identificación de la entidad promotora.  
- Viabilidad económica y financiera.  
- Nivel de generación de empleo de calidad.  

b) Proyecto técnico de la actividad.  

c) Acreditación de la solvencia técnica y económica del promotor.  

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

El proyecto “LLATZER I” son dos instalaciones de sistema de almacenamiento 
eléctrico con baterías de ion-Li conectada a red en modalidad “Stand-alone”, en el 
término municipal de Palma, provincia de Islas Baleares. 

El sistema de almacenamiento “LLATZER I” dispondrá de una potencia nominal de 
10 MW.  

A continuación, se indican los datos generales del proyecto: 
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DATOS GENERALES 

Promotor Virgen de Covadonga Solar, S.L. 

Nombre de las plantas  
de almacenamiento 

LLATZER I 

Potencia punto de acceso y conexión 

(capacidad de acceso) 
10 MW 

Potencia grupo de baterías 10 MW 

Potencia instalada  10 MW 

Energía instalada 40 MWh 

Autonomía 4 horas 

Punto de conexión SE MOLINES 

Suministro 2.500 kW 

Posición exacta de conexión Barras 15 kV de la SET 

Nivel de tensión en el punto conexión 15 kV 

Tipo de evacuación y tensión al punto 
de acceso y conexión 

Subterránea 15 kV 

Municipio y provincia de la instalación Palma, Islas Baleares 

Tabla 1. Datos generales de los sistemas de almacenamiento. 

El proyecto “LLATZER I” estará formado por un grupo de baterías de 
almacenamiento eléctrico. La energía producida por la planta inyectará a red según la 
demanda de esta y extraerá energía de la red para recargar las propias baterías. 

El sistema de almacenamiento estará formado por los siguientes subsistemas: 

• Sistema de almacenamiento eléctrico con tecnología de Ión-Litio; 

• Centro de transformación con las celdas de MT con un transformador. 

• Sala de control, donde se ubicarán los dispositivos de comunicaciones. 

• Centro de control y protección, donde se ubicarán las celdas de MT. 

• Centro de recepción y medida para la evacuación de la planta hasta la 
subestación. 

La energía generada por el conjunto de baterías se evacuará y verterá en el nudo 
de la RdD, “SE MOLINES”, en la provincia de Palma. 

Se realizará nueva canalización para el sistema de almacenamiento bajo tubo para 
el tendido de un nuevo circuito subterráneo, con conductores AL RH5Z1/400mm² Al 
12/20 kV, como acometida MT de 10 MW, entre el centro de recepción y medida 
(CRM) y el punto de conexión existente a red en SE MOLINES 15 kV, según 
condicionantes del punto de conexión. 

La longitud de la línea de evacuación de LLATZER I tiene un total de 1,18 
kilómetros. 

El trazado discurre campo a través por límites de parcela, paralelos a camino y 
otras zonas de dominio público de Palma (Islas Baleares). Las características generales 
de la nueva línea de MT son las siguientes: 
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LINEA SUBTERRÁNEA DE CONEXIÓN 

Inicio Celda MT sistema de almacenamiento BESS LLATZER I 

Final SE MOLINES 15 kV 

Recorrido Suelo de dominio público en el municipio de Palma 

Longitud 1.177 metros   

Conductor AL RH5Z1 (S) 1x400mm2 12/20 kV 

Tabla 2:Características generales de la nueva línea. 

 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El terreno donde se pretende instalar la planta de almacenamiento “LLATZER I” 
está localizado en el término municipal de Palma (Islas Baleares). 

DATOS DE UBICACIÓN 

Municipio Palma 

Provincia Islas Baleares 

Dirección CL SON POBANYA, 12 

Referencia catastral 3000802DD7830A0001ZT 

Clase catastral Urbano 

Superficie catastral (m2) 1.300 

Superficie vallada (m2) 1.300 

Tabla 3. Datos de ubicación. 

Las coordenadas UTM del terreno donde se ubicará la instalación, en el sistema de 
coordenadas UTM ETRS-89, son las siguientes: 

Huso: 31S  X: 472.970,64 mE Y: 4.379.877,19 mN 
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Ilustración 1. Ubicación General de la Instalación del sistema de almacenamiento. 

En la siguiente tabla se adjuntan las coordenadas de la instalación: 

COORDENADAS UTM ETRS89 
 HUSO 31 S 

Vértice X Y 

V1 472.941,10 4.379.893,81 

V2 472.989,44 4.379.892,95 

V3 472.988,88 4.379.856,43 

V4 472.966,11 4.379.856,78 

Tabla 4. Coordenadas del vallado. 

 

5 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS AUTONÓMICO ESTRATÉGICO.  

El almacenamiento de electricidad es la clave para conseguir un despliegue 
significativo de las fuentes de generación renovables, que son variables por su propia 
naturaleza. Así lo reconoce la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 
transición energética, y en especial el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030, que ha sido revisado al alza, sobre todo en lo que respecta a 
sistemas de almacenamiento de electricidad.  

Los sistemas de almacenamiento de electricidad respaldarán decisivamente el 
despliegue de energías renovables y serán la clave para garantizar la seguridad, calidad 
y economía del suministro. Son esenciales para garantizar la transición a una economía 
neutra en emisiones y la efectiva integración de las energías renovables en el sistema, 
en particular la eólica y la fotovoltaica, ya que permiten guardar la energía cuando hay 
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excedente de generación para utilizarla cuando el recurso renovable es escaso o la 
demanda es elevada.  

El significativo incremento de la contribución de la generación renovable al sistema 
eléctrico requiere gestionar los desfases entre generación y demanda. Esto plantea dos 
problemas: por una parte, hay que adecuar la demanda a una generación que es 
intermitente por su propia naturaleza, y por otra, implica el refuerzo y la construcción 
de un número significativo de nuevas líneas de transporte.  

Ambos problemas se deben solucionar con un decidido despliegue de sistemas de 
almacenamiento de electricidad para optimizar la capacidad de las infraestructuras 
eléctricas existentes, haciéndose necesaria no solo la hibridación junto con la 
generación renovable, sino también la instalación de sistemas de almacenamiento 
independientes (“standalone”) en nodos estratégicos de la red.  

Así lo reconocen los Organismos responsables de Energía del Gobierno de las Islas 
Baleares, ya que su especial configuración territorial, insular y de gran valor 
paisajístico, y la escasez de grandes superficies adecuadas, hace difícil instalar 
potencias significativas de plantas de generación renovable, lo que limita la capacidad 
de generar localmente electricidad renovable a gran escala. En el caso del sistema 
eléctrico de la isla de Mallorca, se cuenta con una interconexión con la península con 
capacidad limitada, que requiere, a falta de centrales hidráulicas reguladoras, de 
instalaciones de almacenamiento con tecnologías alternativas, entre las que destacan 
por su madurez comercial los sistemas por baterías.  

Por otra parte, el desarrollo de plantas de almacenamiento, a pesar de ser de 
indudable interés público, y de forma similar a las plantas de generación, se debe 
gestionar y explotar por empresas independientes de los gestores regulados de las 
redes de transporte y distribución (en este caso Red Eléctrica y Endesa Distribución), 
según la Directiva (UE) 2019/944 de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad.  

Este proyecto de almacenamiento eléctrico permitirá un mayor aprovechamiento 
de las fuentes de energía renovable locales, lo que, a su vez, llevará a un suministro de 
energía más verde para todos los servicios de la zona, con beneficios tangibles en 
varios aspectos:  

- Seguridad y estabilidad de la red: La implantación de una planta de estas 
características proporciona beneficios para el sistema eléctrico balear y para la 
calidad de red zonal, dotándole de una elevada estabilidad y seguridad de 
suministro.  

- Generación de nuevos ingresos municipales: Este tipo de plantas, por su 
elevada facturación, está sujeta anualmente al Impuesto municipal de 
Actividades Económicas (IAE), además de los ingresos que genera por licencias.  

- Mayor Aprovechamiento de Energía Renovable y Suministro Continuo de 
Energía Verde: El almacenamiento de energía actúa como un puente entre la 
producción intermitente de energía renovable y la demanda constante de 
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energía. Esto garantiza un suministro continuo de energía verde, incluso 
cuando el sol no brilla o el viento no sopla. 

- Reducción de Emisiones de Carbono: Al utilizar energía almacenada a partir de 
fuentes renovables, se reduce la dependencia de fuentes de energía no 
renovable, como los combustibles fósiles. Esto conduce a una reducción 
significativa de las emisiones de carbono en la zona, contribuyendo a la lucha 
contra el cambio climático. 

- Turismo Sostenible: La disponibilidad de energía verde puede atraer a un 
segmento creciente de turistas que buscan destinos sostenibles y ecológicos 

- Promoción de la Conciencia Ambiental: La presencia de un sistema de 
almacenamiento de energía verde puede servir como un ejemplo de prácticas 
sostenibles y fomentar la conciencia ambiental tanto entre la población local 
como entre los turistas. Esto puede llevar a una mayor adopción de prácticas 
sostenibles en la comunidad y en los negocios locales. 

- Reducción de Costos Energéticos: El uso de energía verde puede reducir los 
costos de energía para los servicios locales, como hoteles, restaurantes y otros 
negocios. Esto podría hacer que la región sea más atractiva para las empresas y 
los inversores. 

- Soporte a Comunidades Energéticas locales: Estos sistemas podrían aportar 
servicios de alto valor añadido y bajo coste a Comunidades Energéticas 
cercanas. 

- Fomento de la Innovación Energética: La inversión en sistemas de 
almacenamiento de energía verde fomenta la innovación en el campo de las 
energías renovables y el almacenamiento energético. Esto atrae a profesionales 
y empresas especializadas en el desarrollo tecnológico. 

- Mejora de la Calidad de Vida: El uso de energía verde y la reducción de la 
contaminación del aire mejoran la calidad de vida de los residentes y visitantes 
al promover un entorno más saludable y limpio. 

  

Además, la implantación de una planta de estas características tiene un impacto 
muy reducido en el entorno:  

- El impacto visual es mínimo, ya que permite el uso de barreras vegetales y otro 
tipo de elementos naturales para minimizar el impacto visual, a diferencia con las 
plantas de generación renovable, no le afectan las sombras ni los apantallamientos. 

- La ocupación de espacio y la limitada altura de las instalaciones de 
almacenamiento es muy pequeña en comparación con la generación renovable.  

- El impacto ambiental de la planta es prácticamente nulo (no requiere obra civil 
permanente significativa y no genera efluentes). 

- Se sitúa en un polígono industrial.  
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En conclusión, el proyecto de almacenamiento eléctrico no solo contribuirá a un 
mayor aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, sino que también llevará 
a un suministro de energía más seguro, estable y verde en Palma, Mallorca. Esto 
tendrá un impacto positivo en la economía, el turismo sostenible, la conciencia 
ambiental y la calidad de vida de la población local y de los visitantes, posicionando a 
la zona como un ejemplo de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. 

 

5.1 VINCULACIÓN CON LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.  

El proyecto se posiciona como un elemento clave en la transición energética de las 
Islas Baleares, estableciendo una vinculación directa y fundamental con la 
implantación de energías renovables. Esta vinculación se manifiesta en tres aspectos 
principales:  

A. Integración de energías renovables: El sistema de almacenamiento energético 
propuesto actúa como un facilitador crucial para la integración de fuentes de 
energía renovable en el sistema eléctrico balear. "La implantación de los 
sistemas de almacenamiento energético se considera como un elemento clave 
en el despliegue de las energías renovables ya que contribuye a la mejora de la 
seguridad del sistema eléctrico, reduce la necesidad de crear nueva 
infraestructura eléctrica y aumenta el uso de energía verde y limpia, 
contribuyendo a la descarbonización del sistema". Esta capacidad de 
integración es especialmente relevante en el contexto insular, donde la gestión 
de la intermitencia de las renovables es un desafío crítico.  

B. Optimización del sistema eléctrico: El proyecto, con su capacidad de 
almacenamiento, permite optimizar el uso de la energía renovable generada 
por su capacidad de prestar unos servicios de balance y ajuste por los cuales el 
sistema actúa rápidamente para cargar o descargar energía a la red en 
respuesta a los desequilibrios entre la generación y la demanda. Esta 
funcionalidad es esencial para gestionar los picos y valles de producción 
renovable y garantizar un suministro estable y continuo.  

C. Avance hacia la autosuficiencia energética: La implementación de este sistema 
de almacenamiento contribuye significativamente al objetivo de 
autosuficiencia energética de las Islas Baleares. El proyecto está en consonancia 
y supondrá una aportación de energía durante las horas punta y valle de 
consumo eléctrico permitiendo un mayor aprovechamiento de los recursos 
energéticos locales y reduciendo la dependencia de fuentes externas.  

 

5.2 DESCARBONIZACIÓN DEL SISTEMA.  

El proyecto contribuye significativamente a la descarbonización del sistema 
eléctrico balear al permitir una reducción anual estimada de 5.669,70 toneladas de 
CO₂ equivalente en su configuración de 4h de almacenamiento. Esta disminución de 
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emisiones se logra al optimizar el uso de energías renovables y reducir la dependencia 
de fuentes fósiles durante las horas punta de demanda.  

Esta reducción de emisiones se produce por dos vías principales:  

a) Sustitución de generación térmica convencional: El almacenamiento permite 
desplazar la generación de centrales térmicas de combustibles fósiles durante 
los picos de demanda, evitando así las emisiones asociadas. De esta forma, a 
los efectos de los cálculos establecidos, que se muestran a continuación, en lo 
referente al ahorro de emisiones con la integración de los sistemas de 
almacenamiento, se estima que alrededor de un 80% de las emisiones evitadas 
corresponderían a sistemas de generación térmica convencional (carbón, 
motores diésel, turbina gas y ciclo combinado).  

b) Integración de renovables: Al facilitar la gestión de la energía renovable 
variable, el proyecto permite una mayor penetración de fuentes limpias como 
la eólica y la fotovoltaica en el mix energético, desplazando la generación con 
combustibles fósiles.  

Adicionalmente, un estudio reciente del Instituto de Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) “Almacenamiento energético: vector clave para la descarbonización” 
resalta que los sistemas de almacenamiento energético como LLATZER I son clave para 
alcanzar los objetivos de descarbonización del sector eléctrico español, al permitir una 
mayor integración de renovables y una gestión más eficiente de la demanda.  

En el contexto de las Islas Baleares, con su alta dependencia energética y su 
vulnerabilidad al cambio climático, la reducción de emisiones que aporta el proyecto 
es especialmente relevante.  

Para el caso de la energía suministrada por las baterías se realiza una estimación de 
los ciclos de carga y descarga de las baterías suponiendo que estas cogen energía de la 
red en los momentos en el que el mercado es barato. En estos momentos, el índice de 
la energía de la red es principalmente de inyección renovable. Más tarde se cede a la 
red en momentos donde el precio de mercado es caro y por tanto la energía es 
producida a partir de fuentes no renovables, como las centrales térmicas o las 
centrales de ciclo combinado.  

Para la estimación, se ha supuesto el estudio de un año completo, estimándose 
que cuenta con 365 ciclos, de 1 ciclo al día de carga y descarga. Teniendo el conjunto 
de baterías 40 MWh de almacenamiento por ciclo, se obtiene una energía anual de 
carga y descarga de 14.600 MWh.  

A continuación, se muestra la generación de energía en les Illes Balears del 2023 
para poder realizar la estimación del ahorro de emisiones de CO2 suponiendo que las 
baterías se cargarán del sistema en las horas baratas del día y por tanto donde la 
mayor penetración de energía es renovable y se descargarán por la noche, cuando 
haya demanda y la proveniente de energía renovables sea menor. Este hecho hace que 
se genere la diferencia debido a los factores de conversión a aplicar.  
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Según el Ibestat y como se puede observar en la siguiente tabla, en el conjunto 
anual del 2023, en las Islas Baleares, se obtuvo la siguiente demanda repartida de la 
siguiente manera:  

TOTAL  
(MWh) 

NO RENOVABLE  
(MWh) 

RENOVABLE 
 (MWh) 

Enlace peninsular-Islas 
Baleares (MWh) 

5.998.788 4.053.505,00 519.191,00 1.426.092 

A su vez, se han obtenido a partir de la información publica de la Red Eléctrica 
Española, los siguientes datos de la producción de energía dependiendo de su tipo:  

SIN ALMACENAMIENTO 2023 

TIPO MWh % del total 
Emisiones CO2-eq  
(TCO2-eq/MWh) 

Emisiones de TCO2-eq 

Carbón 60.492,00 1,01 1,05 63.516,60 

Motor Diesel 250.804,00 4,18 0,68 170.546,72 

Turbina de gas 498.174,00 8,30 0,84 418.466,16 

Ciclo combinado 3.071.232,00 51,20 0,41 1.259.205,12 

Generación auxiliar 0 0,00 0 0,00 

Eólica 1.268,00 0,02 0 0,00 

Solar fotovoltaica 383.885,00 6,40 0 0,00 

Otras renovables 904 0,02 0 0,00 

Cogeneración 39.669,00 0,66 0,38 15.074,22 

Residuos no renovables 133.134,00 2,22 0,24 31.952,16 

Residuos renovables 133.134,00 2,22 0 0,00 

Generación 4.572.696,00 - - - 

Enlace Peninsular-Baleares 1.426.092,00 23,77 0,26 370.783,92 

Demanda transporte (b.c) 5.998.788,00 100,00 - 2.329.544,90 

 

Como se observa en la tabla anterior, las emisiones de CO2 equivalentes del 2023 
en las Islas Baleares fueron de 2.329.544,90 TCO2-eq.  

CON ALMACENAMIENTO 2023 

TIPO 
Almacenamiento 

(MWh) 
MWh % del total 

Emisiones 
CO2-eq 
 (TCO2-

eq/MWh) 

Emisiones de TCO2-eq 

Carbón 147,23 60.344,77 1,01 1,05 63.362,01 

Motor Diesel 610,41 250.193,59 4,17 0,68 170.131,64 

Turbina de gas 1212,47 496.961,53 8,28 0,84 417.447,69 

Ciclo combinado 7474,84 3.063.757,16 51,07 0,41 1.256.140,44 

Generación auxiliar 0 0 0 0 0 

Eólica 3,09 1.264,91 0,02 0 0 
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CON ALMACENAMIENTO 2023 

Solar fotovoltaica 934,31 382.950,69 6,38 0 0 

Otras renovables 2,2 901,8 0,02 0 0 

Cogeneración 96,55 39.572,45 0,66 0,38 15.037,53 

Residuos no renovables 324,02 132.809,98 2,21 0,24 31.874,39 

Residuos renovables 324,02 132.809,98 2,21 0 0 

Generación 11129,14 4.561.566,86 - - - 

Enlace Peninsular-Baleares 3470,86 1.422.621,14 23,72 0,26 369.881,50 

Almacenamiento - 14.600,00 0,24     

Demanda transporte (b.c)   5.998.788,00 100   2.323.875,20 

 

Como se observa en la tabla anterior, las emisiones de CO2 equivalentes del 2023 
con almacenamiento habrían sido de 2.323.875,20 TCO2-eq. Con estos datos, se 
concluye que con la aportación del sistema de almacenamiento en general se evitarían 
una emisión total de 5.669,70 TCO2-eq.  

Emisiones en 2023  
sin almacenamiento 

Emisiones en 2023  
con almacenamiento 

Diferencia 

2.329.544,90 2.323.875,20 5.669,70 

 

5.3 SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL SUMINISTRO.  

El proyecto se erige como un pilar fundamental para garantizar la seguridad y 
estabilidad del suministro eléctrico en las Islas Baleares, alineándose con los objetivos 
establecidos en el Decreto Ley 3/2024, de 24 de mayo, y cumpliendo con varios 
criterios de la Ley 14/2019, de 29 de marzo, de proyectos industriales estratégicos. Su 
contribución se materializa en tres aspectos clave:  

A. Servicios de red avanzados: BESS LLATZER I ofrece una amplia gama de 
servicios esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico, incluyendo:  

1. Control de frecuencia: Manteniendo el equilibrio entre generación y 
demanda.  

2. Regulación de voltaje: Asegurando la calidad del suministro.  

3. Gestión de energía reactiva: Optimizando la eficiencia de la red.  

4. Alivio de congestión: Reduciendo sobrecargas en líneas.  

5. Capacidad de black start: Permitiendo la restauración del sistema tras un 
apagón.  

B. Resiliencia del sistema: El sistema de almacenamiento energético actúa 
rápidamente para cargar o descargar energía a la red en respuesta a los 
desequilibrios entre la generación y la demanda, proporcionando una capa 
adicional de seguridad y flexibilidad al sistema eléctrico balear. Esta capacidad 
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es especialmente relevante dado el carácter insular de las Baleares y su 
vulnerabilidad a fluctuaciones en la generación renovable.  

 

5.4 MEJORA Y EXPANSIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL.  

Este sistema de almacenamiento energético contribuye de manera sustancial a la 
diversificación del modelo económico y productivo de la región, impulsando la 
transición hacia un sector energético más sostenible y tecnológicamente avanzado.  

La implementación de este proyecto fomenta la dinamización de la industria al 
aportar autonomía energética a las Islas mediante la generación de energía más barata 
y de proximidad y, por lo tanto, con capacidad de atraer nuevas industrias. Esta mejora 
en la competitividad energética no solo beneficia a las empresas existentes, sino que 
también crea un entorno propicio para la atracción de nuevas inversiones y el 
desarrollo de industrias innovadoras.  

Además, el proyecto aporta un alto nivel tecnológico al sector industrial balear, 
introduciendo tecnologías de vanguardia en el campo del almacenamiento energético. 
Esto no solo mejora las infraestructuras y equipamientos necesarios para la actividad 
industrial, sino que también posiciona a las Islas Baleares como un referente en 
innovación energética al tratarse (potencialmente) de uno de los primeros proyectos 
de almacenamiento a gran escala que se conecten en España.  

Cabe señalar que el proyecto, al mejorar la integración de energías renovables en 
un punto estratégico desde la topología de la red eléctrica balear, tiene un efecto 
compuesto en la bajada de precio del mercado en el sistema insular, lo que ahonda en 
la competitividad de las industrias ubicadas en territorio insular balear con respecto de 
aquellas localizadas en la península.  

 

5.5 NIVEL TECNOLÓGICO Y APORTACIÓN AL SECTOR ENERGÉTICO.  

Tal como se ha mencionado anteriormente en apartados anteriores, el proyecto 
LLATZER I, presenta una clara vinculación con la integración de energía de fuentes 
renovables.  

Los sistemas de almacenamiento BESS, efectúan una serie de ciclos de carga y 
descarga con el objetivo de capturar energía de la red cuando existe exceso de 
generación, coincidiendo con los picos de generación de energía renovables, y de 
inyectar energía a la red cuando existe una mayor demanda y a su vez menor 
capacidad de generación, coincidiendo con las horas valle de generación de energía 
renovable.  

En este sentido, el despliegue de las energías renovables ha generado una mayor 
volatilidad en los mercados energéticos, sobre todo a corto plazo y en unos momentos 
determinados, cuando su producción se dispara, esencialmente en las horas centrales 
del día coincidiendo con las horas de mayor generación solar. 
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Por esta razón, la implantación de los sistemas de almacenamiento energético se 
considera como un elemento clave en el despliegue de las energías renovables ya que 
contribuye a la mejora de la seguridad del sistema eléctrico, reduce la necesidad de 
crear nueva infraestructura eléctrica y aumenta el uso de energía verde y limpia, 
contribuyendo a la descarbonización del sistema.  

Además, el proyecto introduce tecnologías de control y gestión avanzadas, 
contribuyendo a la modernización del sector energético balear. Su implementación 
servirá como caso de estudio para futuros proyectos similares, fomentando la 
innovación y el desarrollo tecnológico en la región. 

 

6 NIVEL DE GENERACIÓN DE EMPLEO. 

En lo que se refiere a la generación de empleo debe señalarse que la ejecución de 
una planta de almacenamiento eléctrico de las características indicadas contribuye a la 
creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, dedicados a la 
operación y mantenimiento de la planta durante el período de explotación, cuya 
duración se estima en un total de 20 años.  

La ejecución del proyecto se prevé que implique contrataciones directas a lo largo 
su ciclo de vida, las cuales se han considerado principalmente para la fase de 
construcción y explotación.  

Para la fase de construcción se preverá todo aquel personal necesario para la 
ejecución de las tareas relativas al levantamiento de las instalaciones y puesta en 
marcha del proyecto.  

Por otra parte, durante el período de construcción y puesta en marcha de esta, 
cuyo plazo aproximado es de 13 meses, también se crearán empleos directos e 
indirectos.  

Asimismo, debe señalarse que la cualificación técnica y profesional de los 
mencionados empleos varía dependiendo de la fase en la que se encuentren, de tal 
forma que durante el período previo a la construcción se precisan perfiles más 
técnicos, y durante la misma y a lo largo de la fase de explotación y mantenimiento de 
la planta son necesarios perfiles menos cualificados.  

Lo anterior se traduce en las cifras que se indican a continuación:  

Fase de Construcción  

En la fase previa a la construcción (desarrollo), y durante la construcción, puesta en 
marcha de la planta de almacenamiento eléctrico y operación de la misma, estimamos 
las siguientes cifras de creación de empleo:  

FASE DURACIÓN N.º DE EMPLEADOS 

DESARROLLO 20 meses 6 

CONSTRUCCIÓN 13 meses 30 
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Tal como se observa en la tabla anterior, se prevé que el empleo directo creado 
durante la fase de desarrollo y de construcción, de 13 meses de duración, alcance un 
número aproximado de 36 empleados.  

Los empleados necesarios serán de los siguientes perfiles:  

- Trabajadores de construcción: incluye obreros, electricistas, soldadores, 
operadores de maquinaria pesada y otros profesionales de la construcción que 
realizarán la instalación física del sistema de almacenamiento BESS, de la 
infraestructura eléctrica y otros componentes.  

- Supervisores de construcción: Personas encargadas de supervisar y coordinar 
las actividades en el sitio de construcción, asegurando que se sigan los planes y 
especificaciones del proyecto.  

- Gerentes de seguridad en el sitio: Profesionales encargados de garantizar un 
entorno de trabajo seguro para todos los empleados en el lugar de construcción.  

- Personal de logística y aprovisionamiento: Responsables de gestionar el 
suministro de materiales, equipos y componentes necesarios para la construcción.  

- Técnicos de pruebas y puesta en marcha: Estos técnicos se encargan de probar 
y poner en funcionamiento las baterías y los sistemas relacionados antes de que la 
planta entre en operación.  

- Personal de apoyo administrativo: Incluye roles de oficina como secretarias, 
administradores de proyectos y personal de recursos humanos para la gestión de 
documentos, nóminas y asuntos administrativos.  

- Operadores de equipos especializados: Si se utilizan equipos de elevación 
pesada o maquinaria especializada.  

Fase de Funcionamiento.  

Durante la fase de funcionamiento de los sistemas de almacenamiento eléctrico de 
estas características, se necesitan los siguientes perfiles profesionales:  

- Gerente de planta: Supervisar la gestión general de la planta, incluyendo la 
programación de mantenimiento, el cumplimiento de los contratos de servicio y la 
gestión del personal.  

- Operadores de la planta: Son responsables de supervisar y operar el sistema de 
BESS, asegurándose de que las baterías se carguen y descarguen según sea necesario y 
de acuerdo con la demanda de energía.  

- Técnico de mantenimiento: Realizan mantenimiento preventivo y correctivo en 
las baterías y otros componentes del sistema, asegurando su funcionamiento eficiente 
y la reparación de cualquier problema.  

- Personal de monitoreo y control: Controlan y supervisan constantemente el 
estado de las baterías y la infraestructura eléctrica, respondiendo a cualquier 
problema o anomalía de inmediato.  
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- Responsable Medioambiental: Encargado de supervisar y controlar que se 
cumplan con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, descritas en la 
Evaluación de Impacto Ambiental de la actividad.  

- Especialistas en gestión de la energía: Ayudan a coordinar la carga y descarga 
de la planta para garantizar que la energía se entregue de manera eficiente y rentable.  

Se estima que durante la fase de funcionamiento del sistema de almacenamiento, 
se necesitan un total de 6 empleados.  

 

FASE DURACIÓN Nº DE EMPLEADOS 

FUNCIONAMIENTO 20 años 6 

 

IMPACTO POSITIVO POR LA GENERACIÓN DE EMPLEO:  

El enfoque en la generación de empleo de calidad se alinea con varios criterios 
adicionales como son la introducción de tecnologías de vanguardia en almacenamiento 
energético, elevando el perfil tecnológico de la industria local y requiriendo de una 
formación continua, sino que también impulsa la transformación del panorama laboral 
y económico de las Islas Baleares.  

 

7 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA.  

La gran penetración de parques solares va a producir que a las horas de máxima 
radiación solar dispongamos de excedentes energéticos que hagan bajar el precio de la 
misma en el Pool. 

Para realizar el análisis de viabilidad del proyecto suponemos que el parque de 
Baterías funciona todos los días del año cargándose durante las horas solares y 
descargándose por las horas no solares de mayor demanda (18:00-22:00). 

7.1 COSTE DE LA INSTALACIÓN 

A continuación, se indica análisis preliminar de costes. 

RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 

Nº CAPITULO TOTAL 

1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 3.216.348,95 € 

2 LINEA DE CONEXIÓN 428.469,58 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 3.644.818,53 € 

3 INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS (1%)          36.448,19 €  

4 TRABAJOS DE DIRECCION (6%)       218.689,11 €  

5 GARANTIAS, FIANZAS Y SEGURIDAD (5%)       182.240,93 €  

PESUPUESTO DE EJECUCIÓN TOTAL (PET)  4.082.196,75 € 

6  GASTOS GENERALES (13%)        530.685,58 €  

7  BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)        244.931,81 €  
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RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL 

Nº CAPITULO TOTAL 

 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATACION (PEC)  4.857.814,14 € 

8  IVA (21%)     1.020.140,97 €  

 TOTAL PRESUPUESTO (IVA+PEC)  5.877.955,10 € 

Tabla 5. Presupuesto total de la planta 

7.2 RESUMEN DE LA HIPÓTESIS 

Información del Sistema 
Potencia instalada 10 MW 

Capacidad energética 40 MWh 
Degradación de bateria -0,27% Año 

   

Gastos de Operación 
Servicio O&M 20.000 €/MW 

Seguros 7.804 €/año 
IAE 5.203 €/año 

Otros. Contingencia 20.000 €/año 
Contrato de arrendamiento 9 €/m2/mes 

Tamaño del terreno 1.300 m2 
Importe terreno anual 140.400 €/año 

Fianza del contrato de arrendamiento 23.400 € 
   

Impuestos y depreciación 
Depreciación 5% Anual 
IVA de Salida 21%  

IVA de Entrada 21%  
   

CAPEX 
Capex Inicial 4.857.814 € 

Coste conexión CTE Distribuidora 347.000 € 

Asumimos que los ingresos vendrán por la participación de nuestra infraestructura 
en los distintos mercados y servicios auxiliares. 

Ingresos por venta energía 
Ingreso neto (Precio venta de 
Energía – Precio Compra de 

Energía) 
40.000 € x MW/año 

Finanzas y Fiscalidad 
Apalancamiento máximo 50%  

Tipo de interés 5%  

Impuestos de generación 7%  

Inflación (ingresos y Opex) 2,50%  

Tabla 6. Hipótesis financiera 
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7.3 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Se ha diseñado una estructura de capital formada por deuda bancaria y fondos 
propios aportados por los accionistas del proyecto. La deuda bancaria se prevé que sea 
un préstamo esculpido que respete un Ratio de Cobertura de Servicio de la Deuda 
mínimo (asumimos un RCSD min de 2.0x) para hacer frente a parte de la inversión 
inicial que supone la planta de almacenamiento de energía. 

El tipo de interés anual del préstamo con un término de 15 años se ha estipulado 
en 5.00 %. El importe del préstamo incluye la inversión, tasas y demás gastos. 

Se ha considerado un apalancamiento financiero máximo del 50% de las 
necesidades de inversión, siendo el importe restante financiado con fondos propios 

PLAN DE FINANCIACION  
TOTAL Inversión (IVA no incluido) 5.202.500,00 € 

Fondos Propios (Capital) 2.601.250,00 € 
DEUDA Bancaria 2.601.250,00 € 

Tabla 7. Fuentes de Financiación 

 

CUOTA DEL PRESTAMO 
Cantidad solicitada (Préstamo) 2.601.250,00 € 

Número de cuotas (15 años) 57 
Interés anual 5% 
Cuota Anual 214.414,06 € 

Tabla 8. Cálculo cuota préstamo 

 

 

7.4 FLUJO DE CAJA 

    Se adjunta el flujo de caja en el anexo I. 

 

7.5 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE PLANTA 
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En el análisis de viabilidad económica que se realizará a continuación, intervienen 
los siguientes factores a tener en cuenta: 

✓ La cantidad de energía que se podrá vender a la red se estima en 40.000 KWh, 

total anual de 350.400MW; con un grado de degradación anual de 0,27% 

✓ El ingreso neto de venta de la energía se estima que vendrá marcado por la nueva 

legislación, y se prevé que será del orden de 40.000 € por MW instalado al año. 

✓ Como hipótesis de inflación se asume una tasa de incremento anual del 2.5%, que 

afecta a la actualización de ingresos y gastos operativos 

✓ Se estiman unos costes operativos de 10.000€/MW instalado al año y se incluyen 

además costes de seguros y de gestión. 

✓ El estudio de viabilidad se realiza por un periodo de 20 años 

Los principales resultados del estudio Económico-Financiero son: 

RESULTADOS ESTUDIO ECONOMICO  
Beneficio Acumulado 5.593.758,09 € 

Flujo de caja neto del capital (VAN @5%) 2.041.302,20 € 
Pay-Back Año 9 

TIR 12,1% 

Tabla 9. Principales resultados económicos 
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8 CALENDARIO DE EJECUCIÓN.  

Actividad Días 
Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 720 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Definición 90 1 1 1                                           

Tramitaciones 180 1 1 1 1 1 1                                     

Aprovisionamientos 240 1 1 1 1 1 1 1 1                                 

Construcción 450               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Trabajos Previos 60               1 1                               

Implantación 30               1                                 

Recepción de materiales 30                 1                               

Obra civil 240                   1 1 1 1 1 1 1 1               

Movimiento de tierras 90                   1 1 1                         

Cimentaciones y canales 60                         1 1                     

Edificios 90                             1 1 1               

Montaje Electromecánico MT 120                                   1 1 1 1       

Montaje aparamenta 60                                   1 1           

Conexiones aparamenta 30                                       1         

Pruebas en vacío aparamenta 30                                         1       

Montaje, Protección, Control, Telecomunicaciones 120                                     1 1 1 1     

Montaje armarios y bastidores 30                                     1           

Tendido y conexionado de cable de control 30                                       1         

Montaje infraestructuras de telecomunicaciones 30                                         1       

Pruebas de control, protección y telecomunicaciones 30                                           1     

Instalaciones Auxiliares 60                                       1 1       

Montaje, instalación alumbrado y fuerza 30                                       1         

Montaje instalación seguridad física 30                                         1       

Puesta en Servicio y cierre 90                                           1 1 1 
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ANEXO I: FLUJO DE CAJA  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Factor Actualizacion (Ingresos, Opex) 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60

Indice Perdida Rendimiento Baterias 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95

Factor Actualizacion (terrenos) 1,00 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,38 1,41 1,45 1,48 1,52 1,56 1,60

Inversion -5.202.500

Ingresos 1.600.000 1.635.579 1.671.948 1.709.127 1.747.132 1.785.982 1.825.696 1.866.294 1.907.794 1.950.216 1.993.583 2.037.913 2.083.229 2.129.553 2.176.907 2.225.314 2.274.798 2.325.381 2.377.090 2.429.948

Gastos Explotación -973.406 -997.741 -1.022.685 -1.048.252 -1.074.458 -1.101.320 -1.128.853 -1.157.074 -1.186.001 -1.215.651 -1.246.042 -1.277.193 -1.309.123 -1.341.851 -1.375.398 -1.409.782 -1.445.027 -1.481.153 -1.518.182 -1.556.136

Cash flow explotación -5.202.500 626.594 637.837 649.263 660.875 672.673 684.662 696.843 709.219 721.793 734.565 747.540 760.720 774.106 787.702 801.510 815.532 829.771 844.229 858.908 873.812

Impuestos -112.000 -114.490 -117.036 -119.639 -122.299 -125.019 -127.799 -130.641 -133.546 -136.515 -139.551 -142.654 -145.826 -149.069 -152.384 -155.772 -159.236 -162.777 -166.396 -170.096

Cash Flow para Servicio de Deuda -5.202.500 514.594 523.347 532.227 541.236 550.374 559.644 569.045 578.579 588.247 598.050 607.989 618.066 628.280 638.633 649.126 659.760 670.535 681.452 692.512 703.716

Intereses -130.063 -125.845 -121.234 -116.208 -110.742 -104.813 -98.395 -91.459 -83.979 -75.923 -67.259 -57.956 -47.977 -37.287 -25.846 -13.615 -551 0 0 0

Amortización -84.352 -92.216 -100.527 -109.307 -118.580 -128.371 -138.707 -149.615 -161.124 -173.265 -186.070 -199.572 -213.806 -228.810 -244.623 -261.285 -11.020 0 0 0

CF para accionistas -2.601.250 300.180 305.286 310.466 315.721 321.052 326.459 331.943 337.504 343.144 348.863 354.661 360.538 366.497 372.536 378.657 384.860 658.964 681.452 692.512 703.716

CASH FLOW Y ESTRUCTURACIÓN
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